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1. APRESENTACAO

O objetivo do Plano Municipal de Saneamento Basico é apresentar a situagao
institucional dos servicos e o diagndstico dos sistemas de abastecimento de agua e
esgotamento sanitario, bem como propor as metas e o Plano de Investimentos para
atendimento a demanda futura de servigos, para o horizonte de 30 (trinta) anos. Tem
como finalidade a universalizacdo do servico publico de abastecimento de agua e

esgotamento sanitdrio com servigos e produtos de qualidade.

O presente plano foi concebido seguindo as diretrizes do Plano Diretor de Agua e do
Plano Diretor de Esgoto da regido metropolitana elaborados pela concessionaria dos
servicos - Companhia Espirito Santense de Saneamento CESAN. As informacdes que
embasam os estudos envolvem os dados de operagdo, cadastro técnico fornecidos
pela CESAN e o site da companhia e também Secretarias Municipais, publicacOes

técnicas, cadastro técnico da Prefeitura Municipal de Serra e bibliografia citada.

De acordo com a Lei de Politica Nacional de Saneamento (Lei 11.445/07) o presente
Plano Municipal de Saneamento Basico deve ser divulgado através de audiéncia
publica, colocado em consulta publica para receber sugestdes, bem como ser revisto a

cada 4 (quatro) anos.

O PMSB é instrumento para nortear as agdes de planejamento municipal e é também

condicdo de validacdo dos contratos de concessao.
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2. INTRODUCAO

Proporcionar a todos, o acesso universal ao saneamento basico com qualidade,
equidade e continuidade pode ser considerado como uma das questdes fundamentais
do momento atual, postas como desafio para as politicas sociais. Desafio que coloca a

necessidade de se buscar as condi¢des adequadas para a gestdo dos servicos.

A Politica Publica (art. 92) e o Plano de Saneamento Basico (art. 19), instituidos pela Lei
11.445/07, sdo os instrumentos centrais da gestdo dos servicos. Conforme esses
dispositivos, a Politica define o modelo juridico-institucional e as fungdes de gestdo e
fixa os direitos e deveres dos usuarios. O Plano estabelece as condi¢cbes para a
prestacdo dos servicos de saneamento bdsico, definindo objetivos e metas para a

universalizagdo e programas, projetos e agdes necessarios para alcanga-la.

Como atribuigdes indelegdaveis do titular dos servigos, a Politica e o Plano devem ser
elaborados com participacdo social, por meio de mecanismos e procedimentos que
garantam a sociedade informacdes, representacdes técnicas e participacdes nos
processos de formulagao de politicas, de planejamento e de avaliagdo relacionados aos
servicos publicos de saneamento basico (inciso IV, art. 32). Além das diretrizes da Lei
Nacional de Saneamento Bdasico, a Politica e o Plano de Saneamento Bdsico devem

observar, onde houver, o Plano Diretor do Municipio.

O presente trabalho constitui o Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) do
Municipio de Serra, integrante da Regido Metropolitana do Estado do Espirito Santo e
tem como objetivo a universalizagao do servigco publico de abastecimento de agua e
esgotamento sanitdrio, com servicos e produtos de qualidade, em atendimento a Lei

Federal 11.445/07.

Apresenta o diagndstico técnico do sistema de agua e esgotamento sanitario, identifica
suas deficiéncias, propde metas e um plano de investimentos com acoes de ampliacao,
melhoria ou recuperagao dos sistemas, para o atendimento a demanda futura de

servigos, para o horizonte de 30 (trinta) anos. Foi elaborado a partir de dados
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levantados junto a Companhia Espirito Santense de Saneamento — CESAN e com apoio

dos Técnicos desta.

Prevé-se a implantagdao de instrumentos norteadores de planejamento relativos a
acdes que envolvam a racionalizacdo dos sistemas existentes, obtendo-se o maior
beneficio ao menor custo. Com isso, espera-se aumentar os indices de satisfagao da

populacdo e contribuir para a reducdo das desigualdades sociais existentes na regido.

3. OBIJETO
O processo de planejamento conduzido pela Administracdo Municipal, no exercicio da
titularidade compartilhada sobre os servigos de saneamento basico, tem como desafio
formular a Politica Publica e elaborar o PMSB. Observadas as especificidades,
respectivas diretrizes e requisitos poderdao receber apoio técnico e financeiro das
varias esferas do Governo para o desenvolvimento das ag¢des:
a) A formulagdo da Politica com a definigdo do modelo juridico-institucional para
as fungdes de gestdo dos servicos de saneamento basico, das garantias para o
atendimento essencial a saude, dos direitos e deveres dos usuarios, do sistema
de informacGes para o controle e a avaliacdo dos servicos e dos mecanismos e
normas de regulacdo, bem como a elaboracdo do Plano Municipal de
Saneamento Basico; e
b) A elaboracdo do Plano de Saneamento Bdasico com a abrangéncia de todo o
territério do municipio e nos quatro servigos: abastecimento de agua potavel,
esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo dos residuos sdlidos e

drenagem e manejo da aguas pluviais.

4. FUNDAMENTACAO
O Projeto ou Proposta de formulagao de Politica e de elaboragao de PMSB, desde os
objetivos e diretrizes até os instrumentos metodoldgicos do processo de participacdo

social e de elaboragao, deve pautar-se pelos pressupostos deste Documento, pelos
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principios, diretrizes e instrumentos definidos na legislagdo aplicavel e nos Programas
e Politicas Publicas com interface com o Saneamento Basico, em particular:

a) Lei 10.257/01 - Estatuto das Cidades;

b) Lei 11.445/07 — Lei Nacional de Saneamento Basico;

c) Decreto Federal N2 7217/2010 — Regulamenta a Lei N2 11445/2007;

d) Lei11.107/05 — Lei de Consorcios Publicos;

e) Lei 8.080/1990 — Lei Organica da Saude;

f) Lei 8.987/1995 — Lei de Concessdo e Permissdo de servigos publicos;

g) Lei11.124/05 - Lei do Sistema Nacional de Habitacdo de Interesse Social;

h) Lei 9.433/1997 — Politica Nacional de Recursos Hidricos;

i) Portaria 2.914/2011 - DispGe sobre os procedimentos de controle e de
vigilancia da qualidade da agua para consumo humano e seu padrdo de
portabilidade;

j) Resolucdo Recomendada 75 de 02/07/09 do Conselho das Cidades, que trata da
Politica e do conteido Minimo dos Planos de Saneamento Basico;

k) Lei Organica Municipal, Plano Diretor do Municipio e o Plano Local de
Habitacdo de Interesse Social;

[) Resolucdes das Conferéncias Municipais da Cidade, de Saude, de Habitacdo, de
Meio Ambiente e de Saude Ambiental; e

m) Os Planos das Bacias Hidrograficas onde o Municipio esta inserido.

5. CARACTERIZACAO DO MUNICIPIO

5.1. HISTORIA

A Serra, como quase todos os Municipios do Espirito Santo, também contou com o
desbravamento territorial conduzido pelos jesuitas, sendo os primeiros habitantes do
Municipio os indios Temiminds, do grupo Tupi. A data da chegada do Padre Bras
Lourengco é inexata, supondo-se que ocorreu em 8 de dezembro de 1556, dia

consagrado a Santa Nossa Senhora da Concei¢do e, em 1556, com a colaboracdo do
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cacique Maracaiaguacu (Gato Grande), conseguiu fundar a aldeia Nossa Senhora da

Conceicdo de Serra, no sopé do monte Mestre Alvaro.

A populacdo da aldeia foi composta pelos colonizadores portugueses, seus escravos,
além dos indigenas ja citados, surgindo o povo serrano, herdando a religiosidade dos
portugueses, o rico folclore e o gosto pelas festas dos negros, e a paixao pela liberdade
dos indios. A aldeia foi elevada a categoria de distrito e paréquia em 1752, a sede de
Serra elevada a vila em 1822 e, em 1875, por meio da Lei N2 06, a vila foi elevada a
categoria de cidade. A Serra foi criada por meio da Resolucdo do Conselho do Governo

de 2 de abril de 1833, sendo instalado em 19 de agosto do mesmo ano (SERRA, 2011).

5.2. LOCALIZAGAO E AREA

A darea de abrangéncia do Municipio de Serra compreende uma area politico-
administrativa de cerca de 553 Km?, representando uma participacdo na Regido
Metropolitana da Grande Vitéria de aproximadamente 24%. Dista cerca de 27 Km da
capital Vitdria, localizando-se nas coordenadas de longitude oeste 402 18’ e latitude sul
202 07’, limitando-se ao norte com o Municipio de Funddo, ao sul com Vitdria e

Cariacica, a leste com o Oceano Atlantico e a oeste com Santa Leopoldina, Figura 1.
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Figura 1 - Mapas de localizagdo e Municipios limitrofes do Municipio de Serra, ES
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O municipio é composto por 5 (cinco) distritos: Serra (Sede), Calogi, Carapina, Nova
Almeida e Queimado. De acordo com a divisdo da Federacdo de AssociacOes de
Moradores de Serra (FAMS), onde a Secretaria de Planejamento Estratégico (Seplae)
utiliza para o Orcamento Participativo, o municipio é constituido por 12 regides
administrativas: Anchieta, Carapina, Castelandia, Civit A, Civit B, Laranjeiras, Praia |,
Praia Il, Praia lll, Serra A, Serra B e Rural. Possui aproximadamente 23 km de praias
localizadas préximas a riachos e lagoas, além de uma exuberante vegetacdo nativa

(SERRA, 2011).

5.3. PRINCIPAIS ROTAS DE ACESSO
O Municipio possui grandes eixos viarios: BR- 101, Rodovia do Contorno, ES-0- 10 e
Av. Civit, Av. Brasil e Manguinhos. Acesso Rodoviario: ES 060 - ES 388 e ES 471 . A

Figura 2 apresenta as principais rotas de acesso para o Municipio.

~ o> Riberio 13 BaaNmar
= o Crs %5 =— Tk
3 Jiodos-0s Sanfos

Figura 2 - Principais rotas de acesso do Municipio de Serra, ES - DNIT.
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5.4. TURISMO
O turismo é uma das atividades que mais cresce em todo o mundo, movimentando
milhares de ddélares em divisas, tornando-se referéncia na geracdo de empregos e
rendas. No Brasil, segundo a EMBRATUR, no ano de 2007, mais de cinco milhdes de
turistas geraram uma receita de aproximadamente quatro milhdes de ddlares,
ocasionando um aumento em numero de turistas de 460,58% em relacdo ao ano de
1990, (primeiro ano considerado pela EMBRATUR) e 331,84% em valores. Um
crescimento expressivo, porém aquém do que poderia ser feito se todos estivessem
mais envolvidos na atividade e houvesse planejamento do turismo do setor publico

articulado com a sociedade civil organizada.

MANIFESTACOES CULTURAIS, PONTOS HISTORICOS, CULTURAIS E PONTOS DE
VISITACAO PUBLICA.

A miscigenagao cultural e étnica, no municipio de Serra, imprimiu profundos reflexos
na cultura, dentro das dimensdes antropolégicas e também das socioldgicas. Esta
mistura se expressa principalmente nas manifestagdes da cultura popular, como as
festas folcldricas que compdem o Ciclo Folclérico e Religioso de Serra (Sdo Benedito,
na Serra — Sede, S3o Sebastido, em Nova Almeida, S3o Pedro, em Jacaraipe, Nossa
Senhora do Rosdrio, em Pitanga, Cortadas e Derrubadas do Mastro), no congo, no

carnaval, no artesanato, nos monumentos histdricos e na gastronomia tipica.

Na Serra, a mais tradicional manifestacdo cultural é representada pelas bandas de
congo, cujo maior numero existente no Estado estd na Serra. Sdo elas: Congo
Folclérico de S3o Benedito, Sdo Sebastido, Sdo Pedro, Santiago, Nossa Senhora do
Rosério, Konshacga, Sdo José, Santo Expedito, Campinho, Cacaroca, Jovens em Prol da

Cultura e Bicanga. Todas as bandas adultas tém similares mirins.

Podemos citar também, como elementos de representacdo das manifesta¢des
culturais locais, as agremiagOes carnavalescas Rosas de Ouro e Tradicdo Serrana, os

blocos carnavalescos, em especial os Ratazanas, de Jacaraipe e o Banho de Mar a
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Fantasia, de Manguinhos, uma das manifestagdes carnavalescas mais tradicionais do

Estado.

Outra manifestacdo que se revela com mais visibilidade em fungao do processo

migratorio sdo os grupos de Arraias Juninos, como o Gabiraba, do bairro Feu Rosa, um

dos mais conhecidos e premiados do Estado. Além dessa, outra manifestagao cultural

tradicional é a Banda de Musica Estrela dos Artistas, de Serra - Sede, fundada em 1967.

A banda participa das principais festas folcldricas do Municipio.

O patrimonio cultural vem recebendo importdncia e se destacando no periodo mais

recente das administragdes municipais. Seguem os principais:

a)

b)

c)

d)

f)

Sitio Histdrico e Arqueolégico de Carapina: A Capela S3o Jodo Batista de
Carapina marca a passagem dos jesuitas no Espirito Santo. Data de 1594.

Casa do Congo Mestre Antonio Rosa: Serra — Centro- Instalada em imovel de
interesse de preservagao datado do século XIX, foi Inaugurada em 2.000, possui
em seu acervo exposicdo permanente de objetos e elementos das bandas de
congo, além referéncias de patrimoénio cultural de natureza material e imaterial
de Serra, sendo: fotografias, histdrias e lendas locais, objetos artisticos e obras
de arte, documentos, entre outros.

Museu Histérico de Serra: Serra — Centro. Inaugurado em 2007, possui em seu
acervo: mobilidrios de época, documentos e obras de arte de Familia
tradicional de Serra. Ocupa um casardo que é um dos poucos remanescentes
da arquitetura do século XIX.

Estatua de Chico Prego: Serra — Centro. Homenagem ao lider da Insurreigdo de
Queimado, revolta de escravos ocorrida no de 1849.

Igreja Nossa Senhora da Conceicdo: Serra — Centro. Primeiro templo religioso
do municipio, fundado no ano de 1556. Sua arquitetura atual foi concluida em
1769, e suas torres construidas em 1938.

Ruinas da Igreja Sdo Jose do Queimado: Serra - Centro — drea rural. Inaugurada

em 1849, foi o estopim da Insurreicdo de Queimado, principal revolta de
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escravos no Espirito Santo. O local é de elevada riqueza paisagistica, cultural e
histdrica, que teve seu apice no século XIX.

g) Centro de Histdrias e Memorias de Carapebus: Carapebus. Instalado dentro do
Instituto Carapebus Solidario, é aberto a visitagao publica.

h) Casa de Pedra: Construida em 1990 com pedra e restos de madeira pelo
escultor Neusso, atrai turistas de todo o Brasil. No entorno da Casa de Pedra ha
varios artistas com diversas técnicas, onde os ateliés também sdo abertos a
visitagdo publica.

i) Igreja e Residéncia de Reis Magos: Nova Almeida. Construida por jesuitas e
indios tupiniquins por volta de 1580, é tombada pelo Instituto de Patrimonio

Histdrico e Artistico Nacional - IPHAN como patrimoénio historico nacional.

5.5. BALNEARIOS

5.5.1. Balnedrio de Carapebus

Carapebus é a praia mais proxima de Vitoria. Balneario de pescadores, com extens3do
de 1,5 km de areia grossa, com formagdes areniticas e de corais ao sul, dguas claras e
mornas, propicia a pratica de Surf e pesca. Com ondas de 0,5 a 2,0 metros, enfatizando
uma darea de preservagao ambiental fiscalizada pelo projeto TAMAR. Fazem parte do
balneario de Carapebus as praias de Bicanga e Praia Mole.

a) Praia Mole: Fica nas proximidades de Carapebus. E uma praia que apresenta
grande inclinagdo e, em alguns periodos do ano, o mar se crispa em ondas que
permitem a pratica do Surf.

b) Praia de Bicanga: Bicanga é a praia mais agreste da regido, com aguas calmas e

tranqtilas, que preserva ainda hoje as caracteristicas de Vila de pescadores.

5.5.2. Balneario de Jacaraipe

O balnedrio de Jacaraipe é o principal balneario de Serra, com todas as comodidades
de um bairro residencial. Palco de manifesta¢des culturais e artisticas é excelente para

a pratica de esportes ndauticos e um concorrido carnaval. Jacaraipe possui hotéis e
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restaurantes de primeira categoria, que atendem aos gostos mais exigentes e variados.
Suas praias sdo: Praia da Baleia, Capuba, Enseada de Jacaraipe, do Solemar, Costa Bela
e do Barrote. A explicacao extra-livresca da origem do nome Jacaraipe é a de que os
indios Tupiniquins, quando precisavam ir de Manguinhos a Nova Almeida,
enfrentavam grandes jacarés, de um lado e de outro, para atravessar as matas. De
tanto por ali passarem, formou-se um caminho, que eles denominaram de "caminho

dos jacarés", ou Jacaraipe.

5.5.3. Balneario de Manguinhos

O balneario de Manguinhos encontra-se praias de aguas calmas, ambiente bucélico e
acolhedor, fazendo-a a preferida dos intelectuais, artistas e amantes da paz e da
natureza. Manguinhos é um recanto seguro também para as tartarugas marinhas que
desovam em seus areais, assegurando a continuidade da vida e da espécie.
Manguinhos esta situada a 25Km de Vitéria, com varias praias como:

a) Praia da Enseada: Possui os melhores restaurantes da nossa orla maritima,
onde servem a melhor comida capixaba, camardao na moranga, moquecas, torta
capixaba, bobdé de camardo, e outros. Possui também uma pracinha que é
ponto de encontro de jovens, tendo ao lado a praca dos pescadores, onde
todos os dias é vendido peixe fresco.

b) Praia da Chaleirinha: Praia onde se encontra pocgas térmicas naturais, com
pedras de recifes de origem vulcanica.

c) Praia Ponta dos Fachos: Praia agreste, onde acontece a desova de tartarugas,
atraindo turistas de varias localidades. Além destas praias, o balneario de
Manguinhos também possui outras como: Praia da Maresia e Praia dos

surfistas.

5.5.4. Balneario de Nova Almeida

O balnedrio de Nova Almeida abriga, em todo verao, artistas de varias partes do Brasil,

gue participam do "Festival de Verdao". Possui d4guas rasas quentes com concentracao
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de daguas arribadas. Quando a corrente marinha é sudeste, as aguas ficam turvas;
guando a corrente é nordeste, ficam limpidas. No verdo, as dguas sdo claras e calmas,
no inverno ocorrem as grandes ressacas.

a) Praia das Barreiras: Encontram-se areas de falésias e recifes de lateritas (rochas
vermelhas). Como os demais balnearios possui sua col6nia de pescadores, o
gue garante aos turistas e moradores o peixe fresco e farto o ano todo.

b) Praia da Barrinha: E uma praia tranquila, limpa e muito procurada por pessoas

que apreciam o aconchego e a natureza.

5.6. ASPECTOS FiSICO-AMBIENTAIS

5.6.1. Relevo

O Municipio de Serra esta localizado na microrregido de Vitéria, a 70 metros de
altitude, e apresenta variacao de altitude entre a madxima e a minima de 490 metros

(Mestre Alvaro) e de 0 m (nivel do mar), respectivamente.

O relevo do municipio apresenta uma variedade de feicGes geomorfoldgicas
decorrentes de sucessivas mudancas climaticas, das caracteristicas litoldogicas e
estruturais e dos fatores bioldgicos. Existindo assim a ocorréncia do dominio dos
depdsitos sedimentares, com a Regido das Planicies Costeiras e a Regido dos
Tabuleiros Costeiros, do Dominio de Faixas de Dobramentos Remobilizados,
representada pela Regido das Colinas e Macicos Costeiros e pela Regido da

Mantiqueira Setentrional, Figura 3.

A Regido das Planicies Costeiras se apresenta no municipio através da Unidade
Planicies Litoraneas que é caracterizada pelas estreitas planicies que recortam os
Tabuleiros Costeiros, como os vales do rio Jacaraipe e seus afluentes, bem como pela
planicie no entorno do Morro Mestre Alvaro, destacadamente na sua por¢do sul,

caracterizada por uma area de morfologia plana e topografia baixa.

A Regido dos Tabuleiros Costeiros é caracterizada no municipio pela Unidade

Tabuleiros Costeiros, limitada a oeste pelas Colinas e Macicos Costeiros e a leste pelo
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oceano. Ocorre em boa parte da porgao oriental do municipio, constituindo uma area
plana com altimetria variando de 15 a 40 metros, onde se desenvolveu boa parte da
area urbana do municipio. E recortada pelos vales dos rios e riachos que correm na
diregdo leste, até alcangarem o Oceano Atlantico. Em alguns trechos ao longo da linha
de costa os Tabuleiros Costeiros apresentam-se marcados pela ocorréncia de falésias,

como na regido de Carapebus e no trecho entre Capuba e Nova Almeida.

A Regido das Colinas e Macigos Costeiros esta representada no municipio pela unidade
geomorfoldgica de mesmo nome. E uma das mais relevantes, ocupando grande parte
da porc¢do central e praticamente toda a por¢do oriental do municipio. Distribui-se por
uma drea de planicies aluviais onde estdo assentadas colinas aprofundadas e convexas.

Nesta unidade encontra-se o sitio arqueoldgico de Queimados.

Sobressai-se na paisagem o morro do Céu (414 metros), serra de Mororom (328
metros), os morros do Cavada (362 metros) e do Vilante (427 metros) e, com maior
destaque, o Morro Mestre Alvaro, com seus 833 metros de altitude, uma referéncia na

paisagem do municipio e do Estado do Espirito Santo.

A Regido da Mantiqueira Setentrional ocorre numa faixa estreita do limite oeste do
municipio, representada pela Unidade Patamares Escalonados do Sul Capixaba. O
relevo é acidentado, fortemente declivoso, encostas ingremes, apresentando muitas
vezes afloramentos rochosos e cotas altimétricas acima de 500 metros. Nessa unidade

encontram-se as principais nascentes do Rio Jacaraipe.
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Figura 3 - Geomorfologia do Municipio de Serra
Fonte: SEPLAE/PMS, 2007
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5.6.2. Clima

Segundo o estudo realizado pela EMCAPA/NEPUT (1999), o territério de Serra possui
trés zonas naturais climaticas, Figura 4, sao elas:
a) Zona 3: Terras de temperaturas amenas acidentadas e transi¢cdo chuvosa/seca;
b) Zona 5: Terras quentes acidentadas e transi¢gdo chuvosa/seca; e

c) Zona 8: Terras quentes, planas e de transi¢des chuvosas/seca.

A Zona 3 ocorre na area de altitude mais elevada do municipio, onde esta situado o
Mestre Alvaro. O referido estudo indicou que a Zona 3 corresponde a 1,1% da &rea
total do municipio e apresenta os meses mais umidos no periodo de outubro a
dezembro e o més mais seco é o de agosto, com as temperaturas médias minimas

mensais entre 9,4 e 11,8°C e as médias maximas mensais entre 27,8 e 30,7°C.

A Zona 5 ocorre na borda do macico do Mestre Alvaro e nas areas de ocorréncia da
Mantiqueira Setentrional, perfazendo 23,3% da 4rea total do municipio. Essa zona
apresenta um periodo chuvoso entre os meses de outubro e janeiro, com o més de
agosto como o mais seco. Apresenta temperaturas médias minimas mensais entre 9,4

e 11,8°C e as médias maximas mensais entre 30,7 e 34,0°C.

A Zona 8 ocupa a maior parte do territorio serrano (75,6%), com ocorréncia na regido
de planicies e tabuleiros costeiros e de colinas e macigos costeiros. O regime de chuvas
e as temperaturas médias mensais apresentam comportamento similar ao da zona 5

conforme comprovagao em estudos.

O clima no municipio de Serra pode ser definido como tropical quente e superumido,
com subseca no més de agosto. O vento predominante é o nordeste, proveniente do
oceano atlantico com ocorréncia de vento sudoeste no inverno, devido a massa Polar

Antartida.
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Legenda

Zona 3
Zona 5

Zona 8

Figura 4: Zonas Climaticas do municipio de Serra
Fonte: SEPLAE/PMS, 2007

5.6.3. Hidrografia

A Serra possui uma vasta rede hidrogréfica, Figura 5, constituida em sua maioria de
pequenos corregos e nascentes, tanto na drea rural como na urbana. Os cérregos da
porcdo leste, formam pequenas bacias litoraneas; os da porcdo central formam a
bacia do rio Jacaraipe; os cdrregos localizados mais ao norte sdao contribuintes da bacia
do rio Reis Magos e os das porgdes sul e oeste sdo contribuintes da bacia do rio Santa

Maria da Vitoria e da sub-bacia da baia de Vitoria.

As pequenas bacias litéranias sao formadas por diversos cursos d’agua independentes
(corregos Manguinhos, Pelado, Carapebus,Maringa, dentre outros. Com comprimento
reduzidos (entre 4 e 15 km) que percorrem regides de tabuleiro, em grande parte ja
urbanizadas, e desaguam nos 23km de orla do municipio, banhada pelas dguas do
Atlantico.

A drea de drenagem total desses cursos d’agua compreende cerca de 107km? e nas
suas margens podem ser ainda encontrado varios fragmentos preservados de mata de

tabuleiro.
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Bacia do rio Jacaraipe

E uma das principais bacias hidrograficas de Serra, toda inserida nos limites
municipais.Com area de drenagem de 221,4 km2 representa 40% da area total do
municipio tem sua foz no balnedrio de Jacaraipe. Nesta bacia estdo as principais lagoas

do municipio: Largo do Juara e Jacuném.

Bacia do rio Reis Magos
O rio Reis Magos desagua no balnedrio de Nova Almeida e seu curso principal coincide
com o limite norte do municipio, divisa com Funddo. O Reis Magos banha, além dos

municipios de Serra e Fundao, os municipios de Santa Teresa, Aracruz, e lbiracu.

Bacia do rio Santa Maria da Vitéria

Abrange areas dos municipios de Santa Maria de Jetiba, onde se localiza sua nascente,
de Santa Leopoldina, de Cariacica, de Vitéria e de Serra. Apesar de representar uma
pequena parte de sua area de drenagem (14%), o municipio de Serra é um dos mais
dependentes da qualidade de suas aguas, por ser o rio Santa Maria da Vitdria o seu
principal manancial de abastecimento. Com uma disponibilidade hidrica estimada em
8,67 m3/s (considerando a vazdo minima de 7 dias com tempo de recorréncia de 10
anos, o Santa Maria da Vitéria responde sozinho por mais de 80% de toda a

disponibilidade hidrica do municipio, estimada em 10,57 m3/s.
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Figura 5: Hidrografia do municipio de Serra.
Fonte: SEPLAE/PMS, 2007
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5.6.4. Vegetacgao

A diversidade da flora é uma caracteristica marcante do municipio de Serra, com
remanescentes de mata atlantica, restinga e manguezal. Essa vegetagdo de acordo

com a classificacdo fitoecoldgicas do RADAMBRASIL pode ser assim descrita:

Mata Atlantica
a) Floresta ombrofila densa montana: ocorre no Mestre Alvaro, acima da cota
500m;
b) Floresta ombroéfila densa sub-montana: ocorrem na regido das colinas e
macicos costeiros (cota entre 100 e 500m);
c) Floresta ombrofila densa de terras baixas (mata de tabuleiro): engloba os
ambientes das terras situadas ao nivel do mar e vai até, no maximo, a cota de

50m, fortemente associada a estrutura litolégica do Grupo Barreiras.

Restinga

Ocorrem por toda a faixa litoranea de Carapebus a Nova Almeida.

Manguezais
a. Encontram-se distribuidos na foz dos rios Jacaraipe, Reis Magos;
b. Manguinhos;

c. Na porcao sul do municipio onde se limita com Vitéria, encontra-se o Lameirao.

A fragmentacdo dos remanescentes de vegetacdo encontrados no municipio é elevada,
na sua maioria, em parcelas descontinuas, limitadas as unidades de conservagdo. O
municipio praticamente ndo foi contemplado na definicdo das areas prioritarias para
conservagdo no estado do Espirito Santo, estudo realizado pelo IPEMA em parceria
com o governo do Estado, limitando-se a inclusdo da area de manguezal limitrofe com

o0 municipio de Vitdria.
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5.7. AREAS PROTEGIDAS

As areas naturais protegidas no municipio sdo:
a) APA Estadual de Mestre Alvaro;
b) APA Estadual Praia Mole;
c) APA Municipal doLagoa Jacuném;
d) APA Municipal do Morro do Vilante;
e) APA Nacional Costa das Algas;
f) Parque Natural Municipal - PNM de Bicanga;

g) APA Municipal do Manguezal Sul de Serra em processo de criagdo.

5.8. POPULACAO

O Quadro 1 e Gréfico 1 apresentam os primeiros dados definitivos e divulgados na
Sinopse do Censo 2010 pelo IBGE, para o municipio de Serra uma populacdo total de
409.267 habitantes, sendo 406.450 habitantes (99,3%) localizados na area urbana. Este
valor total de populacdo ndo inclui os bairros Hélio Ferraz, Conjunto Carapinal e Bairro
de Fatima. Ao compararmos os dados do CENSO de 2000 com os de 2010 constatou-se

um aumento de 27,43% da populagdo no municipio.

Quadro 1 - Populacgdo residente, segundo localizacdo do domicilio

Ne % N2 %
319.621 99,50% 406.450 99,30%
1.560 0,50% 2.817 0,70%
321.181 100,00% 409.267 100,00%

Fonte: IBGE, Censo Demografico 2010
Elaboracdo: PMS/SEPLAE/DAE
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Grafico 1 - % Populacao residente, segundo localizacao do domicilio.

99,50% 99,30%
2000 2010
d Urbana ® Rural

Fonte: IBGE, Censo Demografico 2000 e 2010
Elaboragdo: PMS/SEPLAE/DAE

Ao incluirmos os bairros Conjunto Carapina |, Bairro de Fatima e Hélio Ferraz, que sdo
contabilizados no municipio de Vitéria, em 2010 o Municipio de Serra totalizou

417.893 habitantes, conforme pode ser observado no Quadro 2 e Grafico 2.

Quadro 2 - Populagao de Serra 2000 — 2010

e [ [ e
“ 321.181 330.874
334.840 344.788
“ 342.016 352.225
“ 351.686 362.163
“ 371.986 382.738
“ 383.220 394.254
“ 394.370 405.694
385.370 396.992
397.226 409.153
“ 404.688 416.928
409.267 417.893

Fonte: IBGE, Censo Demografico 2000, 2010 e contagem da popula¢do 2007.
Elaboracdo: PMS/SEPLAE/DAE.
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Grafico 2 - Populagdo de Serra —2000/2010
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Fonte: IBGE, Censo Demografico 2000 e 2010

5.9. ASPECTOS ECONOMICOS
O municipio é essencialmente urbano, e se caracteriza pelo crescente
desenvolvimento industrial. Aproximadamente 99% da populacdo estdo no perimetro
urbano. Os pdlos de Civit 1 e 2 ocupam uma area de 6 milhées de metros quadrados.
Mais de 400 empresas estdo instaladas no local. Juntos, os dois centros e o Terminal
Intermodal de Serra geram diretamente dois mil postos de trabalho. O setor
imobilidrio se destaca na cidade, além disso, a Serra ocupa a primeira posicdo na area
industrial, com mais de um terco do PIB capixaba neste segmento. Destacam-se dentro
dos indicadores socioecon6micos os seguintes:

a) De acordo com a classificacdo do IBGE, a industria respondeu por 51,33% do

PIB de Serra de 2006, enquanto o setor de servicos compos 47,94% do PIB; e
b) Em 2008, a Serra respondeu por 21,4% dos empregos formais existentes na

regido metropolitana, o equivalente a 103.255 empregos.

O Quadro 3 apresenta um comparativo de oito anos (2000 — 2008) do PIB de Serra com
o Brasil, a Regido Sudeste, o Estado do Espirito Santo e Vitdria, e o Grafico 3 indica que

a taxa de crescimento de Serra nesse intervalo é de 19%.
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Quadro 3 — Comparativo do Produto Interno Bruto a precos correntes de Serra com o Brasil, Regido Sudeste, Espirito Santo e Vitdria. 2000 a 2008.

Localizagao

Espirito
Santo

1.179.482.000

687.776.987

23.248.586

6.695‘378

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica.

Elaboragdo: PMS/Seplae/DAE.
O Produto Interno Bruto (PIB) equivale aos impostos, liquidos de subsidios, sobre produtos a pregos correntes e por atividade econdmica, e respectivas participagdes.

1.302.135.029

751.225.511

24.333.645

7.049.185

3.557.074

1.477.821.769

837.645.868

26.756.050

7.678.733

3.989.680

VALORES ANUAIS (RS)

1.699.947.694

947.748.381

31.063.717

8.426.386

4.737.577

1.941.498.358

1.083.974.746

40.217.397

11.817.767

6.886.875

2.147.239.292

1.213.863.408

47.222.579

15.797.487

7.185.220

2.369.483.546

1.345.513.264

52.777.544

16.476.046

9.130.483

2.661.344.525

1.501.184.922

60.339.817

19.152.858

10.402.706

3.031.864.490

1.698.590.367

69.870.222

22.694.461

11.640.836

Taxa média
de
crescimen-
to nos

ultimos 8

anos

13%

12%

15%

16%

19%
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Gréfico 3 — Taxa média de crescimento dos ultimos oito anos de Serra comparada com o Brasil,
Sudeste, Espirito Santo e Vitoria.

19%
15 % 16%
o

13%
12%

Brasil Sudeste Espirito Santo Vitoria Serra

5.10. INFRAESTRUTURA URBANA
5.10.1. Ordenamento Urbano

Como outros Municipios da RMGV, Serra apresenta uma falta de infraestrutura
adequada devido a um processo de aglomeracdo desordenada. Isso é agravado pelo
fato do Municipio apresentar vantagens locacionais na instalagdo de empresas devido
a rapida acessibilidade a uma gama de servicos adensados nesse meio. Vale ainda
ressaltar que fendmenos de fora do contexto municipal trazem conseqiiéncias ao

desenvolvimento urbano em Serra.

A configuragdo urbana do Municipio decorre de um processo histdrico diferenciado de
ocupacdo de vdrias por¢des de seu territério. Em funcdo das suas caracteristicas,
morfoldgicas e ambientais, seu desenvolvimento urbano ocorreu de forma organica ao
longo dos grandes eixos vidrios e nos platés, formando nucleos urbanos que ndo
mantém estreita ligagdo entre si. Essa particularidade faz com que a dinamica urbana
se realize de forma isolada e descontinua, formando nucleos urbanos separados por
grandes vazios. Considerando o crescimento fragmentado do espago urbano e tendo
em vista o sistema viario e a tipologia habitacional, pode-se dividir Serra em quatro
macrorregides: Serra-sede, Litoranea, Regido do CIVIT e Planalto de

Carapina/Laranjeiras.
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5.10.2. Macrorregioes e Uso do Solo no Municipio de Serra

A macrorregiao de Serra-sede situa-se a 29 Km de Vitéria e é onde estd localizado o
primeiro nucleo urbano do Municipio, que comegou a ser constituido no século XVI e
consolidou-se no século passado. Predomina o uso do solo para fins residenciais e para

comércio local, que se encontra distribuido ao longo das principais vias.

A regido é cortada pela BR-101, patrimonios arquiteténicos de interesse historicos e o
Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Serra. Cada porcdao dessa regido,
embora todas sejam voltadas para a atividade turistica, apresenta caracteristicas

particulares em termos de seu processo de ocupacdo e de populacao residente.

Ha as marcantes caracteristicas histéricas de Nova Almeida, a ocupagao mais adensada
e em fase inicial de verticalizacdo de Jacaraipe, o bucolismo de Manguinhos e a
ocupacdo rarefeita de Carapebus/Bicanga. No planalto entre Manguinhos e Jacaraipe,
encontram-se instalados alguns bairros populosos com precdrias condicGes de
infraestrutura, como é o caso de Vila Nova de Colares, Feu Rosa e Castelandia. Esses
bairros foram construidos mais recentemente em fungao da expansdo da rede urbana

do Municipio, ndo sendo propriamente resultado da expansdo dos balnearios.

A macrorregiao do CIVIT situa-se ao norte de Carapina, no entorno do CIVIT |, tendo
acessos pela BR-101 e pela via Norte-Sul. E assim denominada porque é uma regido
composta principalmente por conjuntos habitacionais construidos pela Companhia
Habitacional (COHAB) e Instituto de Orientagdo as Cooperativas Habitacionais
(INOCOOP), nas décadas de 70 e 80. O seu terreno tem a formacdo de tabuleiro
recortado com uma sucessdo de platdés quase peninsulares, rodeados pelos vales
sinuosos cobertos de mata nas encostas. E 0s conjuntos implantados sobre os platds
apresentam-se isolados entre si, sendo ligados quase sempre por vias de maior porte.

A regido apresenta atualmente ocupagao bem consolidada, com boa qualidade de
vida, distinguindo-se de outras areas habitacionais do Municipio por apresentar boa
infraestrutura urbana. As unidades residenciais, que inicialmente eram do tipo

popular, encontram-se em sua quase totalidade transformadas, enriquecendo com
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isso a tipologia habitacional. Esse tipo de ocupagao é predominante nessa regidao, mas
ocorreu também, com menor intensidade, nas outras macrorregides. O importante a
destacar é que, dada a forma como eram implantados os conjuntos habitacionais, ou
seja, procedidos de planejamento e dotados de toda infraestrutura urbana e de
equipamentos sociais, tem-se nos conjuntos um padrdo de qualidade de vida superior
ao das demais areas residenciais. Estima-se que aproximadamente metade da area
residencial do Municipio seja oriunda desses conjuntos e que, portanto, disponha de

boas condicdes de vida.

Essas macrorregioes sdo vizinhas do CIVIT | e de empresas, principalmente, industrias.
No interior dos bairros, prevalecem as atividades de comércio e servigos locais. A
macrorregido do Planalto de Carapina/Laranjeiras constitui o centro nervoso do
Municipio, ou seja, concentram aproximadamente dois tercos da populacdo, 98% do
emprego industrial e a maior parte do comércio de abrangéncia regional. Essa é a
regidao ocupada mais recentemente, o que ocorreu a partir da expansao da Regido
Metropolitana na sua parte Norte, que transbordou de Vitdria em direcdo ao territério
serrano. Sua ocupacgao foi induzida basicamente por trés fatores: a implantagdo do
eixo viario BR-101, que liga Vitoria, a partir da Av. Fernando Ferrari, com o norte do
Espirito Santo, em torno do qual foram se localizando empreendimentos comerciais,
prestadores de servigos e industriais; a identificagdo de areas reservadas para
localizacdo industrial, especialmente as duas areas destinadas ao Centro Industrial de
Vitoria (CIVIT | e 1l), que somam seis e meio milhdes de m?, a area destinada a
ArcelorMittal Tubardo, com 12 milhées de m? e ultimamente, o Terminal Industrial
Multimodal de Serra (TIMS), com area de 1 milhdo de m?; o indutor da ocupacgdo da
regido foi a construcdo, nas décadas de setenta e oitenta, de alguns conjuntos
habitacionais, que foram responsdveis pela fixagdo de importante contingente

populacional.

Complementam o perfil habitacional dessa regidao as ocupagdes irregulares ocorridas
em torno das dreas urbanas infraestruturadas, especialmente dos conjuntos

habitacionais. Essas ocupagdes em geral estdao localizadas nas encostas e fundos dos
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vales, areas frageis e/ou protegidas, do ponto de vista ambiental, e de dificil
urbanizacdo devido aos elevados investimentos necessarios. Contudo, essas areas de
ocupacao irregulares ndo chegam a se apresentar como um problema insoltvel tendo
em vista a disponibilidade corrente de recursos e a capacidade de endividamento do
poder publico municipal. Ao contrario, essas ocupag¢des ndo sdo em numeros muito
elevado e estima-se que envolvam aproximadamente 10% da populagao do Municipio,
ou seja, cerca de trinta mil pessoas, o que indica ser possivel uma solugdo abrangente

e radical em médio prazo.

Essa regido apresenta ainda certa especializagdo em comércio e servigos, ndo sé locais
como também regionais, ou seja, que atendem a uma populagdo mais ampla do
municipio e de municipios vizinhos, especialmente Vitdria. Essas atividades comerciais

estdo localizadas, sobretudo, ao longo dos grandes eixos viarios.

Considerando todo o espago urbano do Municipio, identifica-se a existéncia de
significativa area desocupada, tanto em termos de terrenos ainda nao loteados como
de lotes vagos. H4 878 hectares de terrenos urbanos préprios para habitacdo, os
chamados vazios urbanos, e 52.455 lotes desocupados, o que, considerando-se a
densidade média do Municipio, indica ser possivel assentar nessa area disponivel, uma

populagdo total de 315.120 habitantes.

Como a projegao da populagdo do Municipio indica um aumento de 131.965 até 2020,
conclui-se ser possivel localiza-la em sua totalidade na atual area urbana, sem
necessidade de expansdo do perimetro urbano, o que tende a racionalizar o
crescimento urbano do Municipio e otimizar os investimentos do poder publico e das

concessionarias de servicos em infra-estrutura.

O planejamento urbano do Municipio tem como um de seus principais objetivos
promover a ordenacdo do uso do solo, com base nas condicdes fisico-ambientais,
ficando assim estabelecido:

a) Zona Residencial (ZR) e Zona Residencial Especial (ZRE): Predominancia de uso

residencial e alto indice de ocupacao;
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b) Zona de Usos Diversos (ZUD) e Zona de Usos Diversos Especial (ZUDE): Areas
onde se concentram atividades urbanas diversificadas, com predominancia do
uso comercial e de prestacdo de servicos;

c) Zona Industrial (ZI) e Zona Industrial Especial (ZIE): Areas onde s3o implantadas
atividades industriais;

d) Zona Natural (ZN): Areas cuja ordenacdo do uso do solo se especifica mediante
critérios de importancia ecoldgica, preservacdo e protecdo da biodiversidade
dos ecossistemas, dos recursos naturais e dos cursos d’agua. A nova porposta
do plano Diretor Urbano do Municipio de Serra, em vias de aprovacdo, propde
nova forma de organizagdo do espago territorial do Municipio, urbano e rural,

visando alcancar o desenvolvimento sustentavel e a funcdo social da cidade.

A Figura 6 apresenta o novo Zoneamento do Municipio de Serra fica dividido em dez
tipos de zonas e vinte e oito subdivisdes, segundo os pressupostos definidos na divisdao
territorial.

| — Zona de Protecdo Ambiental — ZPA 01, 02, 03 e 04;

Il — Zona de Interesse Histérico — ZIH 01, 02, 03, 04 e 05;

Il — Eixo Estruturante EE —01;

IV — Eixo de Dinamizacao - ED 01, 02, 03 e 04;

V —Zona de Ocupagao Preferencial - ZOP 01 e 02;

VI — Zona de Ocupacdo Controlada - ZOC 01 e 02;

VIl - Zona Especial de Interesse Social — ZEIS 01, 02 e 03.
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Figura 6 — Zoneamento do municipio de Serra
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5.10.3. Sistema Viario

A Serra possui um sistema vidrio de interesse metropolitano, relativamente, bem
estruturado. Entretanto, ele apresenta o inconveniente de estar centrado, na sua
quase totalidade, sobre rodovias de trafego de longa distancia: BR 101, federal, e ES
010, estadual. Este fato dificulta a implementacdo, pela municipalidade, de acdes de
controle operacional da circulacdo de veiculos e de pedestres sobre a rede vidria como
um todo, especialmente nos pontos de intersecdo de vias com jurisdicGes diferentes
ou nas travessias urbanas densamente ocupadas. Com isso, ocorrem sérios conflitos
entre o trafego de longa distadncia, principalmente de veiculos pesados, com pedestres
e veiculos locais e, consequentemente, elevacdo significativa nos indices de acidentes
e criagcdao de barreiras fisicas que separam bairros proximos entre si, muitas vezes
impedindo que a populacdo venha a compartilhar a infraestrutura de equipamentos e

servicos disponiveis na regido.

O sistema vidrio principal da cidade se desenvolve, de um modo geral, radialmente em
relacdo ao centro metropolitano localizado em Vitéria, cortando, assim, a area urbana
da cidade no sentido Norte-Sul. Estas vias ja apresentam sinais de fadiga funcional, isto
é, ja estdo operando préximas do limite de saturagao, seja pelo volume de veiculos ou

pelo tipo de trafego.

J& o sistema viario de interesse local, constituido por iniUmeras outras vias/conjuntos
de vias vinculadas a jurisdicdo municipal que exercem fung¢do de corredores arteriais,
eixos coletores ou de acesso local, apresenta-se seccionado, funcionalmente, pelos
eixos metropolitanos ou fisicamente pelos inumeros vales que cortam os tabuleiros no

sentido oeste-leste.

Ao longo de um conjunto de vias importantes do Municipio vem sendo implantadas
ciclovias/ciclofaixas concebidas em estudos preliminares visando a instituicdo de um
Plano Diretor Cicloviario, ja que a Serra apresenta grande potencialidade para receber
a implantacdo deste modal de transporte, em funcdo da sua topografia relativamente
plana e da existéncia de grande numero de vias com largura que possibilita a

construgao de pistas destinadas a bicicleta.
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5.10.4. Sistema Vidrio Estruturante Proposto

As principais vias estruturantes de Serra, na quase totalidade, sdo rodovias de trafego
de longa distancia como: BR 101 — federal e ES 010 — estadual. Desenvolvem-se, de
um modo geral, radialmente em relacdo ao centro metropolitano localizado em
Vitéria, cortando a drea urbana da cidade de Serra no sentido Norte-Sul. A malha vidria
principal, em nivel municipal, é basicamente constituida pela Avenida Norte — Sul, a
ligagdo Serra Sede — Jacaraipe e o eixo viario composto pelas Avenidas Eudes Scherrer

de Souza (Avenida Civit Il) e Talma Rodrigues Ribeiro, conforme Figura 7.

A concepgdo da macro-estrutura da rede de circulagdo vidria partiu da premissa que o
atual tracado da BR 101 serd deslocado para a area rural do municipio, a oeste do
Macico do Mestre Alvaro, cujo projeto encontra-se em desenvolvimento no ambito do
governo estadual, retirando da mancha urbana, o trafego interestadual de longa

distancia.

O Plano Viario compreende um sistema de circulagao, a ser concretizado a médio
prazo, consubstanciado sobre a diretriz de priorizar os sistemas de transportes
publicos. O trecho da BR 101 situado entre o aeroporto e Laranjeiras e as vias
municipais Eudes Scherrer de Souza (Avenida Civit Il) e Talma Rodrigues Ribeiro
integram o projeto “Corredores Exclusivos para Onibus” também em desenvolvimento

pelo Governo do Estado.

Esse plano prevé, além da construgao das pistas exclusivas para 6nibus, a abertura de
novos eixos viarios e a adogdo de binarios de trafego, formando macro-aneis viarios
em torno do subcentro metropolitano de Laranjeiras, permitindo a circulacdo de
veiculos de uma regido para outra sem a necessidade da passagem pelas areas centrais
de Carapina e Laranjeiras, principais polos de atratividade comercial, imobiliaria e de
servigos existentes na Serra e que ja apresentam sinais de fadiga funcional, seja pelo

volume de veiculos ou pelo tipo de trafego.

As intervengdes vidrias integrantes do programa BID, com exceg¢ao das obras

projetadas para a reestruturacdo da circulagdo interna da regido de Carapina Grande,
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representam trechos dos anéis vidrios previstos na nova estrutura viaria planejada

para a cidade de Serra.

iﬂ%%?ﬁ:‘

YiA
o

MUNICIPIO DA SERRA

;-_'I-) CENTRO DIMAMICO DA CIDADE
AGENDA 21 (2007 - 2027)

MACRO-ANEL VIARIO DE INTEGRAGAD B
LTOANNEA SISTEMA VIARIO ESTRUTURANTE PROPOSTO

Figura 7 : Sistema vidrio do municipio de Serra
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5.10.5. Circulagao e Transito

A circulagdo de veiculos automotores no Municipio estd passando por uma fase de
transicdo, onde os crescentes volumes requerem medidas de ordenamento do trafego,
embora a taxa de motoriza¢do, que era de 0,18 veiculo/habitante no ano 2006, ainda
representa uma das menores da Grande Vitdria, equiparando-se as de Cariacica e de
Viana, sendo praticamente a metade da taxa de Vitdria. Entretanto, a partir de 2003, a
frota de veiculos de Serra passou a ter uma taxa de crescimento anual similar a
apresentada por Vitodria e Vila Velha, o que demonstra uma mudancga de tendéncia do

indice de motorizacao da populagao.

Esta taxa tende a crescer de forma mais acelerada em virtude do crescimento
populacional e econdmico que a Serra tem registrado nos ultimos anos. Contribui
também para isso, o processo embrionario de adensamento urbano e de mudanga no
padrao de renda da populagdo, que vem ocorrendo recentemente, proporcionado pela
implantacdo de edificagGes verticalizadas e de abertura de loteamentos e condominios

horizontais voltados para uma populagao com nivel de renda média e alta.

Merece destague na Regido Metropolitana e na Serra, o crescimento da frota de
motocicletas que dobrou, praticamente, no periodo 2001 a 2006, registrando uma taxa
de crescimento da ordem de 16% a.a. Também é grande, na area da Grande Vitdria, o

crescimento da frota de bicicleta.

O grande crescimento da frota de veiculos motorizados tem gerado pontos de
estrangulamento do sistema viario estruturante da cidade, apesar dos investimentos

gue vem sendo realizados.

A macro-acessibilidade interna a cidade apresenta dificuldades para a execug¢do da
integragdo de corredores existentes, em decorréncia de conflitos com o meio
hidrografico e, também, de bloqueios proporcionados por grandes areas industriais e

grandes condominios.

48



[« 1556 - SERRA - 1833 %]

P

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE SERRA/ES
SISTEMAS DE ABASTECIMENTODE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO

A micro-acessibilidade é prejudicada em varios bairros por falta de interligacdes entre
vias, e pelo seccionamento da malha viaria pelos grandes condominios horizontais, que
exigem grandes percursos para pequenos deslocamentos, sejam motorizados ou
realizados a pé, sendo estes Ultimos prejudicados pelas inadequagdes ou inexisténcia

de calcadas.

O crescimento da frota local e nacional tem gerado um aumento significativo nas taxas
de acidentes de transito no ambito do territério municipal, principalmente ao longo
das rodovias BR 101 e ES 010 que cortam a cidade no sentido norte-sul, ocorrendo
uma forte interferéncia com o trafego urbano. O numero de acidentes de transito na
BR 101, no trecho situado na Serra, é da ordem de um terco do total de acidentes ao

longo de todo o seu tracado no Estado, podendo ser observado no Grafico 4.

Grafico 4: NUmero médio anual de acidentes na BR 101

Municipio da Serra
Numero Médio Anual de Acidentes na BR 101 - Total, Feridos e Mortos
Pariods 1907 a 2007

WJMERS DE OCOARENHCIAS

* Dados de janeiro a setembro de 2007
Fonte: Policia Rodoviaria Federal/ES

5.10.6. Recursos Comunitarios
Os Quadros 4 e 5 mostram as quantidades de instituicOes de ensino e saude, de

acordo com a sua categoria, presentes no Municipio de Serra.
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Quadro 4 — Instituicdes de saude

TIPO DA INSTITUICAO QUANTIDADE

PUBLICAS

Centro de Saude/Unidade Basica de Saude

Hospital Especializado

Clinica Especializada/Ambulatério Especializado

Hospital Geral

Posto de Saude

Policlinica

Pronto Socorro Especializado
Consultario Isolado

Centro de Atengao Psicossocial

Unid Mista - atend 24h: atengdo basica, internagées/urgéncias
Unidade de Vigilancia em Saude

Unidade Modvel Terrestre

PRIVADOS

.
2
8
1
.
‘

FILANTROPICO

Posto de Saude Filantropico

[Eny

Fonte: Secretaria de Estado da Saude — SESA . www.saude.es.gov.br.
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Quadro 5 — Instituicdes de ensino

o
°
o

Institui¢des de ensino fundamental e médio da rede 46
privada

Fonte: Secretaria de Estado da Educagdo — SEDU .

5.10.7. Mobilidade Urbana

Em 2007, na Grande Vitdria, eram realizadas 3,2 milhdes de viagens por dia, contra 2,3
milhGes, em 1998, e 1,3 milhdes, em 1985. O indice de mobilidade geral da Grande
Vitdria, isto €, o nimero de viagens/dia realizadas por cada morador, aumentou 26%,

entre 1985 e 1998, e de 9%, entre 1998 e 2007.

O indice de mobilidade geral da Grande Vitéria, em 2007, passou a ser 2,05
viagens/habitante/dia, contra 1,88 em 1998. Ainda em 2007, Serra registrava uma
mobilidade por meio motorizado (individual e coletivo) de 1,02 contra 1,98 em Vitéria,
enquanto estes valores eram de 0,80 e 0,63 para o meio ndo motorizado (a pé,

ciclistas, etc), respectivamente, na Serra e Vitéria.

A evolucdo da distribuicdo modal das viagens no periodo 1985/1998/2007 mostra que,
na Grande Vitdria, ocorreu um crescimento acelerado do uso dos meios de transporte

individual, tanto o motorizado como o cicloviario.

5.11. EDUCACAO

O Plano Municipal de Educagdo de Serra, em consonancia com o Plano Nacional de
Educacdo, instituido pela Lei 10.172/200, tem por objetivos principais a elevagdo do
nivel de escolaridade da populacdo serrana, por meio da melhoria da qualidade da

educagdo e com a garantia de acesso e permanéncia dos alunos em sala de aula.
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Para atender a populagdo com o propdsito de viabilizar a democratizacao da gestdo do
Ensino Publico, o Quadro 6 apresenta a oferta de estabelecimentos de ensino publico

municipal, estadual e federal e a rede privada.

Quadro 6 - Estabelecimentos de ensino por dependéncia administrativa em 2010

MUNICIPAL

CMEIs EMEFs

()16 dessas EMEFs oferecem Educacdo para Jovens e Adultos - EJA
Fonte: PMS/SEDU/Estatistica
Elaboracdo: PMS/SEDU/Estatistica

ESTADUAL PRIVADA

No Quadro 7 é evidenciado o quantitativo de matriculas efetuadas no ano de 2010

por dependéncia administrativa.

Quadro 7- Total de matriculas por Dependéncia Administrativa em 2010

> 2 TOTAL DE
MUNICIPIO DEPENDENCIA
MATRICULAS
Estadual 36.069
Federal 611
Municipal 59.820
Privada 11.317
Total 107.817

Fonte: INEP
Elaboracdo: PMS/SEPLAE/DAE

5.12. SAUDE

Para garantir a prestagdao dos servicos de saude municipais, de acordo com o Plano
Municipal de Saude aprovado pelo Conselho Municipal de Saude, no Quadro 8, a
seguir apresenta os estabelecimentos municipais de saude.
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Quadro 8 - Estabelecimentos Municipais de Saude — 2011

EQUIPAMENTOS QUANTIDADE

Unidades Basicas de Saude BE

Unidade Regionais de Saude 6
Centro de Referéncia Ambulatorial 1

Pronto Atendimento Adulto 1

Pronto Atendimento Misto (Médico-Odontoldgico Adulto e

Infantil) !

Maternidade Municipal 1

Centro de Testagem e Aconselhamento DST/AIDS 1
Centro de Controle de Zoonozes 1

Centros de Atencgao Psicossocial — CAPS ad e CAPS Transtorno 2
Centro de Especialidades Odontolégicas — CEO 1
Unidade de Saude Itinerante (Unidade Mdvel). 1

Fonte: MS/DATASUS/CNES
Elaboracdo: PMS/SESA
* Das 33 Unidades, 22 sdo Estratégia em Saude da Familia

O indicador de mortalidade infantil informa sobre os niveis de saude da populacdo e
reflete simultaneamente a qualidade do sistema de saude e o seu grau de
desenvolvimento social e econ6mico considerando que em mas condi¢des sanitarias a
saude das criangas é a primeira a ser afetada. Envolve, portanto, a responsabilidade
dos setores publicos na formulacdo e implantacdo de politicas com relagdo ao
abastecimento de agua potavel, coleta e tratamento de esgotos, coleta e destinagao
do lixo, e outros servigos publicos que expdem a populagdo a contrair doencgas
epidemioldgicas, infecciosas e de veiculagdo hidrica. O Quadro 9 apresenta os valores

da mortalidade infantil até o ano de 2010, e o valor analisado baseia-se na classificagcao
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da Organizagdo Mundial de Saude - OMS (alta: >50, média: >20 e <49 e baixa: <20). O

municipio da Serra esta classificado como de baixa mortalidade.

Quadro 9 - Mortalidade Infantil - 2002 a 2010

11 12,44 14,83 12,4 11,92 13,57 12,69 11,03 12,16

FONTE: Sistema de Mortalidade - Serra

Elaboracdo: PMS/SESA

(1) A mortalidade infantil é representada pelo nimero de ébitos de menores de 1 ano em
cada 1000 nascidos vivos.

O quadro 10 apresenta os territorios de abrangéncia que estao sob a responsabilidade
das equipes de saude da familia, essa estratégia possibilita o reconhecimento das

condicGes de vida e da situacdo de saude da populacdo de cada territorio.
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Quadro 10 - Territorios Saude da Familia

BAIRROS

André Carlone

Bairro de Fatima/Conjunto Carapina I/Hélio Ferraz
Barro Branco/Mestre Alvaro

Boa Vista/Eurico Salles

Campinho de Serra l e Il

Cidade Continental/Oceania

Carapina Grande/Diamantina

Central Carapina

Chacara Parreiral

Jardim Carapina

Jardim Tropical

José de Anchieta |, Il, Il / Solar de Anchieta
Laranjeiras Velha

Manoel Plaza / Sdo Geraldo / Rosario de Fatima
Nova Carapina |

Nova Carapina Il / Monte Verde

Parque Residencial Laranjeiras

Pitanga

Planalto Serrano Ae C

Planalto Serrano B

Sao Diogo l e ll

Zona Rural (Chapada Grande / Putiri / Belvedere / Santiago / Muribeca /
Calogi/Parque Residencial Nova Almeida/Aroaba/Itaiobaia

Os dados de morbidade relativos as doencas de veiculagdo hidrica, no ano de 2010,

notificados nos sistemas de informacdo da Vigilancia Epidemioldgica Municipal e no
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Sistema de Informagao de Agravos de Notificagdao - SINAN s3ao apresentados no Quadro

11.

Quadro 11 — Morbidade por DVH

DOENGAS DE VEICULAGAO HIDRICA QUANTIDADE

Malaria 74
Dengue 1.101

Esquistossomose 40
Hepatite A 194

Leptospirose 41

Os dados de mortalidade relativos as doencgas de veiculacdo hidrica e afins, no ano de
2010, notificados nos sistemas de informacdo da Vigilancia Epidemiolégica e Sistema

de Informacdes sobre Mortalidade - SIM, sdo apresentados no Quadro 12.

Quadro 12 — Mortalidade por DVH

DOENGCAS DE VEICULAGCAO HIDRICA FREQUENCIA
Dengue 1
Febre hemorrdgica de virus do dengue 2
Esquistossomose - Schistosoma haematobium 1
Esquistossomose - Schistosoma mansoni 5
Total 9

5.13. LIMPEZA URBANA

5.13.1. Coleta de Residuos Sélidos Domiciliares e Publicos — RDO/RPU

Os residuos sélidos domiciliares sdo os residuos de origem doméstica, que
normalmente sdo constituidos por restos de alimentos, embalagens, papéis, entre

outros. Os residuos solidos publicos contemplam os animais mortos, os residuos
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Q)

provenientes das praias, os residuos oriundos da varrigdo das vias publicas e os
residuos solidos originados do servico de poda. Os residuos solidos originados do
servico de poda sdo provenientes da poda realizada nos perimetros urbanos, oriunda

de parques, pragas, jardins residenciais e comerciais em vias publicas.

A coleta dos residuos sélidos domiciliares e publicos é realizada trés vezes por semana
em todos os bairros que compdem a Zona Urbana do municipio e uma vez por semana
em quatro localidades da Zona Rural. Em locais com alta densidade comercial a coleta
é realizada diariamente. O Quadro 13 apresenta a quantidade de Residuos Sélidos
Domicilidres e Publicos coletados no municipio no periodo de 2002 até 2010, em

toneladas.

Quadro 13 - Residuos Sélidos Domiciliares e Publicos

89.911,05
90.734,51
95.570,08
79.278,55

80.039,78
84.176,68
90.088,59

101.313,16

107.012,52
Fonte: PMS/SESE

5.13.2. Residuo de Servigo de Saude - RSS

O residuo de Servico de Saude (RSS) é definido como o residuo resultante das
atividades exercidas por estabelecimento destinado a prestagao de assisténcia
sanitaria a populacdo, tais como prestadores de assisténcia médica, odontoldgica,
laboratorial, farmacéutica, entre outros. Tais residuos possuem elevado potencial de

risco, em funcdo da presenca de materiais biolégicos capazes de causar infec¢ao, como
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produtos quimicos perigosos, objetos perfurocortantes potencialmente contaminados
e rejeitos radioativos. O Quadro 14 mostra a quantidade de Residuos Sdlidos de Saude

gue foram coletados no periodo de 2002 a 2010.

Quadro 14- Residuos de Servigos de Saude

521,21
626,49
697,89
561,34
507,12
543,87
536,98
552,15

580,53
Fonte: PMS/SESE

A coleta de residuos de servigo de saude é realizada em todas as unidades publicas e
particulares independente do volume gerado, entretanto somente é recolhido os
residuos do grupo A (potencialmente infectantes), grupo D (residuos comuns: residuos
gue ndo apresentem risco bioldgico, quimico ou radioldgico a saude ou ao meio
ambiente, podendo ser equiparados aos residuos domiciliares) e grupo E
(perfurocortantes). A municipalidade ndo recolhe os grupos B (quimicos e C
(radioativos), ficando exclusivamente sob a responsabilidade do seu gerador todas as

etapas do seu gerenciamento.

5.13.3. Residuos da Construgao Civil = RCC

Os Residuos da Construgdo Civil (RCC), popularmente chamados de entulho, sdo
provenientes de obras de construgao e reforma. A coleta no ponto gerador é realizada
por carroceiros em menor escala até a estagdao de transbordo mais préxima, nomeadas

de ECOENTULHO. A partir da estagdo de transbordo (ECOENTULHO), a destinagdo
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adequada desses residuos é realizada pela PMS, que oportunamente promovera a
retirada e enviard para pontos de aterro (nivelamento de terrenos) com autorizacdo da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Existem, atualmente, 02 estacdes de
transbordo no municipio. O Quadro 15 apresenta a quantidade de Residuos Sélidos de

Construcdo Civil que foram coletados no periodo de 2002 a 2010.

Quadro 15 - Residuos de Construgdo Civil = RCC

85.164,00
119.309,00
183.318,00
181.856,00
128.108,00
319.170,00
378.496,50
464.694,00
400.998,00
Fonte: PMS/SESE

5.13.4. Varricdo de Logradouros Publicos

A fim de garantir a manutengao das condi¢des de limpeza e higiene na cidade, bem
como garantir a qualidade de vida da populacdo, a varricdo é realizada nas ruas
pavimentadas do municipio, na freqiéncia de duas e trés vezes por semana. Em
avenidas de grande porte, onde o trafego é intenso, ocorre também a varricdo
mecanizada. Atualmente a varrigdao, nas modalidades manual e mecanizada, abrange
18.470,97 km e 1.964,78 km respectivamente, de sarjeta por més (valores de
referéncia). Em locais com alta densidade comercial e, por conseguinte alta densidade
de pedestres, a varricdo é realizada diariamente. Os dados referentes as varri¢cbes

manual e mecanizada no periodo 2002-2010 encontram-se resumidos no Quadro 16.
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Quadro 16 — Varricdo manual e mecanizada

49.023,88 6.446,80
110.252,93 8.555,02
114.398,47 12.124,92
130.127,07 12.127,96
135.807,41 12.203,10
155.997,46 11.463,40
174.974,61 11.031,00
204.918,39 12.199,62
236.393,93 23.578,44

* Valores referentes ao periodo Junho-Dezembro
Fonte: PMS/SESE

5.13.5. Aterro Sanitario

Até setembro de 2004, os residuos solidos domiciliares, publicos e de servicos de
saude municipais eram enviados ao aterro sanitario, licenciado, situado no bairro Vila

Nova de Colares, no prdoprio municipio.

Atualmente, esse aterro funciona apenas como estacdo de transferéncia ocupando
uma area de 155.024,87 m2 com perimetro de 1.700,88 m, conta com a seguinte
estrutura: balanga rodovidria, guarita garagem, setor de abastecimento de
combustiveis, oficina, escritério, almoxarifado, depdsito, lavador de veiculos, refeitorio
e borracharia, além de sistemas de abastecimento de agua potavel e energia elétrica.
A licenca ambiental como estacdo de transferéncia de resisuos sélidos urbanos,
contempla ainda condicionantes ambientais para as células que foram encerradas,

permanecerem com monitoramento do lengol freatico e queima de gases.
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Construido em 1991, o aterro de Vila Nova de Colares teve inicio operacional em 1992
e possuia duas células de disposicdo de residuos domiciliares, duas células de residuos
de servicos de saude, uma lagoa de contencdo de chorume e estruturas destinadas a
queima dos gases gerados em decorréncia de reagdes quimicas e bioquimicas de

estabilizacdo dos residuos.

Com o passar dos anos, a rapida expansdo populacional teve como conseqiiéncia o
surgimento de diversas ocupacgdes irregulares no municipio. Tal fato ocorreu, inclusive,
no entorno da area do aterro sanitario, que tinha por objetivo abrigar um cinturdo
verde de forma a isold-lo do meio a sua volta. Posteriormente, essas areas foram
efetivamente desapropriadas, as comunidades se instalaram permanentemente e a

proximidade entre aterro e comunidade gerou graves descontentamentos.

Preocupada com as condi¢Bes sanitarias e a qualidade de vida dos moradores da
regido, a PMS instituiu, por meio do Decreto n.2 3497/03, de 24 de junho de 2003, a
Comissdo de Trabalho para Estudo da Destinacdo dos Residuos Sélidos no Municipio
de Serra. O relatério elaborado pela Comissdo indicou, como medida imediata, a
transferéncia da disposicao final dos residuos sdélidos para outro aterro e o
encerramento definitivo das atividades na unidade sanitaria de Vila Nova de Colares,
de modo que hoje a area funciona apenas como estagdo de compactagao e
transferéncia dos residuos publicos, domiciliares e de servicos de salde, que passaram
a ser enviados para outro aterro sanitario, localizado em Aracruz-ES por um periodo de
01 ano. Atualmente, os residuos sao enviados para um aterro sanitario localizado em

Cariacica.

Atualmente, o controle quantitativo dos residuos é realizado pelos funciondrios da
empresa contratada responsavel pela coleta e disposicdo final dos residuos
domiciliares, publicos e de servicos de saude municipais, sob fiscalizacdo de
funcionarios da prefeitura, que realizam a pesagem de todos os caminhdes

compactadores que entram na estacdo de transferéncia (antigo aterro).
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5.13.6. Limpeza de Corregos e Valoes

Com a finalidade de evitar maiores transtornos a populagdao que reside na vizinhanga
de coOrregos e valoes durante os periodos chuvosos, o Departamento de Limpeza
Publica realiza, periodicamente, a manutencdo preventiva dos mesmos. Atualmente,
sao realizadas, em média, limpeza e desobstrugao de seis corregos e valdes municipais

por més.

5.14. IMPLANTACAO E MANUTENGAO DE AREAS VERDES

O embelezamento e humanizacdo da cidade e a melhoria da qualidade de vida da
populagdo sao preocupagdes constantes, cabendo a Secretaria de Servigos através do
Departamento de Limpeza Publica a responsabilidade pela implantacdo e manutencdo
periddica das dreas verdes existentes no municipio, o que inclui irrigacao, replantio de
mudas, adubagdo, despragueamento, etc. realizados em pragas, jardins, canteiros
centrais de avenidas, além de poda e corte de arvores que se localizam em 4areas

publicas.

5.15. ENERGIA ELETRICA

A iluminagao publica do Municipio de Serra beneficia praticamente todos os espagos
urbanizados, exceto as areas de palafitas e aquelas desestruturadas para receber a
instalagao com segurancga de postos, transformadores e linhas de distribuicao. Quanto
a confiabilidade no fornecimento de energia elétrica, a ocorréncia de falhas

generalizadas constitui-se de eventos excepcionais.

O Quadro 17, abaixo, apresenta os pontos de luz existentes, consumo de energia
elétrica e valores gastos com o consumo de energia elétrica no Sistema de iluminagao

publica do periodo de 2003 a 2011.
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Quadro 17 - Pontos de Luz existentes, consumo de energia elétrica e valores gastos como
consumo de energia elétrica no sistema de iluminagdo publica -2003 a 2011*.

NUMERO DE PONTOS | CONSUMO DE ENERGIA |  CUSTO DO SISTEMA DE
ILUMINACAO PUBLICA
“ LUZ EXISTENTES (em kWh/ano) o
m 34.104 33.767.790 6.533.215,89
m 35.219 33.875.995 7.754.157,40
m 36.610 30.012.086 6.199.882,50
m 38.223 28.320.708 6.176.414,90
40.368 29.735.883 6.512.693,24
40.788 30.026.399 6.132.070,70
m 41.898 26.012.277 4.685.473,84
m 42.408 27.897.498 6.848.988,14
m 43.060 18.139.676 4.078.673,68

Fonte: PMS/SESE/DIP - *dados até julho de 2011

5.16. MOBILIZAGAO SOCIAL E EDUCAGAO EM SANEAMENTO AMBIENTAL

Para a eficacia e eficiéncia da utilizacdo publica dos sistemas de abastecimento de
agua e de esgotamento sanitdrio, se faz necessdrio o desenvolvimento de praticas
educativas junto a populacao beneficiada pelos servicos. Trata-se do desenvolvimento
de agdes de sensibilizacdo e orientagdo que devem ocorrer em todas as etapas da

implantacao dos Sistemas, como também, de forma processual e permanente.

Nesse contexto, fica evidente a importancia da Educagao Ambiental, a qual exerce o
papel fundamental de esclarecer o que é saneamento e de despertar para a

responsabilidade de todos com as questdes sdcioambientais.

Para tanto, torna-se necessdrio atuar junto as escolas da drea de abrangéncia dos
empreendimentos, visando o apoio a adesdo, uso e conservacdo dos sistemas. As
acOes educativas objetivam sensibilizar a comunidade escolar quanto as perspectivas

da regido em que vivem enfocando o saneamento ambiental e recursos hidricos.
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Da mesma forma, as comunidades beneficiadas pelos investimentos, deverdao ser
envolvidas, através de acOes educativas em saneamento ambiental com o objetivo de
minimizar os impactos das obras, como também, estimular a adesdo do imdvel ao

sistema.

Nos servicos de esgotamento sanitdrio a resisténcia da populacao em conviver com os
impactos da implantacdo dos sistemas, como sua operacao e tarifacdo, tem sido um
problema constante, principalmente por falta de envolvimento da populagao em sua
gestdo, ndo compreendendo a importancia dos servicos e sua necessidade visando

minimizar os impactos ambientais.

Para tanto, a metodologia qualitativa se apresentou como uma alternativa para
elucidar as interagdes dinamicas entre as caracteristicas individuais e comunitarias.
Encontros com professores, palestras em escolas, orientagao individual ao estudante,
abordagem domiciliar, eventos em datas alusivas ao meio ambiente, além de visitas as
ETAs e ETEs abrangendo a todos os niveis de ensino e a todos os imdveis beneficiados
sdo estratégias adotadas. Nesse sentido, é essencial a exploracdo de temas como:
saneamento ambiental e qualidade de vida, importancia da agua, poluicio e
contaminagdo dos recursos hidricos, utilizacdo inadequada dos pocos freaticos ou
artesianos, sistema de tratamento de agua, uso correto da agua tratada, limpeza da
caixa d'agua, tratamento e destino adequado dos esgotos domésticos, lancamento
indevido de éleo usado nas redes, ades3ao aos sistemas e os beneficios advindos dos

mesmaos.

Os projetos deverdao envolver além de escolares e comunidades, outras institui¢cdes
e/ou organizacbes ndo-governamentais, engajando a sociedade para garantir a
continuidade e permanéncia no processo educativo estimulando o fortalecimento de
parcerias na formacdo de equipes que atuem como agentes multiplicadores iniciando

e/ou ampliando a abordagem de questdes relativas ao tema.

Busca-se, através das acOes desenvolvidas, otimizar o uso dos sistemas operados, além

de possibilitar uma abordagem ambiental , visando a promogao da saude humana e a
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conservagdo do meio fisico e bidtico, além de envolver os diversos elementos que

participam do processo, contribuindo para maior eficacia dos trabalhos desenvolvidos.

Compreender as questdoes ambientais para além de suas dimensdes bioldgicas,
guimicas e fisicas, enquanto questdes sdcio-politicas exige a formacdo de uma

III

“consciéncia ambiental” e a preparagao para o exercicio da cidadania, como processo
constituinte de novas relagdes do seres humanos entre si e deles com a natureza.
Destacam-se dois grandes Projetos de Educagao Ambiental:

a) O Projeto Florescer que tem como objetivo principal formar agentes ambientais
comunitarios para sensibilizar suas comunidades para as questbes e
problematicas ambientais, desenvolvendo a¢des de preservagdo e conservagao
do meio ambiente.

b) E o Prémio Reflorescer. Um concurso de projetos de intervencdo ambiental
para incentivar e estimular os agentes ambientais formados pelo Projeto

Florescer a serem atores capazes de intervir positiva e efetivamente no

ambiente de sua comunidade.

5.17. ORCAMENTO PARCIPATIVO

O Orgcamento Participativo (OP) é uma das ferramentas da democracia. Por meio dele
a sociedade civil organizada participa do planejamento e do desenvolvimento da
cidade, apresentando propostas de politicas publicas que beneficiem a populagado.
Nele, a populacdo decide as prioridades de investimentos em obras e servigcos a serem
realizados a cada ano, com os recursos do or¢gamento da prefeitura. Estimula o
exercicio da cidadania, o compromisso da populacdo com o bem publico e a

corresponsabilizacdo entre governo e sociedade sobre a gestdo da cidade.

Em 2010, foi aprovada a nova metodologia do OP de Serra, tendo como um dos
principais novos dispositivos a discussao bianual, inclusdo de novos atores sociais
como os conselhos de direito, bem como a instauracdo do debate tematico. Além
disso, foi propiciada a participagao de toda a populagao nas assembleias regionais com

direito a voz e voto, diferente do que ocorria anteriormente quando apenas 0s
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delegados eleitos nos bairros participavam das decisdes. Os delegados, por sua vez,
atuam na articulagdo com uma tarefa ndo menos importante durante o processo, ou
seja, a defesa das demandas nas diversas etapas do processo antes das assembleias

regionais, bem como na fiscalizagdo e acompanhamento do andamento do processo.

5.18. CONSELHOS MUNICIPAIS
A gestdo participativa na administracdo municipal é composta também pelos
Conselhos Municipais que totalizam 22 atuando em diversas areas, principalmente
saude, educacdo e promoc¢ao social, nomeados a seguir:

a) CMCT - Conselho Municipal de Ciéncia Tecnologia

b) COMHAB - Conselho Municipal de Habitacdo

c) COMDPD - Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia

d) Conselhos Tutelares

e) COMAD - Conselho Antidrogas

f) COMASSE - Conselho de Assisténcia Social

g) CISES - Conselho Interativo de Seguranca

h) CONDES - Conselho de Desenvolvimento Econ6mico

i) Conselho de Politica Urbana

j)  CONCASE - Conselho dos Direitos da Crianca e do Adolescente

k) Conselho da Cidade da Serra

[) Conselho Municipal da Juventude

m) Conselho de Saude

n) CMES- Conselho Municipal de Educacdo

o) Conselho de Cultura

p) COMMUS - Conselho dos Direitos da Mulher Serrana

q) COMDEMAS - Conselho de Meio Ambiente

r) CONTUR - Conselho de Turismo

s) Conselho Tarifario Municipal

t) COMSEAS - Conselho de Seguranga Alimentar e Nutricional

u) Conselho do Idoso
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v) Comités: Esportivo e de Bacia Hidrografica do Rio Jacaraipe

5.19. COMUNICACAO SOCIAL

O plano de comunicagdo social tem os seguintes objetivos:

a) Divulgar amplamente o processo, as formas e canais de participagdo e informar
os objetivos e desafios do PMSB;

b) Disponibilizar as informagdes necessarias a participagdo qualificada da
sociedade nos processos decisérios do plano;

c) Estimular todos os segmentos sociais a participarem do processo de
planejamento e da fiscalizacdo e regulacdo dos servicos de saneamento basico.
5.20. LEGISLACAO AMBIENTAL MUNICIPAL

a) LEI N2.2.199/1999 - Cddigo Municipal de Meio Ambiente;

b) Dec 1163/ 2001 - Regulamenta as normas do Licenciamento Ambiental das
Atividades Potencial ou efetivamente Poluidoras instaladas ou a se instalar no
Municipio de Serra;

c) Dec 078/2000 - Regulamenta as normas do Poder de Policia Ambiental;

d) Portaria SEMMA 11/2010.
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6. DIAGNOSTICO TECNICO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
6.1. SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EXISTENTE

O Sistema de Abastecimento de Agua (SAA) do Municipio de Serra, operado pela
Concessonaria Cia Espirito Santense de Saneamento é formado por dois subsistemas

descrito no Quadro 18.

Quadro 18 - Subsistema e respectivo manancial de abastecimento

Rio Santa Maria da Vitdria

Pogo Profundo

Graficos que ilustram a qualidade dos manaciais, em termos de pH, cor e turbidez sdo

apresentados no Anexo I.

A Figura 8 mostra o esquema geral dos sistemas atuais contendo as principais
unidades do sistema de abastecimento de agua existente no Municipio de Serra. A

seguir sdo descritas as unidades do SAA por subsistema de abastecimento.
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Figura 8 - Sistema abastecimento de agua atual no Municipio de Serra, ES.
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6.1.1. Subsistema Carapina

Implantado em 1983, pela Cia. Espirito Santense de Saneamento é constituido por:
Captacdo, Elevatdrias, Adutoras, Estacdo de Tratamento e Reservatérios. Este
subsistema atende aos Municipios de Serra, Vitdria (parte continental) e Fundao

(distrito de Praia Grande).

6.1.1.1. Captacao

Utilizando como manancial abastecedor o Rio Santa Maria da Vitéria, possui em sua
captacdo, uma barragem de laminacdo, gradeamentos, dois canais desarenadores e
canal adutor em concreto, que interliga por gravidade a captacdo junto ao leito do rio,
a unidade elevatéria a 4.900 metros de distancia. A captagdo, Figura 9, esta situada no

Municipio de Serra, nas imedia¢des da BR 101, estrada do Contorno.

Figura 9 — Captacado do subsistema Carapina

O pogo de sucgao e recalque de agua bruta situado a 4.900 metros da captacgdo estd
ligado a esta por meio de um canal adutor em concreto armado, com dimensdes de 2

m, sendo coberto por laje para evitar contamina¢do das 4guas pela cunha salina.
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Q)

Inicialmente na implantagdo do sistema foram instalados 4 conjuntos moto bombas de
eixo vertical com poténcia de 1250 cv cada, tendo sido instalado em 2008 mais 2
conjuntos moto bombas de mesma poténcia ampliando a capacidade de recalque de
agua bruta, obteve-se aumento da produgdo para 3.000 I/s. Esta ampliagdo da
producdo deverd cobrir até o ano 2020, conforme Plano Diretor de Agua. Esta unidade

tem fungao de promover a adugao da agua bruta até a ETA.

6.1.1.2. Estagdo de Tratamento de Agua (ETA)

A ETAV - Carapina esta situada no Municipio de Serra e possui produ¢ao média no ano
de 2011 de 1.868 I/s. De acordo com o Plano Diretor de Agua da CESAN, a vazdo
aduzida de agua bruta para o subsistema foi projetada conforme mostra o Quadro 19,

e atenderd aos municipios de Serra, Fundao e Vitoria.

Quadro 19 - Projegao de demanda para o Subsistema Carapina.

3.000
3.485
3.485
4.600

A ETA V foi construida em 1983 com capacidade de producdo inicial de 1400 I/s por
meio de um Sistema de Filtragdo Direta, possuindo os modulos de coagulagdo,
floculacdo, filtracdo, desinfeccdo, correcdo de pH e Fluoretacdo. Em 2006 foi
implantado o Sistema de Flotagdo em complementacgdo a filtragdo direta ampliando a
vazdo de projeto para 2300 I/s, o que proporcionou maior flexibilidade operacional ao
sistema uma vez que a ETA V ndo atendia a demanda requerida, principalmente no
periodo Umido, época de chuvas intensas onde historicamente a turbidez eleva-se no
manancial Santa Maria da Vitéria e nessas situagdes, em alguns momentos, havia a
necessidade de paralisagao do tratamento em algumas horas do dia devido ao sistema

de tratamento de Filtracdo Direta, minimizando-se com isso as indesejaveis
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paralisa¢cdes devido a qualidade da agua bruta. Esta ETA é conhecida também como

ETA V ou ETA Eng? Mario Petrochi, Figura 10.

3 "}r .'l".'

b

Figura 10 — Estacdo de Tratamento de Agua V —ETAV

Figura 11 — Elevatdria e Recalque de Agua Tratada Planalto

Anexo ao reservatério enterrado em Carapina existe uma série de pocos de succgao,
Figura 11, onde estdo instalados conjuntos moto-bombas que recalcam agua tratada

para diferentes dreas, conforme mostra o Quadro 20.
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Quadro 20 — Identifica as poténcias dos conjuntos moto-bomba e dreas atendidas

Numero de conjuntos o 2 .
Poténcia (CV) Area Atendida
150

moto-bomba
Balnedrio de Jacaraipe

150 Bairro Feu Rosa

300 Booster CIVIT

200 Booster CIVIT

300 Reservatério de Carapina/ Planalto elevado e ETA V
250 Zona Norte de Vitdria

6.1.1.3. Reservagdo / Adugdo de Agua Tratada
O subsistema Carapina possui varios reservatérios. O Quadro 21 mostra os diferentes

tipos de reservatérios e respectivas capacidades.

Quadro 21 — Reservatdrios do subsistema Carapina

VOLUME (m?) TIPO

Carapina/ Planalto 10.000 Enterrado

RESERVATORIO

Carapina/ Planalto 1.500 Elevado
Jacaraipe 5.000 Apoiado
Jacaraipe 1.500 Elevado

Castelandia 350 Elevado
Castelandia 1200 Apoiado
Nova Almeida 2600 Apoiado
Nova Almeida 50 Elevado
Campinho de Serra 1080 Apoiado
Civit 5000 Semi-Enterrado
Civit 1200 Elevado
Mirante da Praia 100 Elevado
Serra Sede 6000 Apoiado

Fonte: CESAN
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Encontra-se em construgao pela CESAN, ampliando seu volume de reservagao, a
implantacdo do Reservatério Enterrado do Planalto com mais uma camara de 10.000

m°, totalizando 20.000 m*>.

Em 2001 ainda dentro do Plano Diretor de Agua, foi construida adutora DN 400, com
aproximadamente 12.500 m trecho do reservatério Jacaraipe até o reservatoério de
Nova Almeida, o que veio a melhorar o abastecimento de dgua dos balnearios de Nova

Almeida (Serra) e Praia Grande (Funddo).

Em 2004 para atendimento ao Bairro Pitanga, Municipio de Serra, foram realizadas
obras de construgdao de rede tronco DN 100 mm e redes de distribuigao DN 75 e 50

mm.

Em 2006 foram executadas as redes previstas no Plano Diretor de Agua como a
ampliacdo da adutora DN 700 mm, com 2.430m de comprimento do trecho Laranjeiras
ao Booster Civit e adutora DN 500 mm, com 1.780m de comprimento entre o trecho

da travessia da BR 101 ao Centro de Serra Sede.

Em 2006, a construcdo da rede tronco de didmetros 200 e 150 mm, regularizou o
abastecimento de agua dos Bairros Nova Carapebus e Balneario de Carapebus,

principalmente em época de veraneio.

Em abril de 2011 entrou em operagdo o Reservatdrio Serra Sede com duas camaras de
3.000 m3?, totalizando 6.000 m>. Para abastecer este reservatério foi necessério
construir 1800 de metros de adutora de dgua tratada DN500, construir uma travessia

em aco na BR 101 e refor¢o de rede de distribuicdo.

6.1.2. SUBSISTEMA BELVEDERE

Trata-se de um subsistema de pequeno porte implantado para atendimento do Bairro

Belvedere, no Municipio de Serra.
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6.1.2.1. Captagao

Utiliza como manancial, Figura XX, um pogo profundo, diametro de 6” e profundidade

de 80 metros, com vazdo maxima de producdo de aproximadamente 2,5 |/s,

trabalhando no maximo 10 horas diarias.

Figura 12 — Mostra a captacdo do subsistema Belvedere.

6.1.2.2. Estacdo de Tratamento de Agua (ETA)

A ETA Belvedere, Figura 13, foi construida em 1987 possuindo uma casa de quimica

composta de unidades para corregdo de pH, desinfecgdo e fluoretacgao.

Figura 13 — Mostra a ETA do subsistema Belvedere.
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6.1.2.3. Reservagao

O subsistema Belvedere possui um reservatorio situado na ETA com capacidade de 120
m3. Em 2009 foi implantado o booster Belvedere, que alimentando o reservatério
existente com agua tratada proveniente da rede principal do Municipio de Serra

(Subsistema Carapina).

6.1.3. Rede de Adugio de Agua dos Subsistemas Carapina e Belvedere no Municipio
da Serra.

A Rede de Aducdo de 4gua bruta no municipio de Serra tem como funcdo conduzir as

aguas desde a elevatdria de dgua bruta até a Estacdo de Tratamento de Agua (ETA). O

Quadro 22 mostra os quantitativos das adutoras de agua bruta e respectivos

diametros.

Quadro 22 — Quantitativos de redes de adugdo de dgua bruta
e respectivos diametros.

216
107
11.571
2.758
11.462
26.114

Fonte: CESAN

6.1.4. Rede de Distribui¢io de Agua Tratada dos Subsistemas Carapina e Belvedere
no Municipio da Serra.

O Municipio de Serra conta com redes de distribuicdo em quase toda area urbana

municipal, com extensdo de 1.397 km, cujos diametros variam entre 20 e 900 mm,

conforme Quadro 23.

76



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE SERRA/ES

[« 1556 - SERRA - 1833 %]
X

SISTEMAS DE ABASTECIMENTODE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO

Quadro 23 - Comprimentos de rede de distribui¢do e respectivos diametros.

DIAMETRO EXTENSAO DIAMETRO EXTENSAO
m 3.235 200 41.148
n 1.406 250 19.697
“ 6.341 300 25.080
“ 38.446 350 15.473
“ 852.757 400 34.037
125.033 500 23.284
“ 103.802 600 4.211
“ 765 700 9.739
m 224 800 2.612
m 88.485 900 879
1.220.627 SUBTOTAL 176.160

TOTAL GERAL: 1.396.787 metros

6.2. INTERMITENCIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA

A Figura 14 mostra a situagao atual em termos de intermiténcia no abastecimento de

agua.
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SERRA
MANCHAS 2010/2011

. OCESAN

g LEGENDA!

;' o AREA DO NTERMTEMDEA W0 ARASTECINENTE

\ [ — ——
\ [ -..ﬂll'-\ (0 R RN OLA DE ASASTECINENTE,

\ R.. MAFA DE MANCHAS DE ABASTECIMENTD 2070

Figura 14 - Mostra as dreas com intermiténcias no abastecimento de agua
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O municipio da Serra possui 23 (vinte e trés) areas com intermiténcia no

abastecimento de agua e 1 (uma) area que possui intermiténcia e deficiéncia no

abastecimento de agua, na estacdo do verdo, que compreende a regidao de Nova

Almeida. O Quadro 24 apresenta a lista das dreas comprometidas.

Quadro 24 — Areas com intermiténcia e deficiéncia no abastecimento

6.3. PERDAS D’AGUA

de 4gua

Enseada de Jacaraipe e Praia de Capuba
Magistrado

Caigaras

Parque Jacaraipe/Sao Patricio

Residencial Jacaraipe

Divindpolis

Jardim Bela Vista

Centro Serra Sede

Vista da Serra

Cidade Continental

Balneario Carapebus

Nova Carapebus e Carapebus;

Loteamento Mestre Alvaro, Laranjeiras Velha
Carapina Grande

Jardim Carapina

Sao Marcos |, Il e lll

S3o Judas Tadeu

Novo Porto Canoa |l e Il

Eldorado

Colina da Serra

Novo Horizonte

Loteamento Morada do Mirante, Balnedrio Enseada
das Gargas, Rio Preto, Gramuté, Costa Azul, Chacaras
do Rio Preto, Bom Pastor

Belvedere

Do ponto de vista operacional, as perdas de agua correspondem aos volumes ndo

contabilizados e englobam tanto as perdas fisicas, que representam a parcela nao
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consumida, como as perdas nao fisicas, que correspondem a agua consumida e nao

registrada.

As perdas fisicas originam-se de vazamento no sistema, envolvendo a captagao, a
aducdo de agua bruta, o tratamento, a reservacdo, a aducdo de 3agua tratada e a
distribui¢ao, além de procedimentos operacionais como lavagem de filtros e descargas
na rede, quando estes provocam consumos superiores ao estritamente necessario

para operagao.

As perdas nao fisicas originam-se de ligacGes clandestinas ou ndo cadastradas,
hidrdmetros parados ou que submetem, fraudes em hidrometros e outras. Sdo
também conhecidas como perdas de faturamento, uma vez que seu principal indicador
¢ a relagdo entre o volume disponibilizado e o volume faturado.

As parcelas de perdas que contribuem para o subfaturamento sdo indicadas no

modelo de balango hidrico.

Os principais indicadores de perdas sdo descritos a seguir:

a) indice de Perda na Distribuicio (IPD) ou Agua N3o Contabilizada (ANC):
relaciona o volume disponibilizado ao volume utilizado. A agua que é
disponibilizada e nao utilizada constitui uma parcela ndo contabilizada, que
incorpora o conjunto das perdas fisicas e ndo fisicas no subsistema de
distribuicao.

Volume disponibilizado (VD) — Volume Utilizado (VU) X 100

IPD=
Volume disponibilizado (VD)

b) indice de Perda de Faturamento (IPF) ou Agua N3o Faturada (ANF): expressa a
relagdo entre volume disponibilizado e volume faturado. E claramente uma
combinacdo de perdas fisicas e ndo fisicas que, além daquelas atribuidas a

desvios de medigao, incorporam volumes utilizados nao cobrados.
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Volume disponibilizado (VD) — Volume Faturado (VF)

IPF= X 100
Volume disponibilizado (VD)

A reducdo de perdas exige um trabalho arduo, sistematico e grandes investimentos.
Alguns poucos municipios que ja vem atuando fortemente no combate a perdas e que
devem ser considerados como exemplos a ser seguido ja atingiram indices bem

melhores.

6.4. QUALIDADE DA AGUA

6.4.1. Analise de Qualidade na ETA

Para garantir a qualidade da agua produzida nas Estacdes de Tratamento de Agua
(ETA), os profissionais técnicos de operacdo trabalham em regime de escala de até 24
(vinte e quatro) horas didrias. Além das atividades diretas de operacdo do processo de
tratamento da agua, realizam também, a cada 2 (duas) horas, analises da qualidade da
agua por ela recebida e produzida levando-se em conta os parametros: pH, Turbidez,
Cor, Fluor, Cloro, Aluminio. O controle operacional é realizado, entre outros, por meio
de Jar-Test, Taxa de Filtracao, Taxa de Expansdo de Filtros e bolas de lodo acumulada
no leito filtrante. Mensalmente s3do realizadas aproximadamente 1440 (um mil e

quatrocentos e quarenta) analises fisico-quimicas por ETA.

6.4.2. indice de Qualidade da Agua - IQA

Para garantir a qualidade da agua distribuida a CESAN mantém um laboratdrio central,
no qual é realizado um servico de monitoramento didrio da 4gua por ela distribuida em
toda a Regido da Grande Vitoria. Este monitoramento compreende desde a coleta de
aproximadamente 1800 amostras em cerca de 280 pontos de coleta na Regido da
Grande Vitdria, até a realizacdo de andlises Fisico-Quimicas, Microbioldgicas e
Hidrobioldgicas perfazendo um total de 20.000 analises mensais. Apds a realizacdo
destas andlises com base nos resultados obtidos é levantado um indice denominado
IQA (indice de Qualidade da Agua Distribuida) no qual levam em conta os resultados

obtidos. Este indice é composto pelos seguintes parametros: cloro residual, cor,
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turbidez, fluor e coliformes totais. Durante o ano de 2010 o IQA para o Municipio de

Serra foi de 97,61, Quadro 25.

Quadro 25 - Faixas de classificacdo para o IQA adotado pela CESAN

Faixa (%)

Acima de 96 % de todas as anadlises aceitaveis
Entre 90% e 95,99% de todas as analises aceitaveis
Entre 85% e 89,99% de todas as analises aceitaveis
Entre 70% e 84,99% de todas as analises aceitaveis

Menor 70% de todas as analises aceitaveis

Fonte: CESAN

7. ESTUDO DE PROJECOES E DEMANDAS

A elaboracdo de um projeto de abastecimento de agua exige o conhecimento das
vazOes de dimensionamento das diversas partes constituintes do sistema. Por sua vez,
a determinacdo dessas vazGes implica no conhecimento da demanda de agua na
localidade, que é fungdo do numero de habitantes a serem atendidos e do consumo

per capita.

8. ACOES PROPOSTAS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

8.1. SUBSISTEMA CARAPINA

8.1.1. Captacao

O subitem 6.1.1.2 apresenta a projecdo de demanda de captacdo para o subsistema
Carapina. As Unidades de produgao em funcionamento - Captagao, Elevatéria e
Adutoras - possuem capacidade de atendimento aos Municipios de Serra e Vitéria até

0 ano 2020, com uma vazdo de 3.485 |/s.
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8.1.2. Estacdo de Tratamento de Agua

A ETA V inicialmente foi concebida para tratar a dgua por meio de processo
Floculagdo/filtragdo direta e foi projetada para uma vazdo nominal de 1.400 I/s. Em
decorréncia da degradacao da qualidade da agua bruta foi necessario alteragdo para o

sistema Floto/Filtracdo, com vazdo nominal de 2.300 I/s, observado no Quadro 26.

Quadro 26 — Capacidade de produc¢do da ETA

Construgdo 1983 Floculagdo/filtragdo 1.400 /s

Reformulacio 2006 Floto-Filtragao 2.3001/s

8.1.3. Adugio de Agua Bruta
Para 0 ano 2015 estd prevista a construgao da 32 adutora de dgua bruta DN 1.000 mm
da captacdo do Rio Santa Maria da Vitéria até a ETA Carapina. A partir do ano 2020 o

subsistema Carapina sera refor¢ado pelo Subsistema Reis Magos.

8.1.4. Reservagao
Para o Municipio de Serra o Plano Diretor prevé a sub-divisdo em nove setores
caracterizados por seus respectivos centros de reservagdo, a saber:

a) Centro de Reservacdo Serra Sede, totalizando 10.500 m3;

b) Centro de Reservacdo Maraja, totalizando 1.800 m>;

c) Centro de Reservacdo Civit, totalizando 9.000 m3;

d) Centro de Reservagio Bairro das Flores, totalizando 5.050 m;

e) Centro de Reservacio Jacaraipe, totalizando 11.500 m>;

f) Centro de Reservacdo Nova Almeida, totalizando 5.250 m3;

g) Centro de Reservacgdo Praia Grande, totalizando 4.000 m>;

h) Centro de Reservagdo Carapina, totalizando 33.000 m?>;

i) Centro de Reservacdo Jardim Camburi, totalizando 7.250 m? (Pertence ao

municipio de Vitdria);
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8.2. SUBSISTEMA REIS MAGOS

O Plano Diretor de Agua prevé que o Rio Santa Maria da Vitéria, que faz o
abastecimento do Subsistema Carapina, atingira sua capacidade maxima de producdo
no ano 2020. A partir de entdo sera necessario a complementagdo de vazao através de
outro manancial, o Rio Reis Magos, para que a demanda do Subsistema Carapina,

prevista em projeto, tenha como final de plano o ano 2041.

8.2.1. Captacao

O manancial escolhido em estudo para suprir este déficit de demanda foi o Rio Reis
Magos. O estudo previu a criacdo do Subsistema Reis Magos composto por captacdo,
recalque, adugao e tratamento, operado a partir do ano 2020. Este Subsistema passara
a abastecer trés setores do Subsistema Carapina, sdo eles: Setor Serra Sede, Setor Civit

e Setor Maraja.

8.2.2. Adugdo de Agua Bruta
A aducdo de agua bruta sera realizada por meio de uma Adutora DN 600 mm com

extensdo aproximada de 14.000 m e unidade elevatdria com poténcia instalada de

1600 cv.

8.2.3. Estacdo de Tratamento de Agua

A ETA Reis Magos serd, conforme Plano Diretor de Agua, do tipo Tratamento
Convencional Completo, composto por modulos de coagulagdo, floculagao,
decantacao, filtracdo, desinfeccdo, correcdo de pH e Fluoretacdo, com uma vazao de

producdo de 500 I/s, implantada no perimetro urbano da sede do Municipio de Serra.

8.2.4. Reservacio/Aducgio de Agua Tratada
Implantagdo de Adutora de Agua Tratada DN 400 mm com comprimento aproximado
de 1200 m entre a ETA Reis Magos e Reservatorio Serra Sede e previsdo de ampliacdo

de Reservatorios.
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8.3. SUBSISTEMA BELVEDERE
Em 2020 apds o inicio de operacdo do Subsistema Reis Magos, o Subsistema Belvedere
sera incorporado pelo mesmo tornando-se um setor no novo Subsistema. A Figura 15

apresenta o Sistema de abastecimento de agua proposto para o municipio de Serra.

MUNICIPIO DE SERRA
o CESAN SITUAGAO PROPOSTA

qualidade em saneamento

CONVENGAO DE UNIDADES

ETA

ELEVATORIA

RESERVATORIO APOIADO

=

o BARRAGEM
o

=

il

RESERVATORIO ELEVADO

POGO
——— | REDE EXISTENTE CONVENGAO DE CORES
— — — | ADUTORAS PROJETADAS PROJETADO
—.— - — | ADUTORAS CONSTRUGAO I | EM CONSTRUGAO
——— | LIMITE MUNICIPAL I | ADESATIVAR

ETA - ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA
SUBSISTEMA

Ne NOME VAZAO NOMINAL

CARAPINA M ENG° MARIO LUIZ PETROCHI 3600
BELVEDERE VIl BELVEDERE 25
REIS MAGOS XV REIS MAGOS 500

ETA BELVEDERE
Q=25US

ETA MARIO PETROCHI
(CARAPINA) k.

Figura 15 — Subsistema de abastecimento de dgua para o municipio de Serra
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8.4. REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO MUNICIPIO DE SERRA
Esta previsto para melhoria no sistema de distribuicao do Municipio de Serra reforgos
em linhas troncos, setorizagdo da distribuicdo a partir do centro de reservagao e

ampliagcdo/melhoria na micro-distribuicdo.

Nessa premissa estd previsto planos de setorizacdo, plano de substituicdo de redes,
ramais e cavaletes, eliminacdo de manchas de abastecimento além do crescimento
vegetativo objetivando a melhora geral no sistema de distribuicdo de agua com a

minimizagdo das perdas nos setores.

9. PLANO DE METAS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
9.1. MELHORIA NO SISTEMA EXISTENTE

O Quadro 27 mostra as intervencdes estabelecidas no periodo 2012 a 2041, relativa a

execuc¢ao de obras e servigos para a melhoria no sistema existente.

Quadro 27 - Plano de Metas — Melhoria nos sistemas existentes

- HEH HEHEHEHE

Manuten;ao na captagao
dos subsistemas

Melhorias no sistema de
captac¢do/adugdo de agua
bruta

Ampliagao da capacidade
de produgdo / tratamento

Obras civis de
manutengao e melhorias
das estruturas

Ampliagao da capacidade
de reservagao
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Q)

9.2. COBERTURA DE ATENDIMENTO
O Quadro 28 mostra os indices de cobertura de atendimento a serem mantidos para o periodo

entre 2012 a 2041, de acordo com a execucdo de obras e servicos a serem realizados.

Quadro 28 — Plano de Metas —Cobertura de atendimento

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

A meta sera atingida através do crescimento vegetativo, aumentando a cobertura de

acordo com o aumento da populagao.

9.3. REDUGAO DE PERDAS DEAGUA

O Quadro 29 apresenta os indices de reducdao de perdas a serem atingidos, para o periodo
entre 2012 e 2041, de acordo com a previsao do Plano de Perdas que estabelece a execugdo

de obras e servicos especificos para essa agao.

Quadro 29 — Plano de Metas — Reducao de perdas

27% 25% 24% 23% 22% 21%

Deverao ser adotadas agdes que visem a minimizagdo das perdas de maneira geral,

com a finalidade de evitar o incremento de vazdo a ser disponibilizado no setor.

As perdas nao fisicas de dgua sao constituidas pelos consumos ndo autorizados (furto e
uso ilicito) e pelos erros de medi¢cdo dos hidrometros. As perdas fisicas de agua
correspondem ao volume perdido no sistema de adugdo e distribuicdo através de
fugas, rupturas e extravasamentos que ocorrem na captagdo, adugdo, tratamento,

reserva e distribuicdo (incluindo os ramais de servico), até ao hidrometro do cliente.
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Alguns possiveis fatores que influenciam o indice elevado de perdas na distribuicao
sdo: sub-medicdo dos hidrometros, pressdes excessivas agravando as perdas fisicas,

ligacGes clandestinas, fraudes, e tubulagcbes antigas.

9.4. MELHORIAS NA INTERMITENCIA DOS SISTEMAS
Visando reduzir o processo de intermiténcia que ocorre em algumas localidades, os

Quadros 30 mostram as principais melhorias que devem ser implentadas.
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LOCALIDADES

Nova
Almeida: Sao
Jodo, Benetti,

Boa Vista

Enseada de
Jacaraipe e
Praia de
Capuba

\ET-{{FTe o)

Caigaras

Parque
Jacaraipe/Sao

Patricio/
Residencial
Jacaraipe

Divinopolis

Jardim Bela
Vista

Centro Serra
Sede

SITUACAO
ATUAL

Parte com
intermiténcia
parte com
deficiéncia

Parte do
bairro com
intermiténcia

Bairro com
intermiténcia

Bairro com
intermiténcia

Bairro com
intermiténcia

Quadro 30 — Proposicdo de melhorias para o abastecimento de 4dgua

PROPOSTAS DE MELHORIAS

Macro medi¢do, redimensionamento/reforco de redes de
distribuicdo, complementacdo da adutora de agua tratada
para reforco do sistema de alimentagdo do reservatério
Nova Almeida, interligagdo com o recalque da EEAT
Jacaraipe, interligagdo com o reservatério Nova Almeida,
redimensionamento e substituicdo dos conjuntos motos-
bomba da EEAT Jacaraipe (recalque para Nova Almeida).

Implantagao de rede de alimentagdo e EEAT previstas para o
Setor Jacaraipe; Setorizagdo: macro medicdo e
redimensionamento/reforgo de redes de distribuigdo.

Implantacdo de Inversor de Freqiiéncia da EEAT (eliminagdo
total da mancha).

Automacdo da EEAT Caicaras (inversor de freqliéncia);
Execucdo da automagdo da EEAT Caigaras e manutengdo
preventiva.

Implantagdo de rede de distribuicdo/micro-distribuicdo
previstas para o Setor Jacaraipe; Setorizagdo: macro-
medicdo e redimensionamento/reforco de redes de
distribuicdo.

Setorizagdo: macro medi¢do e redimensionamento /reforco
de redes de distribuicdo; Implantagdo da EEAT Planalto para
recalcar dgua do reservatério enterrado Planalto para
reforgar a sucgdo do Booster Civit.

Setorizagdo: macro-medigdo, substituicdo de redes com
diametro fora do padrdo e reavaliagdo da necessidade de
operacdo da EEAT; Setor Serra-Sede - Implantagdo EEAT Jd.
Bela Vista; Setor Zona Norte de Carapina - Implantagdo da
EEAT Planalto para recalcar agua do reservatorio enterrado
Planalto ( reforgar a suc¢do do Booster Civit).

Setorizagdo: macro-medigdo e redimensionamento / reforco
de redes de  distribuicdo; substituicao redes
antigas/diametro fora do padrdo; Setor Serra-Sede -
Implantacdo de trechos de rede de distribui¢do; Setor Zona
Norte de Carapina - Implantagdo da EEAT Planalto para
recalcar dgua do reservatoério enterrado Planalto  (reforgar
a sucgdo do Booster Civit).

PERIODO
]
EXECUCAO

2011/2012

2011/2014

2010/2014

2011/2014

2011/2014

2011/2014

2011/2013

2011/2013
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Quadro 30 — Proposicdo de melhorias para o abastecimento de dgua (continuacdo)

LOCALIDADES

Vista da Serra

Cidade
Continental

Balnedrio
Carapebus

Nova Carapebus
e Carapebus

Loteamento
Mestre Alvaro,

Laranjeiras Velha

Carapina Grande

Jardim Carapina

Sao Marcos |, ll e
lll, Cascata

SITUAGAO
ATUAL

Parte do
bairro com
intermiténcia

Parte do
bairro com
intermiténcia

Mancha de
intermiténcia

Mancha de
intermiténcia

Mancha de
Abasteciment
ocom
intermiténcia

Mancha
intermitente

PROPOSTAS DE MELHORIAS

Setorizacdo: macro-medigdo, redimensionamento/reforco de
redes de distribuicdo; Setor Serra-Sede - Implantagdo de
trechos de rede de distribuigdo; Setor Zona Norte de Carapina -
Implantagdo da EEAT Planalto para recalcar d&gua do
reservatorio enterrado Planalto (reforgar a sucgdo do Booster
Civit); Implantagdo de redes de distribuigdo.

Setor Planalto - Implantagdo da rede para melhoria do
abastecimento de parte do setor Carapina. Reestruturar o
sistema de distribuicdo do Setor Planalto, isolando os setores
adjacentes existentes.

Setor Jacaraipe - Implantagcdo de rede de distribuicio e
reestruturagdo do sistema de distribuigcdo do Setor Jacaraipe.

Implantacdo da rede para melhoria do abastecimento de parte
do setor Carapina; Reestruturar o sistema de distribuicdo do
Setor Planalto, isolando os setores adjacentes existentes.

Implantagdo da rede para melhoria do abastecimento de parte
do setor Carapina; Avaliagdo para implantacdo de EEAT
provisoria com automacgdo; Setorizagdo: macromedicdo e
adequagdo das redes de distribuicdo. Implantagdo da EEAT
Planalto para recalcar agua do reservatério enterrado Planalto
(reforgar a sucgdo do Booster Civit).

Implantacdao de rede para melhoria do abastecimento de parte
do setor Carapina; Avaliagdo para implantagdo de EEAT
provisdria com automagdo; Setorizagdo: macromedicdo e
redimensionamento das redes de distribuicdo/reforco do
abastecimento.

Implantagdo da rede para melhoria do abastecimento de parte
do setor Carapina; Implantagdo dos Setores de Manobra com
redes de alimentagdo e distribuicdo; Implantacdo de redes de
distribuicdo, interligagbes e a setorizagdo do bairro;
substituicdo de redes profundas; Implantagdo de trecho de
rede de alimentagdo.

Setorizagao, redimensionamento das redes de
distribuicdo/reforco do abastecimento, macromedi¢do e
substituicdo de redes com didmetro fora do padrdo; Setor
Serra-Sede - Implantagdo de trechos de rede para reforco do
abastecimento dos bairros. Setor Zona Norte de Carapina -
Implantagdo da EEAT Planalto para recalcar 4gua do
reservatorio enterrado Planalto (reforgar a sucgdo do Booster
Civit) Implantagdo de redes de distribuicdo e interligagcGes;
Execugdo de trechos de rede e interligagdes.

PERIODO
DE

EXECUCAO

2011/2013

2011/2013

2011/2013

2011/2013

2011/2013

2011/2013

2011/2013
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Quadro 30 — Proposicdo de melhorias para o abastecimento de dgua (continuacdo)

SITUACAO
ATUAL

LOCALIDADES

Sao Judas
Tadeu -

Novo Porto
Canoalell/
Eldorado

Mancha de
intermiténcia

Colina da Serra

Mancha de
intermiténcia

Novo Horizonte

Loteamento
Morada do
Mirante,
Balneario
Enseada das
Gargas, Rio
Preto,
Gramuté, Costa
Azul, Chacaras
do Rio Preto,
Bom Pastor

Mancha de
intermiténcia

Belvedere

PROPOSTAS DE MELHORIAS

Setorizagao, redimensionamento das redes de
distribuicdo/reforco do abastecimento, macromedi¢do e
substituicilo de redes com diametro fora do padrao.
Reavaliacdo da necessidade de operagdo da EEAT; Setor Serra-
Sede - Implantagdo de EEAT provisoria; Setor Zona Norte de
Carapina - Implantagdo da EEAT Planalto para recalcar dgua do
reservatorio enterrado Planalto (reforgar a sucgdo do Booster
Civit); Implantagdo de redes de distribui¢do e interligagdes.

Setorizagdo e redimensionamento/reforco de redes de
distribuicdo; Setor Zona Norte de Carapina - Implantacdo da
EEAT Planalto para recalcar dgua do reservatério enterrado
Planalto, alimentando a linha existente para abastecer a sucgao
do Booster Civit.

Automacdo da EEAT Colina da Serra (inversor de frequéncia).

Implantagdo do 2° reservatério elevado Planalto (1500 m?),
instalagdo de conjunto moto-bomba na EEAT Planalto existente
e ampliagdo do reservatério enterrado (10000 m3);
Setorizagdo e refor¢o do abastecimento - Trecho de rede de
alimentagdo (do reservatério elevado Planalto) e de
distribuicdo para refor¢o do abastecimento do bairro.

Implantacdo do reservatério Praia Grande de 4000 m® com
adutora, rede de distribuicdo, booster com adutora para
reservatério de 50 m>; Implantagdo de redes de alimentagdo e
distribuicdo a partir do reservatério Nova Almeida;
Complementagdo da AAT para reforco do sistema de
alimentagdo do reservatério Nova Almeida: interligagdo com o
recalque da EEAT Jacaraipe; interligagdo com o reservatorio
Nova Almeida; redimensionamento e substituicdo dos
conjuntos moto-bombas da EEAT Jacaraipe.

Setorizagao, redimensionamento das redes de
distribuicdo/reforco do abastecimento, macro medigdo e
substituicdo de redes com diametro fora do padrdo; Construgdo
de Poco artesiano Setor Serra-Sede - Implantagdo EEAT
Belvedere.

PERIODO
]
EXECUCAO

2011/2014

2011/2013

2011/2013

2011/2013

2011/2013

2011/2012
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10. SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EXISTENTES

O Sistema de Esgotamento Sanitdrio existente no Municipio de Serra possui rede
coletora com 842.830 m' de extensdo que oferece cobertura de esgoto a 259.679
habitantes e atende a 195.223 habitantes® de 60.389 economias interligados ao SES

por 51.379 ligacOes ativas de esgoto3 .

No municpio de Serra estdo em operacao, vinte e dois sistemas, sendo que vinte
Estagdes de Tramento de Esgoto. Além disso estdo em operagdo sessenta e uma
EstacOes Elevatorias de Esgoto Bruto e uma Unidade Gerenciadora de Residuos. Os
vinte e dois sistemas de coleta e tratamento de esgoto sdo denominados conforme
segue abaixo:

a) SES André Carloni;

b) SES Barcelona;

c) SES Cidade Continental; (ETE desativada)
d) SES Civit [;

e) SES Civit Il

f) SES Eldorado;

g) SES Feu Rosa;

h) SES Furnas;

i) SES Hélio Ferraz; (lancamento do efluente na ETE Jardim Camburi)
j) SES Jacaraipe;

k) SES Jardim Carapina;(em fase de expansao)
[) SES Jardins;

m)SES Laranjeiras;

! Dados de quantitativo de rede de esgoto do cadastro técnico da O-DCT- Divisdo de Cadastro Técnico de
Julho/2011.

? Dados de populagdo da Planilha Eletrénica “POP_COBERTA_MUNICIPIO_2011.xls” do SINCOP/Maio/2011
* Dados de guantitativo de economias e ligagdes de esgoto da Planilha Eletrénica “dados esgoto 2011.xls” do
SINCOP/Maio/2011.
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n) Manguinhos;

o) SES Maringa;

p) SES Mata de Serra;

g) SES Nova Almeida;

r) SES Nova Carapina;

s) SES Porto Canoa;

t) SES Serra Dourada;

u) SES Serra Sede (em fase de implantacdo); e

v) SES Valparaiso.

Para que a ETE funcione de forma adequada, é importante realizar um
acompanhamento de sua performance por meio do monitoramento da qualidade do
efluente que é langcado no corpo d’agua. Os resultados de monitoramento permitem
conhecer de forma mais profunda o funcionamento da ETE que é essencial para sua

gestao.

O processo de gestao da CESAN no controle operacional das estagdes de tratamento
de esgoto tem como premissa o monitoramento da qualidade do esgoto afluente e
efluente, tendo como base orientadora as normas da associacdo brasileira de normas

técnicas e legislacGes vigentes.

Considerando as exigéncias contidas na Resolu¢do Conama n2 430/2011, no periodo
de abrangéncia entre abril de 2009 a abril de 2010, os resultados obtidos no
monitoramento em relagao aos parametros pH, temperatura e DBO estdo de acordo
com o estabelecido na referida Resolugdo, exceto a ETE Valparaiso cuja eficéncia

média foi de 56 %.

No sentido de enquadrar o efluente da ETE Valparaiso a Resolucdo n? 430/2011 que
estabelece o valor maximo de 120 mg/L de Demanda Bioquimica de Oxigénio (DBO),

sendo que este limite somente pode ser ultrapassado quando a ETE obtiver uma

93



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE SERRA/ES
SISTEMAS DE ABASTECIMENTODE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO

eficiéncia de remoc¢do minima de 60% de DBO, ou mediante estudo de autodepuracao
do corpo hidrico que comprove atendimento as metas do enquadramento do corpo

receptor, melhorias ja estdo sendo realizadas.

Embora os resultados comprovem que os efluentes langados nos corpos receptores
estejam de acordo com a legislacdo vigente, melhorias estdo previstas neste Plano

visando a manter o padrao de qualidade dos mesmos.

10.1. SES ANDRE CARLONI

O sistema de esgotamento sanitario André Carloni atende o conjunto habitacional com
ligacdes de esgoto, redes coletoras e uma estacdo de tratamento de esgoto (ETE),
Figura 16, que opera pelo processo de lagoas de estabilizagdo do tipo lagoa aerdbia

seguida de lagoa facultativa com capacidade nominal de 18,0 I/s.

Figura 16 — Visdo geral do ETE André Carloni.
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10.1.1. Rede Coletora de Esgoto

A rede coletora de esgoto que atende o conjunto habitacional André Carloni é
constituida principalmente de tubulagdo em material ceramico e concreto com

didmetros que variam de 150 mm a 400 mm.

10.1.2. Estagoes Elevatdrias de Esgotos

O SES André Carloni recebe contribuicdes de esgoto por gravidade do conjunto
habitacional André Carloni e contribuicdo proveniente de cinco estacdes elevatérias
que sdo operadas pelo Terminal Intermodal de Serra (TIMS), localizadas na area

interna do terminal.

10.1.3. Estagao de Tratamento de Esgotos (ETE)

A ETE opera pelo processo de lagoas de estabilizagdo e é constituida por uma lagoa
aerdbia, seguida de lagoa facultativa, com capacidade nominal de 18,0 I/s.
Antecedendo as lagoas encontram-se os dispositivos convencionais de gradeamento,

caixa de areia e medi¢ao de vazao por vertedor triangular.

No periodo entre abril de 2009 a margo de 2010 a ETE apresentou uma eficiéncia
média em termos de DBO de 86%, langando no corpo receptor um efluente com uma
DBO média de 38 mg/L. O efluente tratado é langado no Canal dos Escravos/Baia de

Vitdria.
10.2. SES BARCELONA

O sistema de esgotamento sanitario Barcelona foi implantado para atender o conjunto
habitacinal de mesmo nome. E composto por redes coletoras, ligacdes de esgoto, duas
estacOes elevatdrias e uma estacdo de tratamento de esgotos (ETE), Figura 17, do tipo

facultativa com capacidade nominal de 27,0 I/s.

Para atender a demanda de tratamento de esgoto do Condominio Colina de
Laranjeiras Il, foi implantado reator anaerdbio de fluxo ascendente (UASB) com

lancamendo do efluente na lagoa facultativa existente na ETE. Dessa forma, o SES de
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Barcelona possui implantados dois tipos de tratamento, ou seja, para o bairro
Barcelona, tratamento do tipo lagoa facultativa e, para Colina de Laranjeiras I,

tratamento tipo UASB seguido de lagoa facultativa.

Figura 17 - Visdo geral do ETE Barcelona

10.2.1. Rede Coletora de Esgoto

A rede coletora de esgotos que atende o conjunto habitacional Barcelona é constituida
principalmente de tubulagdao em material ceramico com diametros que variam de 100
mm a 300 mm. A rede coletora que atende ao Condominio Colina de Laranjeiras Il é

operada pelo préprio condominio.

10.2.2. Estagao Elevatoria de Esgoto

O sistema possui duas estagdes elevatdrias no bairro Barcelona, e uma estagao
elevatéria do Condominio Colina de Laranjeiras Il, denominadas conforme lista a
seguir:

a) EEEB Colégio Barcelona;

b) EEEB Delegacia;

c) EEEB Colina de Laranjeiras .
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10.2.3. Estagao de Tratamento de Esgotos (ETE)

A ETE opera para tratamento do esgoto do bairro Barcelona com uma unica lagoa de
estabilizacdo do tipo facultativa com capacidade nominal de 27,0 I/s. Para o
tratamento do esgoto do condominio Colina de Laranjeiras Il, a ETE opera com reator
anaerdbio de fluxo ascendente, com capacidade nominal de 10 |/s seguido de lagoa de
estabilizacdo do tipo facultativa. Antecedendo a lagoa estdao implantadas trés
unidades de chegada similares, que possuem gradeamento, caixa de areia, medidor de

vazao e escada para dissipagao de energia.

No periodo entre abril de 2009 a mar¢co de 2010 a ETE apresentou uma eficiéncia
média em termos de DBO de 84%, langando no corpo receptor um efluente com uma

DBO média de 71 mg/L. O efluente tratado é langado no Cérrego Jacuné.

10.3. SES CIDADE CONTINENTAL

As unidades do sistema do bairro Cidade Continental (redes e elevatdrias) estdo
interligadas a ETE Manguinhos. Atende os habitantes do conjunto habitacional de
mesmo nome, possui ligacdes de esgoto, redes coletoras, quatro estagdes elevatodria e

uma estacdo de tratamento, Figura 18.

Figura 18 - Visdo geral do ETE Cidade Continental
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Atualmente o esgoto afluente a ETE Cidade Continental é langado na ETE Manguinhos,

por meio de uma estacdo elevatoéria implantada na area da ETE.

10.3.1. Rede Coletora de Esgoto

A rede coletora de esgotos que atende o conjunto residencial é constituida
principalmente de tubulagdao em material ceramico com diametros que variam de 100

a 200 mm.

10.3.2. Estagao Elevatoria de Esgoto

O sistema possui quatro estagdes elevatorias como descritas a seguir:
a) EEEB Setor Asia;
b) EEEB Setor Europa;
c) EEEB Setor Oceania;
d) EEEB da ETE (Cidade Continental).

10.3.3. Estagao de Tratamento de Esgotos (ETE)

Os esgotos afluentes a ETE Cidade Continental desde o ano de 2009 estdo sendo
recalcados e lancados para tratamento na Estacdo de Tratamento de Esgoto
Manguinhos. A ETE Cidade Continental operava pelo processo de lagoas de
estabilizacdo do tipo sistema Australiano constituido por duas lagoas anaerdbias em
paralelo seguidas de uma lagoa facultativa. Antecendendo as lagoas, encontram-se os
dispositivos convencionais de gradeamento, caixa de areia e medicdo de vazao por
medidor Parshall. Esta ETE, que ja se encontra desativada, possuia capacidade
nominal para tratar 19,9 I/s. O efluente tratado na ETE Cidade Continental era langado

no Cérrego Manguinhos.

A descricdo do tratamento realizado na ETE Manguinhos estd contida no item SES

Manguinhos.
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10.4. SES CIVIT |

O sistema de esgotamento sanitario CIVIT | atende os bairros Centro Industrial CIVIT | e
o Loteamento Solar do Porto. E composto por redes coletoras, ligacdes de esgoto, trés
estacOes elevatdrias e uma estacdo de tratamento de esgotos, Figura 19, do tipo

sistema australiano com capacidade nominal de 43,6 |/s

Figura 19 - Visdao geral do ETE CIVIT |

10.4.1. Rede Coletora de Esgoto

A rede coletora de esgotos que atende o bairro CIVIT | é constituida principalmente de
tubulagdao em material ceramico e concreto com didametros que variam de 150 mm a
500 mm. A rede coletora de esgotos que atende o loteamento Solar do Porto é

constituida principalmente de tubulacdo em PVC com didmetro de 150 mm.

10.4.2. Estagao Elevatoria de Esgoto

O sistema CIVIT | possui trés estacdes elevatdrias denominadas conforme lista a seguir:
a) Estacdo Elevatéria FIBRASA,;
b) Estacdo Elevatéria BREFERTIL;

c) Estacdo Elevatéria Solar do Porto.

99



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE SERRA/ES
SISTEMAS DE ABASTECIMENTODE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO

10.4.3. Estagao de Tratamento de Esgotos (ETE)

A ETE opera pelo processo de lagoas de estabilizacdo no tipo Sistema Australiano e é
constituida por duas lagoas anaerdbias em paralelo seguidas de uma lagoa facultativa
com capacidade nominal de 43,6 |/s. Antecedendo as lagoas encontram-se os
dispositivos convencionais de gradeamento e caixa de areia. No periodo entre abril de
2009 a margo de 2010 a ETE apresentou uma eficiéncia média em termos de DBO de
91%, lancando no corpo receptor um efluente com uma DBO média de 32 mg/L. O

efluente tratado é langado no afluente Cérrego Barro Branco.

10.5. SES CIVIT Il

O sistema de esgotamento sanitario CIVIT Il atende os habitantes do Setor 2 do Centro
Industrial da Grande Vitéria — CIVIT Il , dos bairros Morada de Laranjeiras, inclusive o
loteamento Parque Residencial Laranjeiras Il, Colina de Laranjeiras, parte dos bairros

Laranjeiras Velha (Chico City), Vila Nova de Colares e Parque Alterosas.

Figura 20 - Visdo geral do ETE CIVIT Il

O SES possui ligagbes de esgoto, redes coletora, doze estagdes elevatdrias e uma

estacdo de tratamento de esgotos, Figura 20, com capacidade nominal de 62,5 I/s
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composta por duas lagoas aeradas, uma lagoa de decantagdo e polimento, uma lagoa

de polimento e filtro de pedra.

O SES CIVIT Il receberd ainda a contribui¢ao dos loteamentos Portal de Manguinhos e

Solar de Laranjeiras Il.

10.5.1. Rede Coletora de Esgoto

A rede coletora de esgotos é constituida principalmente de tubulagdao em material

ceramico e pvc com diametros que variam de 100 a 600 mm.

10.5.2. Estagao Elevatoria de Esgoto

O sistema conta com doze estagdes elevatdrias do tipo pogo Umido, com bombas
submersiveis, como descritas a seguir:

a) EEEB 2 Vila Nova de Colares;

b) EEEB 1 Vila Nova de Colares;

c) EEEB Rua Sete;

d) EEEB Rua Seis;

e) EEEB Copacabana;

f) EEEB Laranjeiras Il;

g) EEEB Morada Laranjeiras;

h) EEEB Fazendinha;

i) EEEB Colina Laranjeiras;

j) EEEB Dério Silva;

k) EEEB Aldeia Laranjeiras;

I) EEEB Portal de Manguinhos.

10.5.3. Estagao de Tratamento de Esgotos (ETE)

A ETE CIVIT Il foi implantada com processo de lagoas de estabilizagdao do tipo Sistema
Australiano constituida por duas lagoas anaerdbias em paralelo seguidas de uma lagoa
facultativa. Atualmente, a ETE esta em fase de alteragao do processo de tratamento

por meio de obra em fase de conclusdo realizada pela CESAN. A nova configuracdo
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dispde de unidade de tratamento preliminar, duas lagoas aeradas, uma lagoa de
decantacdo e polimento, uma lagoa de polimento e filtro de pedra. A capacidade de
tratamento é 62,5 |/s. Além das melhorias realizadas pela obra, o tratamento foi

alterado também pela instacdo de sistema de precipitacdo quimica de fosforo.

No periodo entre abril de 2009 a mar¢co de 2010 a ETE apresentou uma eficiéncia
média em termos de DBO de 94%, langando no corpo receptor um efluente com uma
DBO média de 14 mg/L. O efluente tratado é lancado no afluente Codrrego

Maringa/Lagoa Jacuné.

10.6. SES ELDORADO

O sistema de esgotamento sanitario de Eldorado atende aos habitantes dos bairros
Eldorado, também conhecido como Calabouco, Novo Porto Canoa, Cidade Pomar, e

também o setor Oeste do Conjunto Porto Canoa.

ETE ELDOURADO

ETE NOVA CARAPINA

Figura 21 - Visdo geral do ETE Eldourado

O SES possui ligacdes de esgoto, redes coletoras, duas estacdes elevatdrias e uma
estacdo de tratamento de esgotos, Figura 21, do tipo Sistema Australiano com

capacidade nominal de 14,0 I/s.
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10.6.1. Rede Coletora de Esgoto

A rede coletora de esgotos atende os bairros Eldorado, Porto Canoa Oeste e Novo
Porto Canoa, é constituida principalmente de tubulagdo em material ceramico,

contreto e PVC com didmetros que variam de 150 mm a 200 mm.

10.6.2. Estagao Elevatoria de Esgoto

O sistema conta com duas estagdes elevatdrias conforme descrito abaixo:
a) Estacdo Elevatéria Porto Canoa;

b) Estacdo Elevatdria Cidade Pomar.

10.6.3. Estacdo de Tratamento de Esgotos (ETE)

A ETE opera pelo processo de lagoas de estabilizacdo do tipo Sistema Australiano,
constituida por uma lagoa anaerdbia seguida de uma lagoa facultativa com capacidade
nominal de 14,0 I/s. Antecedendo as lagoas e em cada chegada de esgoto afluente
estdo instalados dispositivos convencionais de gradeamento, caixa de areia e medicdo

de vazdo.

No periodo entre abril de 2009 a margo de 2010 a ETE apresentou uma eficiéncia
média em termos de DBO de 86%, langando no corpo receptor um efluente com uma
DBO média de 49 mg/L. O efluente tratado é lancado no corpo receptor é o Cérrego

Barro Branco.

10.7. SES FEU ROSA

O sistema de esgotamento sanitario de Feu Rosa atende os habitantes do conjunto
habitacional Feu Rosa e de parte do loteamento Mar Azul, com ligagdes de esgoto,
redes coletoras, estacdo de tratamento de esgotos, Figura 22, constituida por dois
reatores anaerobios de fluxo ascendente seguidos de lagoa facultativa e lagoa de

maturagdo. Possui capacidade nominal de 32,0 I/s.
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Figura 22 - Visdo geral do ETE Feu Rosa

10.7.1. Rede Coletora de Esgoto

A rede coletora de esgoto atende a totalidade do bairro Feu Rosa e de parte do bairro

Mar Azul.

10.7.2. Estagao Elevatoria de Esgoto

O sistema conta com duas estag¢des elevatdrias conforme descrito a seguir:
a) Estacdo Elevatoria Mar Azul;

b) EEEB Feu Rosa.

10.7.3. Estagao de Tratamento de Esgotos (ETE)

A ETE opera pelo processo reator UASB seguido de lagoa facultativa e lagoa de
maturagdo. A ETE possui dispositivos convencionais de gradeamento, caixa de areia e

medidor de vazdo.
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No periodo entre abril de 2009 a mar¢co de 2010 a ETE apresentou uma eficiéncia
média em termos de DBO de 85%, langando no corpo receptor um efluente com uma

DBO média de 46 mg/L. O efluente tratado é langado no Cérrego Irema.

10.8. SES FURNAS

O sistema de esgotamento sanitdrio Furnas atende os habitantes dos bairros Jardim
Tropical, Carapina Grande, parte dos bairros José de Anchieta, José de Anchieta I,
Central Carapina e Diamantina. Possui ligacdes de esgoto, redes coletoras, trés
estacOes elevatodrias e uma estacdao de tratamento de esgotos, Figura 23, do tipo

Sistema Australiano com capacidade nominal de 47,9 I/s.

Figura 23 - Visdo geral do ETE Furnas

10.8.1. Rede Coletora de Esgoto

A rede coletora de esgotos do SES Furnas é constituida principalmente de tubulacdo

em PVC com diametros que variam de 150 mm a 800 mm.

10.8.2. Estagao Elevatoria de Esgoto

O SES possui quatro estacdes elevatdrias em operacao, conforme descritas a seguir:
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a) EEEB Estados Unidos;

b) EEEEB S3o Luiz;

c) EEEB Jardim Tropical — Final;

d) EEEB José de Anchieta Il.
Ha duas estacOes elevatédrias, construidas pela Prefeitura do Municipio de Serra, que
necessitam de complementagdao para viabilizar operagdo. Essas EEEBs sdo
denominadas:

a) EEEB Curtume;

b) EEEB José de Anchieta Il

Adicionalmente, existem cinco elevatdrias projetadas para o Sistema Furnas, que
fazem parte do escopo da obra ampliacdo do SES Jardim Limoeiro e Adjacéncias. As
EEEBs sao denominadas conforme descrito a seguir:

a) EEEB Carapina Grande 1;

b) EEEB Carapina Grande 2;

c) EEEB Carapina Grande 3;

d) EEEB Bela Vista 1;

e) EEEB Bela Vista 2.

10.8.3. Estacao de Tratamento de Esgotos (ETE)

A ETE opera pelo processo de lagoas de estabilizacdo no tipo Sistema Australiano com
lagoa anaerdbia seguida de lagoa facultativa com capacidade nominal de 47,9 I/s.
Antecedendo as lagoas encontram-se os dispositivos convencionais de gradeamento,
caixa de areia e medidor de vazao Parshall. O efluente tratado é langado no Ribeirao

Brejo Grande, afluente do Canal dos Escravos.

10.9. SES Hélio Ferraz

O Sistema de Esgotamento Sanitdrio denominado Hélio Ferraz representa a parcela de
sistema coletor do SES Camburi no Municipio de Serra. Atende os habitantes dos
bairros de Fatima, Hélio Ferraz, Conjunto Carapina |, Manoel Plaza, Eurico Salles e

Rosario de Fatima. Possui extensdo de 31,7 km de rede coletora de esgotos sanitdrios
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e trés estacOes elevatdrias que conduzem seus esgotos brutos até a ETE Camburi no
Municipio de Vitoria.

Este sistema estd sendo complementado com a implanta¢do do Projeto de Melhorias
Urbano Sanitarias da Lagoa Pau Brasil e entorno, referente a parceria estabelecida
entre a CESAN, as Prefeituras de Vitéria e Serra e a Fundagdo Vale para promover a

despoluigao da Lagoa Pau Brasil.

10.9.1. Rede coletora de esgoto

A rede coletora de esgotos do SES Hélio Ferraz é constituida principalmente de
tubulagao em PVC com diametros que variam de 150 mm a 400 mm e possui extensao
total de 31.736 m. Com a implantacdo do Projeto de Melhorias Urbano Sanitarias da
Lagoa Pau Brasil o sistema sera acrescido de rede coletora com 1.368 metros de

extensao.

10.9.2. Estacdo Elevatoria de Esgoto

O sistema possui trés estacdes elevatorias de esgoto conforme descrito a seguir.
a) EEEB-3 Paratodos;
b) EEEB Bairro de Fatima/Vale;
c) EEEB-2 Bairro de Fatima.

10.9.3. Estacdo de tratamento de esgotos (ETE)

O tratamento é realizado na ETE Camburi em Vitéria. A ETE Camburi tem capacidade
nominal de 472 |/s e é composta por uma lagoa anaerdbia com aeragdo superficial
seguida de duas lagoas facultativas. As unidades componentes da ETE para tratamento
preliminar s3ao: caixa de areia, gradeamento. A lagoa anaerdbia com aeragdo
superficial possui treze aeradores de 15 cv e cinco aeradores de 20 cv. O efluente

tratado é lancado no Lameirdo.
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10.10. SES JACARAIPE

O sistema de esgotamento sanitdrio Jacaraipe atende os seguintes conjuntos
habitacionais e loteamentos: Portal de Jacaraipe, Conjunto Residencial Castelandia,
Conjunto Jacaraipe, Parque Jacaraipe, Estancia Monazitica, Sitio Irema, Bairro das
Laranjeiras, Residencial Jacaraipe, Jardim Atlantico, Sdo Francisco e Sao Pedro.

Este sistema possui ligagdes de esgoto, redes coletoras, onze estagdes elevatodrias e
uma estacdo de tratamento de esgotos, Figura 24, do tipo Sistema Australiano com

capacidade nominal de 57,10 I/s.

Figura 24 - Visdo geral do ETE Jacaraipe

10.10.1. Rede Coletora de Esgoto

A rede coletora de esgotos do SES Jacaraipe é constituida principalmente de tubulagao

em PVC com didametros que variam de 100 mm a 400 mm.

10.10.2. Estacao Elevatodria de Esgoto

O sistema possui onze esta¢des elevatdrias. Duas destas elevatdrias, as estagdes
elevatdrias Magistrados e N. S. da Conceicdo sdo operadas pela Prefeitura Municipal

de Serra e ainda nao foram repassadas para a CESAN.

108



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE SERRA/ES
% SISTEMAS DE ABASTECIMENTODE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO

a) EEEB Portal Jacaraipe;
b) EEEB Curva da Baleia;
c) EEEB Ledo Castelo;

d) EEEB N.S. Navegantes;
e) EEEB do Campo;
f) EEEB Magistrados;
g) EEEB N. S. da Conceicao;
h) EEEB Goitacazes;
i) EEEB Carijos;
j) EEEB Timbiras;
k) EEEB S3do Paulo.
10.10.3. Estagao de Tratamento de Esgotos (ETE)

A ETE opera pelo processo de lagoas de estabilizacdo do tipo Sistema Australiano, com
lagoa anaerdbia seguida de lagoa facultativa. A capacidade nominal da ETE é de 57,10
I/s. Antecedendo as lagoas encontram-se os dispositivos convencionais de caixa de

areia e medidor de vazao Parshall.

No periodo entre abril de 2009 a mar¢co de 2010 a ETE apresentou uma eficiéncia
média em termos de DBO de 87%, langcando no corpo receptor um efluente com uma

DBO média de 33 mg/L. O efluente tratado é lancado no Rio Cacu ou Jacaraipe.

10.11. SES JARDIM CARAPINA

O sistema de esgotamento sanitario Jardim Carapina atende parcialmente o bairro
Jardim Carapina. Possui redes coletoras e uma estacdo elevatdria de esgotos.
Atualmente a estacdo de tratamento de esgotos estd em obras pela Prefeitura

Municipal de Serra ao lado da ETE André Carloni.

Para atendimento a totalidade dos habitantes com coleta e tratamento de esgoto, esta

sendo realizada pela Prefeitura Municipal de Serra no bairro Jardim Carapina, a obra
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implantacdo de rede coletora de esgotos, duas estacdes elevatdrias de esgotos e
estacdao de tratamento de esgotos, Figura 25, Jardim Carapina que operara pelo
processo de reator anaerdbio seguido de lagoa de estabilizagdo do tipo facultativa com

capacidade nominal de 16,7 I/s.

Figura 25 - Visao geral do ETE Jardim Carapina

10.11.1. Rede Coletora de Esgoto

A rede coletora de esgotos existente no bairro Jardim Carapina é constituida

principalmente de tubulagdo em PVC com didametros de 150 mm e 200 mm.

10.11.2. Estagao Elevatdria de Esgoto

O sistema Jardim Carapina possui atualmente uma estacao elevatdria construida
denominada EEEB Jardim Carapina 1. Para este sistema, estdo em fase de construcao
pela Prefeitura Municipal de Serra, duas esta¢des elevatérias de esgotos comforme
descrito a seguir:

a) EEEB Jardim Carapina 2;

b) EEEB Pantanal.
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10.11.3. Estagdo de Tratamento de Esgotos (ETE)

Em fase de implantacdo pela Prefeitura Municipal de Serra, ao lado da estacdo de
tratamento de esgotos André Carloni, a estacdo de tratamento de esgotos Jardim
Carapina serd operada por processo de reator anaerdbio de fluxo ascendente (UASB)
seguido de lagoa de estabilizacao do tipo facultativa com capacidade nominal de 16,7
I/s. Sdo previstos tambéms medidor de vazdo Parshall, gradeamento médio,
desarenador e leitos de secagem. O efluente tratado é lancado no Canal dos

Escravos/Baia de Vitdria.

10.12. SES JARDINS

O sistema Jardins situa-se no distrito sede atendendo os habitantes dos bairros Jardim
Guanabara, Jardim Primavera, Sdo Domingos e Jardim Bela Vista. O sistema possui
ligacGes de esgoto, redes coletoras, quatro estacles elevatérias e uma estacdo de
tratamento de esgotos, Figura 26, constituida de lagoas de estabilizacdo, sistema

australiano, seguidas de lagoa de maturagdo com capacidade nominal de 53,7 I/s.

w ETE JARDINSH

2009 DigitalGlobe

Figura 26 - Visdo geral do ETE Jardins
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10.12.1. Rede Coletora de Esgoto

A rede coletora de esgotos existente em Jardim Guanabara, Jardim Primavera, Sao
Domingos e Jardim Bela Vista é constituida principalmente em PVC com diametros de

150 mm e 200 mm.

10.12.2. Estagao Elevatdria de Esgoto

O Sistema Jardins possui quatro estagoes elevatdrias conforme descrito a seguir:
a) EEEB Jardim Guanabara;
b) EEEB Jardim Primavera;
c) EEEB Jardim Bela Vista;
d) EEEB Sao Domingos.

10.12.3. Estag¢do de Tratamento de Esgotos (ETE)

A ETE Jardins opera pelo processo de lagoas de estabilizacdo no tipo sistema
Australiano seguido de lagoa de maturac¢do. A capacidade nominal da ETE é de 53,72

I/s. A ETE possui dispositivos de tratamento preliminar (gradeamento e caixa de areia).

No periodo entre abril de 2009 a margo de 2010 a ETE apresentou uma eficiéncia
média em termos de DBO de 87%, langando no corpo receptor um efluente com uma

DBO média de 45 mg/L. O efluente tratado é langado no afluente do Cérrego Cavada.

10.13. SES LARANIJEIRAS

O sistema de esgotamento sanitario Laranjeiras atende o Parque Residencial
Laranjeiras, (inclusive Laranjeiras), e parcialmente o bairro Santa Luzia (parte do
condominio Aldeia dos Marabads). Possui ligagcdes de esgoto, redes coletoras e uma
estacdo de tratamento de esgotos, Figura 27, do tipo sistema australiano com

capacidade nominal de 16,0 I/s.
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Figura 27 - Visdo geral do ETE Laranjeiras

10.13.1. Rede Coletora de Esgoto

A rede coletora de esgotos que atende o bairro Parque Residencial Laranjeiras é
constituido principalmente de manilha ceramica em diametros que variam de 150 mm

a 300 mm. O Condominio Aldeia dos Marabds possui rede propria.

10.13.2. Estagao de Tratamento de Esgotos (ETE)

A ETE opera pelo processo de lagoas de estabilizagdo do tipo Sistema Australiano
sendo constituida por uma lagoa anaerdbia seguida de uma lagoa facultativa com
capacidade nominal de 16,0 I/s. Antecedendo as lagoas encontram-se os dispositivos

convencionais de gradeamento, caixa de areia e medidor de vazao.

No periodo entre abril de 2009 a mar¢o de 2010 a ETE apresentou uma eficiéncia
média em termos de DBO de 74%, langando no corpo receptor um efluente com uma

DBO média de 81 mg/L. O efluente tratado é langado no afluente Cdrrego Laranjeiras.
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10.14. SES MANGUINHOS

O Sistema de Esgotamento Sanitdrio Manguinhos atende parcialmente os habitandes
de Manguinhos, Cidade Continental, Bicanga e Lagoa de Carapebus. O SES possui

ligacdes de esgoto, redes coletoras e oito estagbes elevatdrias em operagao.

Figura 28 - Visdo geral do ETE Manguinhos

Além dessas localidades, o SES atendera o loteamento Arquipélago de Manguinhos
que possui rede coletora implantada com 10 km de extensdo e quatro estacdes

elevatdrias de esgotos.

Adicionalmente, o SES Manguinhos receberd a contribuicdo de uma série de
empreendimentos habitacionais que estdo sendo executados na Serra e, também
redes e EEEBs previstas na obra de ampliagao do SES Jardim Limoeiro e Adjacéncias,

pela continuidade do PROGRAMA AGUAS LIMPAS.

O SES possui uma estagdo de tratamento de esgoto, Figura 28, com capacidade para

tratamento de 111 I/s e possui projeto para ampliar sua capacidade para 307 I/s.
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10.14.1. Rede Coletora de Esgoto

A rede coletora nas localidades de Manguinhos e Bicanga foi executada pelo
PROGRAMA AGUAS LIMPAS é constituida principalmente em PVC com didmetro de
150 mm a 200 mm. As redes existentes no SES Cidade Continental, que tiveram o
esgoto revertido para a ETE Manguinhos possuem extensdo de 30.476 m. A extensao
total da rede coletora de Bicanga, Manguinhos e Cidade Continental é de 54.955 m.

O loteamento Arquipélago de Manguinhos possui rede coletora com extensdao de
10.096 m em fase de recebimento pela CESAN. Adicionalmente, o SES sera acrescido

com a finalizagdo das obras de Jardim Limoeiro e Adjacéncias.

10.14.2. Estagdo Elevatdria de Esgoto

O SES Manguinhos possui quatro estacoes elevatodrias de esgoto em Manguinhos e
Bicanga, conforme descrito abaixo.

a) EEE-M1;

b) EEE-M2;

c) EEE-M4;

d) EEE-MS5;
Além das EEEBs de Manguinhos e Bicanga, com a interligagdo do SES Cidade
Continental a ETE Manguinhos, foram incorporadas trés EEEBs existentes e a EEEB da

ETE Cidade Continental.

Além das oito EEEBs citadas, o SES Manguinhos sera complementado com seis
estagdes apds a conclusdo das obras de Jardim Limoeiro e Adjacéncias executadas pelo
PROGRAMA AGUAS LIMPAS. As EEEBs s3o denominadas conforme lista abaixo:

a) EEEB Vila Nova;

b) EEEB Planalto 1;

c) EEEB Planalto 2;

d) EEEB S3o Geraldo;

e) EEEB Santa Luzia;

f) EEEB Chacara Parreiral.
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Para ampliagdo e melhoria do SES Manguinhos estao projetadas doze estagdes
elevatdrias de esgoto, conforme descrito a seguir:

a) EEEB Manguinhos.

b) EEEB Camar3;

c) EEEB Guaraciaba;

d) EEEB Jacaré;

e) EEEB Lagoa;

f) EEEB Sao Judas Tadeu;

g) EEEB Santo Agostinho;

h) EEEB S3o Cipriano;

i) EEEB S3do Francisco;

j) EEEB Santa Maria;

k) EEEB Santa Paula;

I) EEEB Santa Leticia.

10.14.3. Estagdo de Tratamento de Esgotos (ETE)

A estacdo de tratamento de esgotos Manguinhos opera pelo processo de lodos
ativados com aeracdo escalonada e possui capacidade nominal de tratamento de 111,0
I/s. As unidades componentes da ETE sdo medidor de vazdo eletromagnético,
gradeamento, desarenador, remoc¢ao de gorduras, caixa de particdo de vazdes,
tanques de aeragao, decantado lamelar, e tratamento de sdélidos com flotador e

centrifuga.

Para ampliagao e melhoria do SES Manguinhos foi projetada a segunda fase da ETE

Manguinhos que contempla o aumento da capacidade de tratamento para 307 I/s.

No periodo entre abril de 2009 a mar¢co de 2010 a ETE apresentou uma eficiéncia
média em termos de DBO de 82%, langando no corpo receptor um efluente com uma

DBO média de 29 mg/L. O efluente tratado é langado no Cérrego Manguinhos.
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10.15. SES MARINGA

O sistema de esgotamento sanitdrio Maringd atende o bairro Parque Residencial
Maringa. O sistema coletor opera por gravidade e conta com liga¢des de esgoto, redes
coletoras e estagao de tratamento de esgotos, Figura 29, do tipo sistema australiano

com capacidade nominal de 5,0 I/s.

ETE MARINGA

g

Figura 29 - Visdo geral do ETE Maringa

10.15.1. Rede Coletora de Esgoto

A rede coletora do SES Maringd é constituida principalmente de tubulacdo em PVC

com diametros 150 mm.

10.15.2. Estagao de Tratamento de Esgotos (ETE)

A ETE opera pelo processo de lagoas de estabilizagdo do tipo Sistema Australiano
constituida por uma lagoa anaerdbia, seguida de uma lagoa facultativa com
capacidade nominal de 5,0 I/s. Antecedendo as lagoas, encontram-se os dispositivos

convencionais de gradeamento, caixa de areia e medidor de vazao.
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No periodo entre abril de 2009 a mar¢co de 2010 a ETE apresentou uma eficiéncia
média em termos de DBO de 87%, langando no corpo receptor um efluente com uma

DBO média de 34 mg/L. O efluente tratado é lancado no Codrrego Jacuné.

10.16. SES MATA DE SERRA

O sistema de esgotamento sanitario Mata de Serra atende os habitantes do Conjunto
Habitacional Mata de Serra. O sistema coletor opera por gravidade e possui ligaces de
esgoto, redes coletoras e estacdo de tratamento de esgotos, Figura 30, tipo sistema

facultativo com capacidade nominal de 6,0 I/s.

‘ ETE MATA DA SERRA

Figura 30 - Visdo geral do ETE Mata da Serra

10.16.1. Rede Coletora de Esgoto

A rede coletora de esgotos é constituida principalmente de tubulacdo em material

ceramico.

10.16.2. Estagdo de Tratamento de Esgotos (ETE)

A ETE Mata de Serra opera pelo processo de lagoas de estabilizacdo do tipo lagoa

facultativa com capacidade nominal de 6,0 I/s. Antecedendo a lagoa, encontram-se
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duas chegadas sendo que uma possui cinco unidades de cascateamento e a outra seis
unidades de cascateamento além dos dispositivos de gradeamento, caixa de areia e

medidor de vazdo.

No periodo entre abril de 2009 a mar¢o de 2010 a ETE apresentou uma eficiéncia
média em termos de DBO de 84%, langcando no corpo receptor um efluente com uma
DBO média de 48 mg/L. O efluente tratado é langado no afluente Cdrrego Barro

Branco.

10.17. SES NOVA ALMEIDA

O sistema de esgotamento sanitario Nova Almeida e Praia Grande tem por finalidade
atender as localidades de Nova Almeida no Municipio de Serra e Praia Grande no
Municipio de Fundao. Os principais bairros atendidos sao: Praia Grande, Nova Almeida,
Barrinha, Areia Branca, Pogo dos Padres, Parque das Orquideas, Boa Vista, Serra Mar 1

e 2, Parque Reis Magos, Santa Fé e Timbu.

Figura 31 - Visdo geral do ETE Nova Almeida
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O SES Nova Almeida encontra-se concluido pelo PROGRAMA AGUAS LIMPAS, possui
rede coletora com extensdo de 57.6 km, seis estacGes elevatdrias e uma estacdo de

tratamento de esgoto, Figura 31, do tipo Sistema Australiano com capacidade 120 I/s.

10.17.1. Rede Coletora de Esgoto

A rede coletora de esgotos é constituida principalmente de tubulagdo em PVC rigido

com diametros que variam de 150 mm a 800 mm e possui extensdo total de 57.662 m.

10.17.2. Estagao Elevatdria de Esgoto

O SES possui seis estacOes elevatdrias denominadas conforme descrito a seguir:
a) EE Nova Almeida 01 — EEEB NAO1;
b) EE Nova Almeida 02 — EEEB NAO2;
c) EE Nova Almeida 03 — EEEB NAO3;
d) EE Praia Grande 01 — EEEB PGO1;
e) EE Praia Grande 03 — EEEB PGO3;
f) EE Praia Grande 04 — EEEB PGO04.

10.17.3. Estagao de Tratamento de Esgotos (ETE)

A ETE Nova Almeida é do tipo Sistema Australiano com lagoa anaerdbia seguida de
lagoa facultativa e capacidade nominal atual de 120,0 I/s. Antecedendo as lagoas, a
ETE possui os seguintes dispositivos: gradeamento, desarenador, caixa de gordura e
medidor de vazdo Parshall. O efluente tratado é langcado no Rio Reis Magos, por meio

de tubulacdo de DN80O e extensdo de 1.321 m.

10.18. SES NOVA CARAPINA

O sistema de esgotamento sanitario Nova Carapina atende os habitantes dos bairros
Nova Carapina e Nova Carapina Il. Possui ligacoes de esgoto, redes coletoras, duas
estagOes elevatorias e uma estagao de tratamento de esgotos, Figura 32, tipo sistema

australiano com capacidade nominal de 12,7 I/s.
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ETE ELDOURADO

1

ETE NOVA CARAPINA

Figura 32 - Visao geral do ETE Nova Carapina

10.18.1. Rede Coletora de Esgoto

A rede coletora é constituida principalmente de tubulagdo em PVC com diametros que

variam de 150 mm a 250 mm.

10.18.2. Estagao Elevatdria de Esgoto

O sistema possui duas estacdes elevatdrias conforme descrito a seguir:
a) EEEB Nova Carapina 1;
b) EEEB Nova Carapina 2.

10.18.3. Estagdo de Tratamento de Esgotos (ETE)

A ETE opera pelo processo de lagoas de estabilizacdo no tipo Sistema Australiano. E
constituida por duas lagoas anaerdbias, em paralelo, seguidas de uma lagoa
facultativa, com capacidade nominal de 12,7 I/s. Antecedendo as lagoas encontram-se
os dispositivos convencionais de caixa de passagem, gradeamento, caixa de areia e

medicdo de vazdo por meio de medidor Parshall.
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No periodo entre abril de 2009 a mar¢co de 2010 a ETE apresentou uma eficiéncia
média em termos de DBO de 87%, langando no corpo receptor um efluente com uma

DBO média de 57 mg/L. O efluente tratado é lancado no Cérrego Barro Branco.

10.19. SES PORTO CANOA

O SES Porto Canoa atende o bairro Porto Canoa em seu setor leste e também parte do
bairro Planicie de Serra. O sistema possui ligacbes de esgoto, redes coletoras e uma
estacdo de tratamento de esgotos, Figura 33, tipo sistema australiano com capacidade

nominal de 5,0 I/s.

Devido as condicOes topograficas do terreno onde localiza-se o conjunto habitacional,
para efeito de coleta e tratamento de esgotos, houve a divisdio do mesmo em dois
setores. A rede do setor leste contribui para a ETE Porto Canoa, enquanto que as redes
do setor oeste e do bairro Novo Porto Canoa conduzem seus efluentes a ETE Eldorado

(Calabouco).

y ETE PORTO CANOA

Figura 33 - Visdo geral do ETE Porto Canoa
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10.19.1. Rede Coletora de Esgoto

A rede coletora do SES Porto Canoa é constituida principalmente por tubulagao em

material ceramico de didmetro de 150 mm.

10.19.2. Estagdo de Tratamento de Esgotos (ETE)

A ETE Porto Canoa opera pelo processo de lagoas de estabilizacdo no tipo Sistema
Australiano sendo constituida por lagoa anaerdbia seguida de lagoa facultativa com
capacidade nominal de 5,0 I/s. Antecedendo as lagoas, encontram-se os dispositivos
convencionais de gradeamento, caixa de areia e medigdo de vazao através de medidor

Parshall.

No periodo entre abril de 2009 a margo de 2010 a ETE apresentou uma eficiéncia
média em termos de DBO de 91%, langando no corpo receptor um efluente com uma
DBO média de 30 mg/L. O efluente tratado é lang¢ado no afluente Cérrego Barro

Branco.

10.20. SES SERRA DOURADA

O sistema de esgotamento sanitdrio Serra Dourada atende os habitantes dos trés
setores do Parque Residencial de esgoto em Serra Dourada |, Serra Dourada Il e Serra
Dourada lll. Possui ligagdes de esgoto, redes coletoras, oito estagdes elevatdrias e
estacdo de tratamento de esgotos, Figura 34, tipo bioaeracdo de cascata com

capacidade nominal de 27,0 I/s.
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-« p

y ETE:SERRA DOURADA

Figura 34 - Visdo geral do ETE Serra Dourada

10.20.1. Rede Coletora de Esgoto

A rede coletora de esgotos atende os trés setores do Parque Residencial Serra

Dourada.

10.20.2. Estagao Elevatdria de Esgoto

O sistema possui oito estacdes elevatérias conforme descrito a seguir.
a) EEEB Coral Direita;
b) EEEB Coral Esquerda;
c) EEEB Pororoca;
d) EEEB Rio de Janeiro;
e) EEEB Goiania;
f) EEEB Ireré.
g) EEEB Cuming;
h) EEEB Magndlia (EEEB de rua).
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10.20.3. Estagao de Tratamento de Esgotos (ETE)

A ETE possui capacidade nominal de 27,0 I/s, opera pelo processo de lagoas de
estabilizacdo do tipo bioaeracdo de cascata, constituido por duas lagoas, ambas com
aeracdo continua através de cascateamento da massa liquida. Antecedendo a lagoa

encontram-se os dispositivos de gradeamento, caixa de areia e medidor de vazao.

No periodo entre abril de 2009 a mar¢co de 2010 a ETE apresentou uma eficiéncia
média em termos de DBO de 76%, langando no corpo receptor um efluente com uma

DBO média de 57 mg/L. O efluente tratado é lancado no afluente Cérrego Dr. Robson.

10.21. SES SERRA SEDE

O sistema de esgotamento sanitario Serra Sede estd em fase de implantagdo pelo
PROGRAMA AGUAS LIMPAS e atenderd os habitantes da 4rea central do distrito sede
compreendendo os seguintes bairros: Cascata, Sdo Marcos, Serra Sede, Santo Antbnio,
Roncador e Colina de Serra. Este sistema possuird a extensdo total de 73 km, seis
estacOes elevatdrias de esgoto e a estacdo de tratamento de esgotos, Figura 35,
operara pelo processo de reator anaerdbio de fluxo ascendente — UASB com

capacidade nominal de 66,5 I/s.

Figura 35 - Visdo geral do ETE Serra Sede
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10.21.1. Rede Coletora de Esgoto

A rede coletora de esgotos ja concluida pelo PROGRAMA AGUAS LIMPAS possui 36.313

m.

10.21.2. Estagdo Elevatdria de Esgoto

O sistema possuira seis estacdes elevatorias.

10.21.3. Estagdo de Tratamento de Esgotos (ETE)

A ETE denominada Guaranhus serd operada pelo processo anaerébio com reator
UASB, seguido de sistema de flotacdo. A vazdo média afluente na primeira etapa é 66,5
I/s. As unidades componentes da estacdo de tratamento sdo: gradeamento;
desarenador; medidor de vazdo; caixa de gordura; reator anaerdbio tipo UASB;
sistema de flotacao; condicionamento dos gases; leito de secagem; e casa de quimica e

de operacdo. O efluente tratado é lancado no afluente Cérrego Guaranhuns.

10.22. SES SERRA VALPARAISO

O sistema de esgotamento sanitario Valparaiso atende os habitantes do conjunto
habitacional Parque Residencial Valparaiso.Possui ligacGes de esgoto, redes coletoras e

opera por gravidade.

Figura 36 - Visdo geral do ETE Valparaiso
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A estagdo de tratamento de esgotos, Figura 36, é do tipo lagoa de estabilizagao,
sistema lagoa aerada seguida de lagoa de sedimentacdo, com capacidade nominal de

19,0 I/s.

10.22.1. Rede Coletora de Esgoto

A rede coletora de esgotos atende a totalidade do conjunto habitacional, tem extensao

total de 4.992 m.

10.22.2. Estagdo de Tratamento de Esgotos (ETE)

A ETE Valparaiso opera pelo processo de lagoas de estabilizagcdao e é constituida por
uma lagoa aerada seguida de lagoa de sedimentagdo com capacidade nominal de 19,0
I/s. Antecedendo as lagoas encontram-se os dispositivos convencionais de

gradeamento, caixa de areia e medicdo de vazdo por meio de medidor Parshall.

No periodo entre abril de 2009 a margo de 2010 a ETE apresentou uma eficiéncia
média em termos de DBO de 56%, langando no corpo receptor um efluente com uma

DBO média de 134 mg/L. O efluente tratado é langado no Cérrego Laranjeiras.

11. DIAGNOSTICO DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTAMENTO DE ESGOTO EM
LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE (LPP)

A populagdo residente em localidades distante da Sede do seu Municipio, sem acesso

aos servicos de saneamento prioritarios, convive com situagdes sanitarias criticas,

devido a auséncia ou precariedade de instalacGes adequadas para o atendimento dos

servicos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario, ficam sujeitas as

enfermidades e dbitos.

Essas comunidades, que tem como fonte de abastecimento de agua os pequenos
corregos e nascentes, langam seus dejetos e residuos nesses corpos d’agua, reduzindo
a disponibilidade hidrica local. Soma-se ao problema o desmatamento, que ocasiona o

rebaixamento do lencgol fredtico, causando um grande impacto ambiental.
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Q)

A necessidade da implantagao, ampliagao ou realizagdo de melhorias dos servigos de
saneamento nessas areas especiais se faz necessario para a prevengao, controle dos
agravos da insalubridade, contribuindo para se alcancgar, progressivamente, o objetivo
da universalizagao dos servigos publicos de abastecimento de agua e esgotamento

sanitario, em consonancia a Lei Federal 11.445/07.

O abastecimento publico de 4dgua, o esgotamento sanitario e as melhorias sanitarias
domiciliares e/ou coletivas de pequeno porte, merecem prioridade nesse contexto
atual de saneamento basico municipal, pois estdo diretamente vinculadas as
prevencbes e ao controle de doengas de veiculagcdo hidrica nessas populagGes
vulneraveis. Desta forma, torna-se indispensdvel, a implementacdo de acdes de

educacdo sanitaria e ambiental, bem como, seu monitoramento pelo poder publico.

O Saneamento nas localidades de Pequeno Porte, nos municipios sob concessdo da
CESAN, acontece de acordo com o modelo do Auto-Gerenciamento, no caso do
municipio solicitar a parceria da Companhia. O citado modelo preconiza que o sistema
sera entregue a comunidade, quem estara responsavel pela operacao, considerando

Como parceiro 0 municipio.

A CESAN, através da Divisdo de Saneamento Rural, oferece apoio técnico com
elaboracdo de projetos; treinamento de operadores e partida inicial do sistema; para
mobilizagdo da comunidade e organizagdo de Comités/Associagdes responsaveis pela

gestdo dos sistemas.

No caso de Serra, municipio integrante da regido metropolitana (Grande Vitdria),
apresentamos as localidades onde foram implantados sistemas, através do Programa

Pré-Rural da CESAN, Quadro 31:

Quadro 31 — Investimento realizado em saneamento rural

Agua 333

Fonte: CESAN
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Havia ainda as comunidades de Santiago da Serra e Cidade Nova da Serra, inscritas no

Programa Pro-Rural, para receberem sistemas de agua.

Santiago da Serra, hoje, ja esta interligada ao sistema da CESAN e recebe agua tratada

e tarifada, como toda a area urbana da regido metropolitana.

Cidade Nova da Serra (Chapada Grande) onde a prefeitura esta implantando um
sistema de 4gua, com recursos proprios, conforme projeto elaborado pela CESAN. A
primeira etapa da obra contempla as redes de distribuicao, que estao totalmente
implantadas. As demais unidades do sistema receberam adequagdes, uma vez que o
projeto inicial estava antigo. Apds a atualizagdo dos projetos, pela CESAN, a prefeitura
devera licitar a segunda etapa das obras: captacdo; aducdo de agua bruta; tratamento;
aducdo de dagua tratada, reservagao. O sistema existente, com captagao em pogo

profundo, para abastecimento da escola, sera integrado ao novo sistema.

Na localidade de Putiri, o sistema existente estd abandonado, sem qualquer
tratamento. A comunidade utiliza agua engarrafada para beber. Sem opcdo de
manancial, hd indicagdao de pogo profundo para abastecimento da localidade, onde
sera implantado um novo sistema, em substituicdo ao existente. O projeto deste novo
sistema esta contratado pela CESAN, que, para otimizar o uso dos recursos da
Companhia, vem a solicitar que a prefeitura perfure o pogo profundo, antes da

elaboragao dos projetos.

O saneamento em localidades de pequeno porte no Municipio de Serra ainda ndo
inclui sistemas de esgotamento sanitdrio gerando preocupagdes com a saude publica

destas localidades.

12. RESIDUOS SOLIDOS GERADOS NA OPERACAO E MANUTENGAO DOS SISTEMAS DE
ESGOTAMENTO SANITARIO

12.1. UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS (UGR)
Na operacdo e manutencdo dos SES a producdo de residuos solidos é bastante

significativa. A UGR foi concebida com o objetivo de receber e armazenar
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temporariamente os residuos, classe Il A e Il B, produzidos pelos SES de RMGV,

minimizando desta forma os possiveis impactos ambientais advindos de seu manejo.

A UGR, Figura 35, é constituida das seguintes unidades: caixa de gordura/equalizac¢do,
canaleta para lavagem dos pneumaticos, patio para descarga e disposicdo dos
residuos, canaleta de drenagem dos efluentes liquidos, poco de visita/caixa de

sedimentacdo e area de movimentacdo/manobra de veiculos e equipamentos.

Na UGR os residuos Umidos sdo descarregados no patio e o efluente gerado é enviado
para tratamento na ETE CIVIT I. Apds o desagiie estes sdo acumulados até que possam

ser enviados para Aterro Sanitario.

Figura 37 - Unidade de Gerenciamento de Residuos

12.2. UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE LODO (UGL)

Na operacao das ETEs ocorre a geracdo de lodo que a CESAN encaminha para Aterro
Sanitdrio Ambientalmente licenciado. Este lodo apresenta caracteristicas que

permitem o seu uso na agricultura desde que adequadamente higienizado.

Para enfrentar o desafio de estudar alternativa sustentavel de uso para o lodo de
esgoto, a CESAN com o apoio do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos

Hidricos-IEMA celebrou, em 27 de setembro de 2007, convénio de cooperacdo técnica
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e financeira com o INCAPER visando estabelecer “Critérios de Uso e Manejo Agricola e
Florestal do Lodo de ETE no ES”. Tal Estudo foi finalizado em dezembro de 2011
guando foi lancado O Manual de Uso Agricola e Disposicdao do Lodo de Esgoto para o

Estado do Espirito Santo.

De cordo com a Resolugdo n? 375/2006 o uso do lodo na agricultura somente é
possivel mediante a existéncia de uma UGL que esteja ambientalmente licenciada.
Assim sendo, estd em processo de licitagdo a implantacdo de uma Unidade de
Gerenciamento de Lodo, no bairro CIVIT I, municipio de Serra, com capacidade para
tratar 200 toneladas de lodo de esgoto . Essa unidade vai receber o lodo gerado nas
Estagdes de Tratamento de Esgoto da Regidao Metropolitana da Grande Vitéria que

depois de processado, higienizado com cal, sera utilizado como condicionador de solo.

A UGL é uma unidade responsavel pelo recebimento, processamento, caracterizagao,
transporte, destinagdo do lodo de esgoto e monitoramento dos efeitos ambientais,

agrondmicos e sanitarios de sua aplicacdo em area agricola.

13. PROJEGCOES E DEMANDAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO

As informacdes relativas a projecdo demografica e demanda de vazdo utilizadas neste
relatério foram retiradas do Plano Diretor de Esgotamento Sanitario da Regido

Metropolitana da Grande Vitdria (CESAN, 2007).

A projecdo demografica foi elaborada com base no Plano Diretor de Esgotamento
Sanitario, e atualizado a partir do Censo Demografico — IBGE/2010 considerando a

populagdo residente e a flutuante para o Municipio de Serra.

As projecdes populacionais foram realizadas através do método de componentes, o
gual incorpora as informacdes sobre as tendéncias da mortalidade, da fecundidade e

da migragdo para o periodo de planejamento entre 2011 a 2041.
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Os principais critérios e parametros de projeto adotado no Plano Diretor de
Esgotamento Sanitario foram consubstanciados nos estudos, projetos e planos

existentes, além dos dados e das informacdes gerenciais e operacionais.

Com base na avaliacdo dos dados de consumo de agua da CESAN, considerando-se os
valores adotados nos estudos e projetos existentes mais recentes, como aqueles
integrantes do PROGRAMA AGUAS LIMPAS, foram obtidos os coeficientes de consumo
“per capita”, infiltragdo, variagdo de vazao e de retorno de esgotos, utilizados no

calculo das vazoes de projeto, para o Municipio Serra, apresentados no Quadro 32.

Quadro 32 — Serra - Principais parametros de cdlculo

Infiltracdo CR Ky Ky K3
Max.
I/s.Km Retorno Max. dia Min. dia
Horario
170 0,15 0,80 1,20 1,50 0,50

Fonte: CESAN

O estudo apresentado nos Quadros 33 trata-se de instrumento de planejamento a
longo prazo, devendo periddicamente ser revisado a projecdo de populagdo. Nesse
caso, é recomendado que sejam considerados no processo de revisdao os aspectos

socio-econdmicos e de carater legal.
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Quadro 33 — Mostra a projecdo e demanda de populacdo e respectivas vazées para o periodo de 2015 a 2041.

Projecao da Populagdo (hab) Demanda de Populagdo de Projeto Vazdo média diaria (I/s)

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2015 2020 2025 2030 2035 2041

André Carloni 12.771 13.335 13.805 14.092 14.259 14.427 12.350 13.116 13.805 14.092 14.259 14.427 23 24 25 26 26 26
Barcelona 16.419 16.806 17.146 17.333 17.441 17.549 16.304 16.747 17.146 17.333 17.441 17.549 30 31 32 32 32 32
21.867 23.779 25.322 26.320 26.907 27.507 18.714 22.065 25.322 26.320 26.907 27.507 35 41 47 48 50 52,08
5.390 5.826 6.179 6.406 6.539 6.674 4.050 5.102 6.179 6.406 6.539 6.674 8 10 12 12 12 12
49.832 54.308 57.916 60.255 61.629 63.034 37.590 47.637 57.916 60.255 61.629 63.034 69 88 107 111 113 115,04
23.953 26.427 28.414 29.711 30.474 31.256 19.157 23.781 28.414 29.711 30.474 31.256 35 44 52 55 56 57,02
m 30.981 32.686 34.090 34.966 35.479 35.999 28.278 31.260 34.090 34.966 35.479 35.999 53 58 63 64 66 66,02
m 45.226 48.388 50.962 52.602 53.563 54.541 29.865 40.171 50.962 52.602 53.563 54.541 55 74 94 97 63 101,04
5.318 5.384 5.448 5.476 5.492 5.508 4.872 5.158 5.448 5.476 5.492 5.508 10 11 11 11 11 11
50.855 55.902 59850 62.603 64.156 65.747 46.737 53.639 598959 62.603 64.156 65.747 87 09 110 115 118 121,08
m 56.511 61.297 65.164 67.661 69.127 70.624 28.632 46 65.164 67.661 69.127 70.624 53 85 120 125 127 129,03
22.354 24.476 26.184 27.294 27.946 28.613 17.444 21.788 26.184 27.294 27.946 28.613 32 40 48 50 51 52,02

Fonte: CESAN
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Quadro 33 — Mostra a projecdo e demanda de populacdo e respectivas vazées para o periodo de 2015 a 2041. (Continuagdo)

Populacdo (hab) Populagdo Atendida Vazdo média diaria (I/s)

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2015 2020 2025 2030 2035 2041

Laranjeiras 7.383 7.521 7.646 7.712 7.749 7.786 7.331 7.495 7.646 7.712 7.749 7.786 15 15 16 16 16 16
2.877 2.969 3.048 3.094 3.120 3.146 2.474 2.761 3.048 3.094 3.120 3.146 5 5 6 6 6 6

47473 51612 54952 57113  58.382 59.679  33.177  43.841 54.952 57.113  58.382  59.679 67 86 107 110 112 114

Ao GUEEER 01386 23.868 25853  27.157  27.925 28714 15683  20.685 25853  27.157  27.925  28.714 31 41 51 53 54 55
DR ICRIUER 05597 27548 29130 30.145 30740  31.346  17.860 23.385  29.130  30.145  30.740  31.346 34 43 54 56 57 58
Porto Canoa B R 7 3.013 3.125 3.194 3.234 3.274 2.858 3.002 3.125 3.194 3.234 3.274 5 5 6 6 6 6

Mata de

Serra 2122 2.217 2.296 2.345 2.373 2.401 2.107 2.209 2.296 2.345 2.373 2.401 4 5 5 5 5 5

Serra
Dourada 27.906 29.625 31.032 31.919 32.439 32.967 22.511 26.761 31.032 31.919 32.439 32.967 42 49 57 59 60 61

SLEELEE 57000 29050  30.539 31486 32.040  32.603 26159  28.482  30.539 31.486  32.040  32.603 51 55 59 60 61 62
Valparaiso 6.769 6.849 6.925 6.933 7.012 7.091 6.722 6.825 6.925 6.933 7.012 7.091 12 13 13 13 13 13

513.090 552.886 585.135 605.818 618.025 630.486 400.875 492.088 585.135 605.818 618.025 630.486 758 922 1.095 1.129 1.151 1170

-
>
r
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14. ACOES PROPOSTAS PARA O SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO

A solucdo de projeto de definida para o sistema de esgotamento sanitdrio do
Municipio de Serra resultou das avaliagGes técnica, econbmica e ambiental efetuadas
nas alternativas estudadas pelo plano diretor de esgoto, considerando-se o
aproveitamento com melhorias e/ou ampliacGes de unidades existentes, descarte de
outras além da complementacdo de novas unidades adequadas as necessidades
requeridas pelos sistemas propostos. O Anexo |l apresenta os sistemas de
esgotamento sanitdrio propostos e suas principais unidades planejadas para o

municipio de Serra.

No contexto geral, a proposi¢ao do Plano Diretor compreende solugdes de tratamento
de esgotos localizadas e/ou integradas, nestes casos quando envolvem a reversdo dos

esgotos para tratamento em sistemas de outros Municipios integrantes da RMGV.

A solucdo de projeto proposta para o sistema de esgotamento sanitario do Municipio
de Serra sera constituida de 08 (oito) sistemas. Essa solugdo sera detalhada e

confirmada na elaborag¢do do projeto executivo.

14.1. MELHORIAS PARA OS SISTEMAS EXISTENTES

O Quadro 34 mostra as intervencdes estabelecidas no periodo compreendido entre
2012 a 2016, relativa a execucdo de obras e servicos, de acordo com o Plano de

Investimento, para melhoria dos sistemas existentes.

135



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE SERRA/ES
SISTEMAS DE ABASTECIMENTODE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO

6o

Quadro 34 — Melhoria nos sistemas existentes.

SISTEMA DESCRIGCAO
2012 2013 2014 2015 2016
Complementagéo do SES Bairro Cascata / Serra X
Complementagdo do SES Bairro Colina de Serra / Serra X
Serra Sede Complementacéo do SES Bairro Roncador / Serra X
Complementagdo do SES Bairro Santo Antonio / Serra X
Complementagdo do SES Bairro Sao Marcos / Serra X
Complementagdo do SES Serra Sede X
Ampliagao do Sistema de Manguinhos X X X X X
Estacao Elevatoéria de Esgoto Bruto Cidade Continental X
SES Jardim Limoeiro e Adjacéncias X X
Implantagao do SES Sao Francisco/Jacaraipe-Serra X
) Melhoria na EEEB S&o Paulo X
Jacaraipe
Relocagao da EEEB Goitacazaes X
Remocéo de lodo X
Ampliagdo da ETE CIVIT Il X
CIVIT II Melhoria nas EEEBs Morada de Laranjeiras e Colinas de X
Laranjeiras
Implantagcdo de Sistema Dosador de Polimero X X
Implantacdo da Unidade Gerenciadora de Lodo (UGL) em
X
CIVIT |
Remocéo e desaguamento de lodo Umido e destinagao final X X
Despolui¢ao da Lagoa Pau Brasil X
Nova Complementacao do SES de Nova Almeida/Prai Grande X
Almeida (Serra Fundao)
CIVIT | Melhorias na ETE CIVIT | X
L Implantaga de EEEB em substituigao do coletor tronco de
Laranjeiras - X
Laranjeiras
m Recuperagao das EEEBs Curtume e José de Anchieta X X
Serra Recuperagao do coletor na Rua Magndlia X
Dourada Remocao de lodo X
Andre. Remocéo de lodo X
Carloni
Remocéo de lodo X
Melhoria no sistema de aeragao X
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14.2. AMPLIAGAO DA COBERTURA DE ATENDIMENTO DE ESGOTO

O Quadro 35 mostra os indices de atendimento a serem mantidos entre 2012 a 2041,
de acordo com a execucdo de obras e servicos a serem realizados. Como pode ser
observado a universalizacdo dos servicos esta projetada para o ano de 2025. Apos a

universaliniza¢do sera mantida de acordo com crescimento populacao.

Quadro 35 — Metas de universalizagdo do servico de esgotamento sanitario.

70,3 % 78,1 % 89,0% 100,0% 100,0% 100,0 %

Para as localidades de pequeno porte serdo desenvolvidos estudos para diagnosticar e
propor solucGes especificas e adequadas as realidades que se apresentarem para
abastecimento de agua e esgoto visando a alcangar as metas de universalizagdo do

atendimento ao servico de saneamento.

15. PLANO DE INVESTIMENTOS

Com base no diagnodstico técnico dos sistemas de abastecimento de agua e
esgotamento sanitario do referido Municipio, foram identificadas as deficiéncias, e, o
valor dos investimentos previstos para atender as acdes propostas de ampliacao,

melhoria ou recuperac¢do dos sistemas, num horizonte de 30 (trinta) anos.

Conforme apresentado entre os Quadros 36 a 41 o investimento abaixo, é de RS
971.014.000,00 (novecentos e setenta e um milhdes e quatorze mil reais), sendo RS
428.766.000,00 (quatrocentos e vinte e oito milhGes, setecentos e sessenta e seis mil
reais) para agua e RS 542.248.000,00 (quinhentos e quarenta e dois milhdes, duzentos

e quarenta e oito mil reais) para esgoto.
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15.1. SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
15.1.1. Estimativa de Investimento a Curto Prazo (2012 a 2016)

O Quadro 36 apresenta as metas de expansao, melhorias operacionais e gestdo para o
SAA, considerando um periodo de curto prazo, com o valor dos respectivos

investimentos.

Quadro 36 — Estimativa de investimentos em abastecimento de dgua
Curto Prazo (2012 a 2016).

CUSTO

DESCRICAO

RS X1000

Expansdo e melhorias operacionais no Sistema de Abastecimento Agua 125.047

Gestdo e Desenvolvimento Operacional 39.486

Expansao e melhorias para localidades de pequeno porte 2.500

TOTAL CURTO PRAZO 167.033

15.1.2. Estimativa de Investimento a Médio Prazo (2017 a 2026)

O Quadro 37 apresenta as metas de expansao, melhorias operacionais e gestao para o
SAA, considerando um periodo de médio prazo, com o valor dos respectivos

investimentos.

Quadro 37 — Estimativa de investimentos em abastecimento de dgua
Médio Prazo (2017 a 2026).

CUSsTO

DESCRICAO
¢ RS X1000

Expansdo e melhorias operacionais no Sistema de Abastecimento Agua 73.033

Gestdo e Desenvolvimento Operacional 82.369
Expansao e melhorias para localidades de pequeno porte 1.500

TOTAL MEDIO PRAZO 156.902
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15.1.3. Estimativa de Investimento a Longo Prazo (2027 a 2041)

O Quadro 38 apresenta as metas de expansao, melhorias operacionais e gestdo para o
SAA, considerando um periodo de longo prazo, com o valor dos respectivos

investimentos.

Quadro 38 — Estimativa de investimentos em abastecimento de dgua
Longo Prazo (2027 a 2041).

. CUSTO
DESCRICAO

RS X1000

Expansdo e melhorias operacionais no Sistema de Abastecimento Agua 9.143

Gestao e Desenvolvimento Operacional 94.688

Expansao e melhorias para localidades de pequeno porte 1.000
TOTAL LONGO PRAZO 104.831

15.2. SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO
15.2.1. Estimativa de Investimentos a Curto Prazo (2012 a 2016).

O Quadro 39 apresenta os custos a serem investidos em esgotamento sanitario

considerando um periodo de curto prazo.
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Quadro 39 - Estimativa de investimentos em esgotamento sanitario
Curto Prazo (2012 a 2016).

RS X1000

15.2.2. Estimativa de Investimentos a Médio Prazo (2017 a 2026)

O Quadro 40 apresenta os custos a serem investidos em esgotamento sanitario

considerando um periodo de médio prazo.

Quadro 40 — Estimativa de investimentos em esgotamento sanitario
Médio Prazo (2017 a 2026).

CUSsTO
RS X1000

DESCRICAO

140



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE SERRA/ES
SISTEMAS DE ABASTECIMENTODE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO

15.2.3. Estimativa de Investimentos a Longo Prazo (2027 a 2041)
O Quadro 41 apresenta os custos a serem investidos em esgotamento sanitario
considerando um periodo de longo prazo.

Quadro 41 — Estimativa de investimentos em esgotamento sanitario
Longo Prazo (2027 a 2041).

-

16. ACOES DE EMERGENCIA E CONTINGENCIA

As acbes de contingéncia contempla todas as hipdteses acidentais identificadas, suas
consequéncias e medidas efetivas para o desencadeamento das a¢des de controle. Sua
estrutura contempla os procedimentos e recursos, humanos e materiais, de modo a
propiciar as condi¢des para adogdo de agles, rapidas e eficazes, para fazer frente aos
possiveis acidentes causados durante a operacao dos servicos de agua e esgotamento

sanitario, anomalias operacionais e imprevisiveis que surgirem.

As acdes buscam descrever as estruturas disponiveis e estabelecer as formas de
atuacdo da Operadora em exercicio tanto de cardter preventivo como corretivo
procurando elevar o grau de seguranca e a continuidade operacional das instalacdes
afetas aos servigos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario. Na operagao e
manutencdo dos sistemas de abastecimento de agua e de esgotos sanitarios do

municipio efetuado pela operadora em exercicio serao utilizados mecanismos locais e
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corporativos de gestdao no sentido de prevenir ocorréncias indesejadas por meio de
controles e monitoramentos das condicGes fisicas das instalacdes e dos equipamentos

visando minimizar ocorréncias de sinistros e interrupc¢des na prestacdo dos servicos.

Em caso de ocorréncias atipicas, que extrapolem a capacidade de atendimento local, a
Operadora em exercicio devera dispor de todas as estruturas de apoio com mao de
obra, materiais, equipamentos, de suas areas de manutencdo estratégica, das areas de
Gestao, Projetos e de toda area que se fizerem necessarias, inclusive areas de suporte
como comunicacdo, marketing, suprimentos e tecnologia da informacdo dentre outras,
visando a correcdo dessas ocorréncias atipicas, para que os sistemas de
abastecimento de agua e de esgotamento sanitario do municipio tenham a seguranga

e a continuidade operacional.

As acOes de carater preventivo, em sua maioria, buscam conferir grau adequado de
seguranca aos processos e instalacdes operacionais evitando descontinuidade. Como
em qualquer atividade, no entanto, sempre existe a possibilidade de ocorréncia de
situacGes imprevistas. As obras e os servicos de engenharia em geral, e os de
saneamento em particular, sao planejados respeitando-se determinados niveis de
segurancga resultados de experiéncias anteriores e expressos na legislagdo ou em

normas técnicas.

A Operadora em exercicio disponibilizara os instrumentos necessarios para
atendimento as situacdes de contigéncias e a estrutura de responsabilidade para
tomada de decisdo durante uma situacdo de emergéncia. Além disso, deve estabelecer
procedimentos que permitam agilizar as agdes com eficacia nos locais onde ocorrer os
imprevistos, reduzindo ao minimo o perigo potencial de lesGes, mortes, danos a
propriedade, ao meio ambiente e a toda coletividade. Deverd ainda, informar e
estabelecer os procedimentos corretos a serem tomados em caso de emergéncias
diversas.No caso dos servigos de abastecimento de dgua e de esgotamento sanitario
do municipio de Serra foram identificados nos Quadros 42 e 47 os principais tipos de

ocorréncias, as possiveis origens e as acdes a serem desencadeadas.
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Quadro 42 — Principais ocorréncias, origem e ag¢lGes de contigéncia para os Sistemas de

abastecimento de dgua

OCORRENCIA

FALTA D’AGUA
GENERALIZADA

FALTA D’AGUA
PARCIAL OU
LOCALIZADA

a)

b)

c)

d

~—

~

e

f)

a)
b

~—

c)

d)

e)

f)

Inundacdo das captagdes de agua
com danificacdo de equipamentos
eletromecanicos / estruturas.
Deslizamento de encosta /
movimentacdo do solo /
solapamento de apoios de
estruturas com arrebentamento da
adugdo de agua bruta.

Interrupgdo prolongada no
fornecimento de energia elétrica nas
instalagdes de produgdo de agua.
Vazamento de cloro nas instalagGes
de tratamento de agua.

Qualidade inadequada da dgua dos
mananciais.

Acoes de vandalismo.

Deficiéncias de dgua nos mananciais.
Interrupgdo temporaria no
fornecimento de energia elétrica nas
instalagGes de producdo de agua.
Interrupgdo no fornecimento de
energia elétrica em setores de
distribuicdo.

Danificagdo de equipamentos de
estacOes elevatdrias de agua
tratada.

Danificacdo de estruturas de
reservatorios e elevatdrias de dgua
tratada.

Rompimento de redes e linhas
adutoras de agua tratada.

Acgdes de vandalismo.

ACOES DE CONTIGENCIA

Verificagdo e adequagdo de
plano de agdo as
caracteristicas da ocorréncia.
Comunicagdo a populagdo /
instituicGes / autoridades /
Defesa Civil.

Comunicagdo a policia.
Comunicagao a operadora de
energia elétrica.
Deslocamento de frota de
caminhdes tanque.

Controle da 4gua disponivel
em reservatorios.

Reparo das instala¢des
danificadas.

Implementagdo do PAE cloro.
Implementacgdo de rodizio de
abastecimento.

Verificagdo e adequacgdo de
plano de agdo as
caracteristicas da ocorréncia.
Comunicagdo a populagdo /
instituices / autoridades.
Comunicagdo & policia.
Comunicagdao a operadora de
energia elétrica.
Deslocamento de frota de
caminhdes tanque.

Reparo das instalagdes
danificadas.

Transferéncia de agua entre
setores de abastecimento.
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Quadro 42 — Principais ocorréncias, origem e a¢des de contigéncia para os Sistema de

Esgotamento Sanitario.

OCORRENCIA m ACOES DE CONTIGENCIA

PARALISACAO DA
ESTAGCAO DE
TRATAMENTO DE
ESGOTO

EXTRAVASAMENTOS DE
ESGOTOS EM ESTACOES
ELEVATORIAS

ROMPIMENTO DE
LINHAS DE RECALQUE,
COLETORES TRONCOS E
EMISSARIOS

OCORRENCIA DE
RETORNO DE ESGOTOS
EM IMOVEIS

a) Interrupgdo no fornecimento de
energia elétrica nas instalagGes
de tratamento.

b) Danificagdo de equipamentos
eletromecéanicos/estruturas.

c) Agdes de vandalismo.

a) Interrupgdes no fornecimento
de energia elétrica nas
instalacGes de bombeamento.

b) Danificagdo de equipamentos
eletromecéanicos/estruturas.

c) Acdes de vandalismo.

a) Desmoronamentos de taludes e/
ou paredes de canais.

b) Erosbes de fundo de vales.

c) Rompimento de travessias.

a) Langamento indevido de aguas
pluviais em redes coletoras de
esgoto.

b) Obstrugdes em coletores de
esgoto.

Comunicagao a operadora de
energia elétrica.
Comunicagao aos 6rgdos de
controle ambiental.
Comunicagdo a policia.
Instalagao de equipamentos
reserva.

Reparo das instalagdes
danificadas.

Comunicacdao a operadora de
energia elétrica.

Comunicacdo aos Orgdos de
controle ambiental.
Comunicagao a policia.
Instalacdo de equipamento
reserva.
Reparo das
danificadas.

instalacGes

Comunicagdo aos Orgdos de
controle ambiental.

Reparo das instalagdes
danificadas.
Comunicagdo a vigilancia

sanitdria.

Execucdo dos trabalhos de
limpeza.
Reparo das
danificadas.

instalacGes
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17. REGULAGAO COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE

O Capitulo V da Lei Federal n?. 11.445/07 estabelece as diretrizes gerais para a
atividade regulatéria que deve ser exercida baseando-se nos principios da
independéncia decisdria, incluindo autonomia administrativa, orcamentaria e

financeira da entidade reguladora.

A regulagdo tera como objetivos estabelecer padrdes e normas para a adequada
prestacdo dos servicos e para a satisfacdo dos usuarios; garantir o cumprimento das
condicdes e metas estabelecidas; prevenir e reprimir o abuso do pode econ6mico,
ressalvada a competéncia dos 6rgaos integrantes do sistema nacional de defesa da
concorréncia; e definir tarifas que assegurem tanto o equilibrio econémico-financeiro
dos contratos como a modicidade tarifaria, mediante mecanismo que induzam a
eficiéncia e eficacia dos servicos e que permitam a apropriacdo social dos ganhos de

produtividade.

18. INDICADORES DE QUALIDADE DOS SERVICOS

A Lei 11.445/2007 estabelece trés grandes objetivos a serem alcancados pelo PMSB: a
universalizagdo dos servigos; a qualidade e eficiéncia da prestagdo; e a modicidade
tarifaria. Para atingir esses objetivos faz-se necessdrio estabelecer mecanismos e
procedimentos que garantam a sociedade informagdes, representagdes técnicas e
participacdo nos processos de formulagdo de politicas, de planejamento e de avaliacdo

relacionados aos servigos publicos de saneamento basico.

O novo marco regulatoério exige que sejam estabelecidos os parametros e indicadores
de qualidade que serdo monitorados e atingidos ao logo do tempo por meio da
implantacdo do plano de investimento e mecanismo e procedimentos para a avaliagdo

sistematica da eficiéncia e eficacia das a¢cdes programadas.

O titular dos servicos deve definir os indicadores, seus niveis e metas e sua forma de
divulgagao ao longo do tempo, garantindo a transparéncia. Os indicadores devem

cumprir o papel de averiguar e incentivar os incrementos de eficiéncia/eficacia do
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sistema e o0s incrementos econdmicos, sociais e sanitarios, definidos pela politica

publica de saneamento.

Para garantir a disponibilidade da infraestrutura projetada seguindo os padrdes de
gualidade de construcdo e manutencdo, garantir uma operacao de alta qualidade em
conformidade com normas e padrdes vigentes e garantir a sustentabilidade dos
sistemas é fundamental a utilizacdo de indicadores de desempenho como

instrumentos gerenciais.

O indice de Desempenho é formado a partir de indices que mensuram os principais
tépicos da construgao — inclusive crescimento vegetativo - e operagdo — inclusive
manutencgdes - dos sistemas de esgotamento sanitario do Espirito Santo, agrupados

em Desempenho de Construgao e Desempenho de Operagao.

18.1. INDICE DE DESEMPENHO DE CONSTRUGCAO
O indice de desempenho de constru¢do & composto pelos indices de Disponibilidade
de Infraestrutura (IDI) e Indice de Qualidade de Infraestrutura (lQl), conforme

representac¢do abaixo:

IDI
Indice de
Disponibilidade de
IDC Infraestrutura
Indice de
Desempenho de

Construcao 11

Indice de Qualidade

de Infraestrutura

Figura 38 — Indice de desempenho de operacao

18.1.1. indice de Disponibilidade de Infraestrutura

O indice de Disponibilidade de Infraestrutura (IDI) foi elaborado para retratar a
disponibilidade da infraestrutura durante o periodo de obras para o adequado
atendimento dos usuarios, acompanhando o cronograma de implanta¢do do sistema

de saneamento.
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A avaliagao da disponibilidade é feita através dos indicadores de Numero de Ligagdes

Disponibilizadas e de Fator de seguranca em tratamento.

18.1.1.1. Numero de LigagGes Disponibilizadas (IDL)

Este indicador destina-se a avaliar a quantidade de ligagcdes que sera disponibilizada,
de modo a permitir a acessibilidade do servigo, no que diz respeito a possibilidade de
ligacdo do usudrio as infraestruturas fisicas da CONCESSIONARIA. E definido como a
quantidade acumulada de ligacdes de esgoto disponibilizada com capacidade
operacional na area de intervencdo da CONCESSIONARIA, dividida pela quantidade de
ligagcdes de dgua disponibilizada na mesma area, apurados pelo sistema comercial da

CESAN.

IDL cp
T CcP

Onde:
IDL - Indicador de LigacGes disponibilizadas com capacidade operacional.

CD — Cobertura de esgoto disponibilizada: razao entre a quantidade ligagdes de esgoto
disponibilizada e quantidade de liga¢cGes de agua disponivel no mesmo momento.

CP — Cobertura de esgoto prevista.

18.1.1.2. Fator de Seguranga em Tratamento (IDST)

Este indicador consistird na relacdo entre a vazdo mensal média registrada no
trimestre sobre a capacidade mensal nominal de projeto efetivamente instalada da
estacdo que possuir a maior relagdo entre tratamento registrado e capacidade
instalada. Deve ser aferido por estacdo, sendo os valores registrados individualmente
em cada uma das estagdes de tratamento por sua capacidade mensal nominal de

projeto efetivamente instalada.

Onde:
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VMM - Vazao mensal média registrada no trimestre, medida na saida da estagdo de
tratamento.

CINP — Capacidade Mensal Nominal de Projeto efetivamente instalada.

18.1.2. indice de Qualidade de Infraestrutura

O Indice de Qualidade de Infraestrutura (IQl) avalia a qualidade das obras de

responsabilidade da CONCESSIONARIA.

18.1.2.1. indice de Frequéncia de Acidentes (IFA)

E definido como o percentual de casos de acidente de trabalho com les3o fisica,
independentemente de afastamento do trabalho, abrangendo toda a forga de trabalho
(proprios e terceiros) da Concessiondria sobre a quantidade de horas que foram

efetivamente trabalhadas durante a implantacdo das obras.

QAT x 10°

IFA =
QHH

IFA = (QAT*106)/QHH

Onde:
IFA — indice de Frequéncia de Acidentes com les3o fisica, independentemente de

afastamento do trabalho, abrangendo toda a forca de trabalho (proprios e
terceiros) da Concessiondria durante a implantacdo das obras.
QAT — Quantidade de acidentes de trabalho.

QHH — Quantidade de homem-hora efetivamente trabalhada.
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18.1.2.2. Reclamagdes de Clientes e Orgdos Publicos Referente a Obra em Geral
(1QRC)

Este indicador destina-se a avaliar as percepgdes de clientes e 6rgaos publicos que nao
foram bem sucedidos com os produtos ou servicos que receberam. E definido como a
guantidade de reclamacées recebidas frente a meta estipulada de reclamacgbes para

aquele periodo.

Onde:
RCOP — Numero de reclamagdes de clientes e 6rgaos publicos.

MR — Meta de reclamacgdes.

18.1.2.3. Reclamagdes de Clientes e Orgdos Publicos Referente ao Pavimento (IQRCP)

Este indicador destina-se a avaliar as percepc¢des de clientes e 6rgdos publicos que ndo
foram bem sucedidos com os produtos ou servicos que receberam. E definido como a
guantidade de reclamacées recebidas frente a meta estipulada de reclamacgbes para

aquele periodo.

; RCP_RCGP
Q - MR

Onde:
RCOP — Numero de reclamacdes de clientes e 6rgaos publicos em relacdo a

pavimentacao.

MR — Meta de reclamacdes

18.1.2.4. Regularidade Ambiental de Sistemas de Tratamento Fase Obra (IQRA)

Este indicador destina-se a avaliar o cumprimento das exigéncias legais de
licenciamento e outorga ambiental das ETEs. E definido como a porcentagem de
licencas de obra (Licenga Prévia, Licenca de Instalacdo, Licenca Simplificada e Licenca
Regularizacdo Ambiental) vigentes com atendimento das condicionantes ambientais

em dia.
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IQRA=LOCD
LO

Onde:

LOCD - Licencas de obra (LP, LI, LS e LAR) vigentes com atendimento das
condicionantes ambientais em dia.

LO — Numero total de licengas de obra (LP, LI, LS e LAR) vigentes.

Este indicador destina-se a avaliar as percep¢des de clientes e 6rgdos publicos que

ndo foram bem sucedidos com os produtos ou servigcos que receberam.

18.2. INDICE DE DESEMPENHO DE OPERAGAO
O indice de desempenho da operacdo (IDO) é composto pelos indicadores de Eficiéncia

Operacional e de Qualidade Operacional.

IEO
— Indice de Eficiéncia
DO Operacional
Indice de
Desempenho de
Operacao 10
1 Indice de Qualidade
Operacional

18.2.1. indice de Eficiéncia Operacional

O indice de Eficiéncia Operacional (IEO) foi elaborado com o objetivo de avaliar os
aspectos de disponibilidade e eficiéncia durante o periodo de operagao do sistema de

saneamento.

A avaliagdo da eficiéncia operacional sera feita através de 6 (seis) indicadores:
Remocdo de Carga Organica, Disponibilidade das EEEs, Extravasamento de Esgoto
Sanitarios, Obstrucdo de Ramais, Controle de Ocorréncia de Odores e Indice de

Ligacdes Conectadas.
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18.2.1.1. Remogao de Carga Organica (IRDBO)

O mau tratamento do esgoto coletado pode gerar graves danos 8 CONCESSIONARIA, 3
populacdo e, principalmente, ao meio ambiente, uma vez que o esgoto serd lancado
no corpo receptor sem atender aos padroes estipulados, com elevado percentual de

carga organica nao removida.

Este indicador consistird na relagdo entre a carga organica no esgoto bruto e carga

organica que foi removida apds o esgoto ser tratado.

A nota final do indicador sera obtida através da média ponderada entre as notas
obtidas por cada ETE e sua capacidade nominal. Esse calculo se dard da seguinte

maneira:

a) Calculo da eficiéncia de remog¢do de cada tipo de carga de acordo com o

sistema.
IRDEO — (DBOEE — DBOET)
B DROEB
Onde:
IRDBO — Indicador de Remog¢do de DBO
COEB - DBO no esgoto bruto
COET — DBO no esgoto tratado
CP = MEF

Onde:
CP - Concentracdo de fosforo (P)

MEF — Medigdo no efluente final

b) Meédia ponderada entre as notas finais das ETEs e sua capacidade nominal.
Para cada uma dessas cargas se obtém uma nota com base nos valores de referéncia.
Em seguida, deve-se fazer uma média simples das notas.

Y-, IRDBO; x CN;
CNT

TRCO1 =
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¥.—,IRDBO;x CN; + ¥, CP; x CN;

IRCOZ = 2 x CNT

Onde:
IRDBOI — Indicador de remogdo de DBO por ETE.

CPi — Concentracdo de P por ETE.

IRCO1 - Indicador de Remogao de Carga Organica.
IRCO2 — Indicador de Remoc¢do de Carga Organica.
CNT — Capacidade nominal total das ETE’s.

CNi — Capacidade nominal por ETE.

18.2.1.2. Disponibilidade das EEEs (IEODE)

A indisponibilidade de uma Estagdo Elevatéria de Esgoto pode gerar graves danos a
CONCESSIONARIA e principalmente & populacdo, uma vez que o esgoto fica

impossibilitado de alcangar a estagao de tratamento.

Este indicador consistira na relagdo entre o total de horas em que o sistema esteve
disponivel no trimestre e o total de horas do trimestre, exceto casos devidamente

justificados.

IEODE = D5
~ TH

Onde:
DS — Disponibilidade dos sistemas das EEE's em total de horas com sistema
disponivel

TH — Total de Horas

18.2.1.3. Extravasamentos de Esgotos Sanitarios (IEO3)
Ao longo do sistema de esgotamento s3o verificadas perdas de esgoto. E necessério

evitar tais perdas para aumentar a eficiéncia do servigo.

As causas da elevacdo dos extravasamentos de esgotos podem ter origem na operagao

inadequada da rede coletora, ou na utilizagdo inadequada das instalagdes sanitarias
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pelos usudrios. Extravasamento de esgoto pode ser definido como o fluxo indevido de
esgotos ocorrido nas vias publicas, nos domicilios ou nas galerias de aguas pluviais,
como resultado do rompimento ou da obstrucdo de redes coletoras, interceptores ou

emissarios de esgotos.

Este indicador consistirda na relagdo entre a quantidade de obstrugdes de redes

coletoras e a extensdao da mesma em quildmetros.

EXT

TEO3 = CRED

Onde:
EXT — Quantidade de extravasamentos na rede de esgotos registrados no trimestre,

incluindo repetices.
CRED - Comprimento total da malha de coleta de esgotos no ultimo dia util do
trimestre, incluindo redes de coleta, coletores e interceptores e excluindo ramais

prediais e emissarios de recalque.

Enquanto existirem imdveis lancando aguas pluviais na rede coletora de esgotos
sanitarios, e enquanto a CONCESSIONARIA n3o tiver efetivo poder de controle sobre
tais casos, ndo serdo considerados, para efeito de cdlculo dos Indicadores de obstrucdo
de rede, os casos de obstrucdo e extravasamento ocorridos durante e apds 6 (seis)

horas da ocorréncia de chuvas.

18.2.1.4. Obstrugdo de Ramais (IEOR)

As causas da elevagao do numero de obstrugdes podem ter origem na operagao
inadequada da rede coletora, ou na utilizacdo inadequada das instalagdes sanitarias
pelos usuarios. Estas obstrugdes tanto podem acontecer em ramais (o presente

indicador), como em coletores.

Entretanto, qualquer que seja a causa das obstrucdes, a responsabilidade pela redugdo
dos indices serd da CONCESSIONARIA, seja pela melhoria dos servicos de operacdo e

manutenc¢do da rede coletora, ou através de mecanismos de corre¢cao e campanhas
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educativas por ela promovidos de modo a conscientizar os usuarios do correto uso das
instalacGes sanitarias de seus imdveis.
Este indicador consistird na relacdo entre a quantidade de obstrucdes de ramais no

periodo e o numero de imdveis ligados a rede.

INRG
IE'GR=T

Onde:
NRO — NUumero de ramais com obstrucées ao longo do trimestre.

L— Numero de ligagbes de esgoto efetivamente operadas ao final do trimestre.

18.2.1.5. Controle de Ocorréncia de Odores (IEO)

As instalacGes de tratamento ou elevacdo de esgotos sanitarios podem gerar odores
em funcdo dos processos adotados e das condi¢cdes operacionais empregadas. Por
consequéncia, estas instalacdes tornam—se indesejdveis as suas vizinhangas,
justificando a implementagao da gestao das emissGes odorantes, seja na adogao de
medidas de prevencdo na sua producao, ou na acao de tratamento dos gases. Este
indicador visa verificar a eficdcia de eliminacdo de odores por parte da

CONCESSIONARIA.

Onde:
EFIC — Numero de estacOes elevatdrias e de tratamento com sistemas considerados
eficazes em inspegao ao fim de trimestre.

NE — Numero total de esta¢Ges elevatdrias e de tratamento em operacao.

18.2.1.6. indice de Ligagdes Conectadas (IEOLC)

Este indicador destina-se a avaliar a adesao dos usuarios ao servigo para os quais esta
disponivel a infraestrutura fisica da CONCESSIONARIA. O servico inclui coleta,

transporte e tratamento de esgotamento sanitario em instalagdes de tratamento. E
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definido como a percentagem do numero total de ligagdes localizadas na darea de
intervencdo da CONCESSIONARIA para as quais as infraestruturas de coleta, transporte
e tratamento de esgotamento sanitario se encontram disponiveis e operacionais e tém

contrato ativo com a CONCESSIONARIA.

IEOLC= NLC
NLD

Onde:
IEOLC - Indicador de adesdo ao sistema de esgotamento sanitario.
NLC — Numero de ligacGes conectadas ao sistema de esgotamento.

NLD — Numero de ligagGes disponiveis para conexdo ao sistema de esgotamento.

18.2.2. indice de Qualidade Operacional (1Q0)

O indice de Qualidade Operacional (IQO) foi elaborado para retratar a satisfacdo dos
usudrios com a qualidade do servigo do sistema de esgotamento sanitario durante sua

operacao.

A avaliacdo de qualidade é feita através de 4 (quatro) indicadores: Tempo total de
atendimento aos servicos de manutencdo de rede de esgoto, Satisfagdo geral,

Satisfagdo por servigo e Regularidade ambiental de sistemas de tratamento.

18.2.2.1. Tempo Médio de Atendimento a Solicitacdes na Rede de Esgoto (IQOTA)

Este indicador tem como objetivo medir a eficiéncia da CONCESSIONARIA a responder
a solicitagdes dos usuarios para os servigos de manutengdao da rede de esgoto,

referentes a solicitacdo de ligacOes, obras e reparos de manutencado e outros servicos.

IQOTA= NCONF
NSS
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Onde:
NCONF — Numero de solicitacbes em conformidade com os tempos maximos
permitidos para cada solicitacdo.

NSS — Numero total de solicitagdes de atendimento no trimestre.

Os tempos gastos na manutengao serao apurados desde o registro da solicitagao até a

sua conclusdo, incluindo os tempos gastos com servigos complementares.

18.2.2.2. Satisfacao Geral na Prestacgdo de Servigos de Esgotamento (IQOSG)
Este indicador procura aferir a satisfagdo dos usudrios em atributos gerais da
CONCESSIONARIA. E definido através da nota dada pelos usudrios através de pesquisas

realizadas.

1Q0SG= NSAT
N

Onde:
NSAT — NUmero de clientes com nota “6timo” ou “bom”

N — Amostragem total de clientes considerada

18.2.2.3. Satisfagdo por Ordem de Servigo (1QOSS)
Este indicador procura aferir a satisfacdo dos usuarios em relagdo ao atendimento de
solicitagdes de servigo por parte da CONCESSIONARIA. E definido através da nota dada

pelos usuarios através de pesquisas realizadas.

Onde: 1Q0SS= NSATSS

NSATSS — NUmero de solicitacOe NSS .onsiderado “6timo” ou “bom”
pelo usudrio.

NSS — Numero total de solicitagt stragem.
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18.2.2.4. Regularidade Ambiental de Sistemas de Tratamento - Fase Operagao
(IQORA)

Este indicador destina-se a avaliar o cumprimento das exigéncias legais de
licenciamento e outorga ambiental das ETEs. E definido como a porcentagem de
licencas de operacdo (Licenca de Operacdo e Licenca de Regularizagdo Ambiental)
vigentes com atendimento das condicionantes ambientais em dia.

IQORA= LOCD
LO

Onde:
LOCD - Licencas de operacdo (LO e LAR) vigentes com atendimento das
condicionantes ambientais em dia.

LO — Numero total de licencas de operacdo (LO e LAR) vigentes.

19. REVISAO PERIODICA DO PMSB

De acordo com politica federal de saneamento (Lei n2. 11.445, de 5 de janeiro de
2007/822 do artigo 52), o plano deve ser avaliado anualmente, utilizando-se dos
mecanismos aqui apresentados, e revisado a cada quatro anos. Ao final dos 20 anos de
horizonte de projeto, elaborar complementagao das intervengdes sugeridas e incluir

novas demandas para a area de planejamento do PMSB.

Para assegurar a revisao e aperfeicoamento deste instrumento a primeira deve ser

realizada ap6s 2 (dois) anos de sua edicdo.

Para assegurar a atualidade do PMSB, é indispensavel o monitoramento permanente
das acdes e servigos nele previsto, através da divulgacao sistematica de dados e de
informacgdes atuais e confidveis, da conseqliente geracdo de indicadores e de indices
setoriais que reflitam a realidade local, da valorizacdo e garantia do controle e da

participagdo popular.
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Apds a aprovagao e transformag¢ao do Plano Municipal de Saneamento em Lei, o
municipio devera voltar os esforcos para a implantacdo de estratégias que busquem
atingir os objetivos e metas estabelecidas no Plano, sempre monitorando e avaliando

os resultados por meio dos indicadores estabelecidos.

20. CONSIDERAGOES GERAIS SOBRE SUSTENTABILIDADE HIiDRICA

Nos diagndsticos relativos a abastecimento de agua, foram identificadas as deficiéncias
e as necessidades de ampliagGes e melhorias do SAA. Foram relacionadas e analisadas
técnica e economicamente medidas estruturais, estando previsto investimentos a

curto, médio e longo prazo.

No que concerne as a¢des ndo estruturais, que tém impacto importante e apresentam
menor custo em relacdo as estruturais, utilizando como instrumentos a legislacdo,
normas e manuais técnicas, dois aspectos devem ser considerados no que se refere a
abastecimento de agua:

a) Conservagdo e recuperagao do manancial; e

b) Reducdo do consumo de agua potavel, por meio da gestdo da demanda,

incluindo um plano de combate a perdas.

No que concerne a conservagao e recuperacao do manancial os diversos sistemas de
gestdo de recursos hidricos implantados ou em discussdo no Brasil se baseiam nas
seguintes premissas:

a) O gerenciamento dos recursos hidricos deve ser feito de forma integrada tendo
como unidade de gestdo a bacia hidrografica e deve compreender também o
solo e a cobertura vegetal;

b) A gestdo deve considerar o principio do usuario-pagador e do poluidor-
pagador, permitindo integrar os custos ambientais aos diversos usos da agua;

c) A gestdo deve ser descentralizada, criando-se comités de bacia que
contemplem a participacdo dos usuarios e da sociedade civil e dos governos

municipais;
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d) As politicas de gestdo devem enfocar a viabilidade financeira do gerenciamento

integrado.

Pela Lei n? 9.433/97 a emissdo de outorga estd condicionada as prioridades de uso
estabelecidas nos Planos de Recursos Hidricos (Planos de Bacia) e ao respeito ao
enquadramento qualitativo dos corpos de agua.

Em funcdo dos problemas apontados e indicios de degradacdo das dareas dos
mananciais, decorrentes das condi¢des de uso e ocupacdo do solo, se faz necessario
aprofundar o conhecimento das areas por meio da elaboracdo de um diagndstico

ambiental.

s

E importante que a administracdo municipal tenha uma forte atuagcdo em conjunto
com municipios vizinhos e com os Comités de Bacia para estabelecer um plano efetivo
de recuperacdo ambiental:
a) Condi¢Ges de uso e ocupacdo do solo;
b) Recuperacdo de florestas nativas (reserva legal);
c) Criacdo de um comité intersetorial para avaliacdo e resolucdo de conflitos;
d) Programa de monitoramento e recuperacao da bacia;
e) Criacdo de um fundo municipal, com recursos originarios de um percentual da
conta de dgua, para custear as agdes de recuperagdo da bacia:
v" Implantagdo de culturas perenes e sistemas agroflorestais;
v’ Restri¢do ao uso de agrotdxicos;

v' Pagamento de servicos ambientais.

Num mundo com cenadrios preocupantes de escassez de agua, a estratégia da gestao
da demanda por meio de a¢Bes ndo estruturais ja vem sendo amplamente utilizada
para melhorar as condigdes de sustentabilidade hidrica, mas também para superar a

falta de recursos necessarios para ampliacdo da oferta de agua.

A seguir estao relacionadas algumas das agdes recomendadas visando reduzir a

demanda de agua potavel:
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a) Sistemas de gestdo de recursos hidricos: por meio da criacdo de grupos de
estudo, conselhos ou comités municipais com representantes da comunidade;

b) Campanhas de conscientizacdo sobre recursos hidricos: eventos, oficinas e
concursos de uso racional da agua, campanhas de economia e uso racional na
midia diaria;

c) Combate ao desperdicio e as perdas de dgua: auditoria do consumo de dgua em
prédios e grandes consumidores, leituras quinzenais em grandes consumidores
e sistema de alerta de consumos acima da média;

d) Uso de aguas menos nobres para fins menos nobres: regulamentar e criar
incentivos para o uso de agua da chuva para fins ndo potaveis, tais como:
irrigacdo, limpeza de pisos externos, lavagem de roupas, descarga de vasos
sanitarios;

e) Reuso da 4gua: regulamentar e criar incentivos para reuso da dgua por grandes
consumidores industriais;

f) Cobranga justa e disciplinadora: manter politica tarifaria realista, reduzindo
subsidios cruzados;

g) Definicdo de metas e programas anuais de incentivos para redugao do consumo
de agua; e

h) Divulgagao e andlise sistematica dos resultados.

21. COMPATIBILIZAGAO O PMSB COM A POLITICA E O PLANO ESTADUAL DE
RECURSOS HiDRICOS

E fundamental que seja realizada a compatibilizacio do Plano Municipal de

Saneamento Basico (PMSB) de Serra junto as politicas de recursos hidricos que estdo

sendo desenhadas no Estado do Espirito Santo.

Para tanto, sdo apresentados a seguir alguns procedimentos estratégicos para a

efetivagdo da compatibilizagcdo de Planos:
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a) Encaminhar cépias do PMSB ao gestor Estadual do Plano Estadual de Recursos
Hidricos, a Secretaria para Assuntos de Meio Ambiente e Recursos Hidricos,
apos a aprovacao de seu Projeto de Lei;

b) Criar instrumento de coopera¢do entre a Prefeitura de Serra, por meio da
Secretaria Municipal de Saneamento e o Governo do Estado, para garantir o
didlogo entre as entidades;

c) Estabelecer uma agenda permanente de encontros e reunides entre técnicos
das Secretarias Municipais de Meio Ambiente, de Servicos, de Saneamento e
Obras;

d) Realizar uma Oficina de Compatibilizagdo em Serra quando da fase de
conclusdo do Plano Estadual de Recursos Hidricos, para serem apresentados os
principios, objetivos gerais, diretrizes, objetivos especificos e metas do PMSB

ao grupo gestor do Plano Estadual.
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23. ANEXO | - QUALIDADE DOS MANACIAIS DA SERRA - PERIODO 2005 A 2011
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PARAMETRO pH
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PARAMETRO TURBIDEZ
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24. ANEXO Il - SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO PROPOSTOS E SUAS PRINCIPAIS UNIDADES PLANEJADAS PARA O MUNICIPIO DE
SERRA.
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